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Schemat chłodniczy instalacji klimatyzacji II i III kondygnacji 
 
   

RXYQ10M

RXYQ12M

Out 1
RXYQ22M

9,5x22,2

12,7x28,6

BHFQ22M907

6,4

KHRQ22M64T7
15,9x28,6

KHRQ22M64T7
15,9x28,6

KHRQ22M29T7
9,5x22,2

102b
FXFQ100M

9,5x15,9

KHRQ22M20T7
9,5x15,9

102a
FXFQ100M

9,5x15,9

101
FXFQ50M

6,4x12,7

KHRQ22M29T7
9,5x22,2 102c

FXFQ80M
9,5x15,9

KHRQ22M20T7
9,5x15,9

102d
FXFQ80M

9,5x15,9

KHRQ22M20T7
9,5x15,9

104
FXFQ32M

6,4x12,7

105
FXFQ20M

6,4x12,7

KHRQ22M29T7
9,5x22,2

204a
FXFQ125M

9,5x15,9

KHRQ22M20T7
9,5x15,9

204b
FXFQ80M

9,5x15,9

210
FXFQ32M

6,4x12,7

 
 

Schemat elektryczny instalacji klimatyzacji II i III kondygnacji 
 
 

 
 
P1P2 = kabel 2-żyłowy skręcany nie-ekranowany 0.75mm2 - 1.25mm2 
F1F2 = kabel 2-żyłowy skręcany nie-ekranowany 0.75mm2 - 1.25mm2 
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RXYQ10M

RXYQ12M

Out 1
RXYQ22M

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3
22,8A 3ph

L1,L2,L3
23,3A 3ph

F1,F2IN F1,F2

102b
FXFQ100M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

102a
FXFQ100M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

101
FXFQ50M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

102c
FXFQ80M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

102d
FXFQ80M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

104
FXFQ32M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

105
FXFQ20M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

204a
FXFQ125M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

204b
FXFQ80M

L,N

BRC1D517P1,P2

F1,F2

210
FXFQ32M

L,N

BRC1D517P1,P2

5A 1ph

 


