ZP-P-1.271.1.42.2018 Lublin, dn. 30.05.2018r.

Dotyczy postgpowania prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego na przebudowe
budynku Zespolu Szkét Ekonomicznych im. A. i J. Vetteréw przy ul. Bernardynskiej
14 w Lublinie — zadanie inwestycyjne pn. ,,Poprawa warunkow edukacji ogélnej w
Zespole Szkot Ekonomicznych im. A i J. Vetterow w Lublinie” wspéHinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie nr 1
W § 8 wzoru umowy jest napisane:
.Strony ustalajg, Ze rozliczenie za wykonane elementy robdt wynikajace z rzeczowo-finansowego
harmonogramu robét, bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czescigj niz
w okresach kwartalnych, po zakonczeniu kwartalu, (chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na
fakturowanie w krétszych okresach), na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych
elementow robdt do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw budzetowych”

Prosimy o informacje czy Zamawiajgacy dopuszcza zmiane zapisdw umowy na:
~Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy robét wynikajace z rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot, bedzie odbywato sie fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz
raz w miesigcu, na podstawie protokolu odbioru czesciowego wykonanych elementdw robét do
wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkow budzetowych”.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie.

Zapytanie nr 2

Wg rysunku "Zagospodarowanie terenu” (plik o nazwie: 3._projekt zagospodarowania_terenu)
wskazany zakres/teren inwestycji jest opisany literami od A do W, ale rysunek wskazuje, ze czesc
projektu jest po za tym zakresem. Prosimy o informacije czy zakres poza oznaczeniem literowym
wchodzi do wyceny?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zakres robdt oznaczony "szrafowaniem", a bedacy poza oznaczeniem literowym na rysunku
zagospodarowania terenu (plik o nazwie: 3._projekt_zagospodarowania_terenu) - Projekt
budowlany rys. zagospodarowanie terenu, wchodzi w zakres projekiu i jest czeécig, ktorg nalezy
zrealizowa¢ w ramach przedmiotowego zamdwienia, a tym samym podlega wycenie.

Zapytanie nr 3
Wg rysunku "Zagospodarowanie terenu” (plik o nazwie; 3._projekt zagospodarowania_terenu)
wskazany zakres/teren do wykonania obejmuje czesé terenu od strony ulicy Bernarydnskiej a wg
rysunku "Zagospodarowanie terenu” nr rys. D2/4 (plik o nazwie: d-2_zagospodarowanie_terenu)
ten zakres nie jest wskazany do wykonania. Prosimy o uszczegolowienia zakresu prac do
wykonania? Jezeli od strony ulicy Bernardynskiej bedg do wykonania prace prosimy o
szczegblowe dane.

- Czy wykonujemy nowy trawnik

- Czy wykonuiemy opaske (prosimy o przekroje)

- Czy schody wejsciowe pozostajg bez zmian
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz, U.

z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ - zalacznik nr 1 -

dokumentacja projektowa poprzez dodanie

"ppkt. 1}. Trawnik. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ trawniki.”

do pkt. 10.2. opisu technicznego - Projekt wykonawczy architektury - dodaje sie ppkt. 1)
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zgodnie z erratg nr 1 pkt. 1,
oraz poprzez dodanie rysunku "opaska budynku" do projekiu wykonawczego architektury
zgodnie z erratg nr 1 pki.2,

Jednoczesnie wyjasniam: zakres prac od strony ul. Bernardyrskiej nalezy wykonaé wediug
Projektu budowlanego - cze$¢ | zagospodarowanie terenu - rysunek zagospodarowanie terenu .
Schody wejsciowe od strony ul. Bernardynskiej nie sg objete robotami.

Zapytanie nr 4

Wg rysunku z opisu rozbidrek (plik o nazwie: 11.Projekt Rozbidrki) wskazane do rozbidrki jest
ogrodzenie oraz podnosnik. Wg pozostalych rysunkow zagospodarowania terenu ten zakres nie
jest pokazany. Prosimy o uszczegolowienie zakresu prac rozbidérkowych 7
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

ZakKres prac rozbiorkowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg "Projekt rozbidrki - budynku
garazowego, smietnika i szopy, podnosnika i ogrodzenia zlokalizowanych ..."

Zgodnie z tg dokumentacjg ogrodzenie oraz podnoénik podiegajg rozbidree.

Zapytanie nr 5

Wg opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie prace sg prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi
wewnetrznymi. Prosze o potwierdzenie, ze prace zewnetrzne sanitarne sg poza zakresem
Wykonawey. Prosze o informacje czy zewnetrzna instalacji kanalizacji deszczowej bedzie
wymagata przebudowy, jezeli tak prosze o szczegodtowe wytyczne ?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zewnegtrzne prace sanitarne nie wchodzg w zakres przedmiotu zamoéwienia. Zakres zaméwienia
obejmuje wylacznie prace zwigzane z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi.

Zapytanie nr6
Prosimy o informacijg czy w kalkulacji nalezy uwzglednié remont bramy wjazdowej. Czy ewentualny
remont dotyczy tylko samej bramy czy rowniez furtek ? Jezeli w zakresie jest remont, prosimy o
wyspecyfikowanie na czym ma on polegac ?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
architektonicznego zgodnie z erratg nr 1 pkt .4, 5.
Remont bramy wjazdowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdéwienia -etapu 1.

Zapytanie nr 7
Zgodnie z opisem nalezy wyremontowac i zabezpieczy¢ przed korozjg balustrady zewnetrzne. W
zalgczone] dokumentacji nie wskazano zadnych balustrad. Prosze o wyjasnienie, o kiére
balustrady chodzi i w jakiej iloSci ?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowiert publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
architektonicznego zgodnie z erratg nr 1 pkt.4, 5.
Remont balustrad zewnegtrznych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia- etapu i.

Zapytanie nr 8

Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy i jakiej ilosci_nalezy wymieni¢ wiezbe dachowg, aby
wszyscy oferenci wycenili taki sam zakres. Wg opisu jest zapis: "Przyjmuje sie iz ok. 50% wieiby
dachowej zostanie wymieniona na nowg. Dokfadna proporcja bedzie znana w momencie prac
rozbidrkowych na obiekcie. Prosze réwniez o potwierdzenie, ze zakres prac wiekszy niz udzielono
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w odpowiedzi, bedzie traktowany jako roboty dodatkowe?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam;
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre§¢ projekiu wykonawczego
architektonicznego zgodnie z errata nr 1 pkt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34.
Wymiana wigzby dachowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia etapu |.
Zapytanie nr §
Prosimy o udostepnienie zestawienia wigzby dachowej.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zamawiajgcy nie posiada zestawienia wieZzby dachowej, gdyz wymiana wiezby dachowej
nie wehodzi w zakres przedmiotu zaméwienia etapu |.
Zapytanie nr 10
Zgodnie z projektem budowlanym w zakresie prac nalezy uwzgledni¢ wymiane okoto 300 m2
dachdéwek. Czy w przypadku wymiany dachu nalezy przelozyé istniejgcg dachéwke? Czy w
przypadku ztego stanu dachdwek i koniecznosci ich wymiany w ilosci wigkszej niz 300 m2, bedzie
to trakiowane jako roboty dodatkowe?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (. Dz. U,
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego opisu
technicznego pkt.10.2 roboty zewnetrzne ppkt.h}). zgodnie z erratg nr 1 pkt 38
Zgodnie z erratg nr 1 pkt 38 do wyceny nalezy przyjac, ze wymianie podlega 300m2
dachowki.
Wymiana dachu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia - etapu |.

Zapytanie nr 11
Prosimy o informacije czy jezeli przy wymianie dachéwek stwierdzi sie ze faty dachowe i kontrataty
sg uszkodzone (jak w opisie w projekcie) prace te bedg rozliczane jako dodatkowe.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tres¢ projektu wykonawczego
architektonicznego zgodnie z erratg nr 1 pkt.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34.
Wymiana tat dachowych i kontrtat nie wehodzi w zakres przedmiotu zamodwienia - etapu 1.
Zapytanie nr 12
W projekcie architektury na stronie 3 wskazano na konieczno$¢ sprawdzenia stanu rynien,
obrobek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej. W przypadku ziego stanu nalezy
ww. elementy wymieni¢. Z uwagi na niejednoznaczne zapisy prosze o doprecyzowanie czy ww.
elementy podliegaja wymiany. Jezeli tak prosze o doprecyzowanie zakresu ?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
architektury opisu technicznego pkt.5 str. 3 oraz pkt.10.2 ppkt. i} zgodnie z erratg nr 1 pkt.
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37.
Zgodnie z erratg nr 1 pkt 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 wymiana rynien, obrobek
blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowych nie wchodzi w zakres przedmiotu
Zamowienia - etapu .

Zapytanie nr 13

W projekcie architektury na stronie 3 wskazano na konieczno$¢ oczyszczenia elewacji z
widocznych zaciekéw i zabrudzen, uzupetnienia tynkéw, rys i spekan, a takze uzupeinienia
kolorystyki elewaciji. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac — ile procent cato$ci elewacii
Zamawiajacy przewiduje do oczyszczenia i pomalowania. Czy elewacja z cegly bedzie wymagata
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czyszczenia. Czy uszkodzone cegly na elewacji bedg wymagaly odtworzenia. Jaka technologia
prac naprawczych jest przewidziana na pozostatej czesci elewacji, a w szczegoinosci dia elewacji
nieotynkowanej od strony FG ?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z projektem wykonawczym architektury pkt. 10.2, ppkt. ¢, d Calosé elewacji
podlega oczyszczeniu, uszkodzona cegla na elewacji podlega odiworzeniu. Uzupetnienia
tynkéw, rys i spekan, a takze uzupeinienia kolorystyki elewaciji nalezy wykona¢ zgodnie z
zakresem na rysunku Projektu wykonawczego architektonicznego - rys. AW-15, AW-16,
AW-17.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ zatgcznik nr 1 -
dokumentacja projektowa:
- poprzez dodanie do pkt.c projektu wykonawczego architektury zapisu zgodnie z erratg nr
1 pkt. 9
Technologia prac naprawczych - czyszczenie wodag pod wysokim ci$nieniem, uzupetienia
ubytkow w cegtach, uzupetnienie spekan i ubytkdw w tynku, malowanie.

Zapytanie nr 14

Dla poziomu piwnicy zgodnie z opisem w projekcie przewidziano naprawy posadzek betonowych w
itosci okoto 350 m2. Dalsza czeéé opisu wskazuje na remont pomieszczen -2,05; -2,14; -2.15;
-2.16. Prosze o wskazanie pomieszczeth w ktorych mamy naprawi¢ posadzki betonowe. Czy
warstwa docelowa jest posadzka betonowa?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zakres robot zwigzanych z naprawg posadzek betonowych pokazano na rysunku nr AW-2 Projekt
wykonawczy architektury jako obszary zakreskowane sko$nie. Warstwg docelows jest posadzka
betonowa.

Zapytanie nr 15

Czy pomieszczenia w niskiej piwnicy sg w zakresie remontu z rys. AW-1

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Tak, pomieszczenia w niskiej piwnicy sa w zakresie remontu. Zakres ten okreslony jest na rysunku
nr AW-1 w dokumentacji "Projekt Wykonawczy Architektury ..."

Zapytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, ze wg opisu projektu wykonawczego architektury str. 10 pomieszczenie
nr-2.20 bunkier jest tym samym pomieszczeniem co z rysunku AW-2 nr-2.01 Pom.
Przeciwwybuchowe,

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Tak, pomieszczenie nr -2.20 wg. opisu technicznego projektu wykonawczego architektury str. 10
jest tym samym pomieszczeniem co pomieszczenie nr -2.01 wg. rys. nr AW-2 projektu
wykonawczego architektury.

Zapytanie nr 17
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakg farbg nalezy malowaé pomieszczenia wg opisu
poszczegbinych pomieszczen wskazujg Panstwo farbe silikonows a wg opisu robét dia przegréd
(str.20) jest wskazana farba lateksowa?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Pomieszczenia malujemy farba silikatowg wg. opisu technicznego Projekt wykonawczy
architektoniczny pkt. 10.1 roboty wewnatrz budynku.
Zgodnie z art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
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architektury opisu technicznego pkt.10.1 ppkt. h) zgodnie z erratg nr 1 pki. 10, oraz
zmienia tre$¢ szczegdtowej specyfikacji techniczne] zgodnie z erratg nr 1 pkt. 11.

Zapytanie nr 18
Prosimy o uszczegbtowienie czy dla osdb niepelnosprawnych dostep do wyzszych kondygnacii
ma by¢ zapewniony poprzez schodotaz (urzgdzenie osobne/niezalezne) czy platforme schodowg
(urzadzenie state). Prosimy o wytyczne dla urzadzenia ?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
architektury opisu technicznego pkt.10.1 ppkt. h) zgodnie z erratg nr 1 pkt 12, 13,
Zgodnie z erratg nr 1, pkt.12, 13 dostep do wyzszych kondygnacji dia osoéb
niepetnosprawnych ma by¢ zapewniony poprzez platforme schodowa instalowang na
stupkach samonodnych na torze krzywoliniowym.
Dobér urzadzenia do istniejgcych schoddw z uwzglednieniem kata nachylenia toru jazdy.
Rodzaj napedu - silnik elektryczny, udzwig 300kg. Instalacja urzadzenia wg. zalecen
producenta. Platforma zgodna z obowiazujgcymi normami.

Zapytanie nr 18

Czy posiadajg panstwo dokumentacjg/inwentaryzacie konserwatorskg lub  ekspertyze
mykologiczng dia powyzszego zadania?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji/iinwentaryzacji konserwatorskiej ani ekspertyzy
mykologicznej dla powyzszego zadania,

Zapytanie nr 20

Prosimy o informacje w jaki sposéb ma by¢ wykonane odwodnienie placu od strony podwoérza,
rysunek wskazuje, ze spadki robimy do srodka placu, czy nalezy wykonaé np: studnie, kanalizacje
deszczows | podigczenie do niej, prosimy o szczegdlowe wytyczne?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Odwodnienie placu od strony podwdérza winno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg "Projekt
wykonawczy ..., branza drogowa, przebudowa umocnien” pkt. 4.5 Odwodnienie.

Zapytanie nr 21

Prosimy o podanie koloru kostki granitowe (szara, ruda, czarna, inna)?

W odpowiedzi na pytanie wyiasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ opisu technicznego projektu
wykonawczego - przebudowa umocnien, pkt. 4.6 poprzez dodanie zapisu "Kostka
granitowa w kolorze szarym" zgodnie z erratg nr 1 pkt. 3
Zgodnie z errate nr 1 pkt. 3 nalezy zastosowaé kostke granitowg koloru szarego.

Zapytanie nr 22

Czy zamawiajgcy dopuszcza zamiane kostki granitowej plomieniowanej na cigta-tupana surowg?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany kostki granitowej plomieniowanej na cigtg-lupana surowa.

Zapytanie nr 23

Prosimy wskazac¢ rzedng géry stropu dla pomieszczenia bunkra do zasypywania, czy gora stropu
nie bedzie kolidowac z warstwami drogowymi (taczna grubosé konstrukeji drogi 33cm)?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
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Zamawiajgcy nie zna rzednej gbry stropu dia pomieszczenia bunkra. W miejscu istniejgcego
bunkra/schronu dla robdt wykonywanych w ramach czesdci drogowej nalezy wykonad
nawierzchnie drogows zgodnie z zapisem na rysunku DW-5/6 "Przekroje poprzeczne" {j. wykonaé
nawierzchnie z:

1) 8cm - kostki granitowej 7/9,

2) min. 3cm podsypki z grysu 2-4mm.

Wykonanie warstw drogowych zgodnie z dokumentacjg projektowg gwarantuje realizacie robét bez
kolizji ze stropem pomieszczenia bunkra.

Zapytanie nr 24

Czy jakiekolwiek wyposazenie wchodzi w zakres oferty (np: krzesetka na auli, biurka, méwnice)?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Przedmiot zamowienia nie obejmuje zadnego wyposazenia.

Zapytanie nr 25

W opisie technicznym projektu dia branzy sanitarnej znajduje sig pki. 5.2. ,Instalacja wody zimnej”,
w ktorym jest mowa o przebudowie instalacji wody zimnej i cieplej bytowej. Prosze wskazac¢ czy
instalacja cieptej wody bytowej jest w zakresie opracowania.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamoéwien publicznych (t). Dz, U. z 2017
r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia fre$¢ Projekiu Wykonawczego Branza sanitarna , Opis
techniczny pkt.5.2 zgodnie z erratg Nr 4, pkt. 2.

Zgodnie z erratg Nr 4, pkt.2 Opis techniczny pkt.5.2 otrzymuje brzmienie: 5.2. Instalacja wody
zimnej i cieptej.

Zgodnie z Projekiem Wykonawczym Branza sanitarna, Opis techniczny, pkt.5.2 oraz czesé
graficzna instalacja cieptej wody jest w zakresie opracowania.

Zapytanie nr 26

W opisie technicznym projektu dla branzy sanitarnej jest napisane, ze nalezy zastosowaé srednice
rur rozprowadzenia instalacji cieplej i zimnej wody bytowej jak na rysunkach. Na rysunkach
instalacji nie ma wrysowanej instalacji wody cieplej i zimne] bytowej. Jakie $rednice
rozprowadzenia rur do przyborow sanitarnych nalezy przyjaé?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowief publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. Poz. 1679 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ Projekiu Wykonawczego Branza sanitarna
zgodnie z erratg Nr 4 pkt. 1 -—rys. S6.

Zgodnie z erratg Nr 4 pkt.1 na rys. Nr 6 uzupeiniono opis $rednic przewodow zimnej i cieplej
wody w pomieszczeniach 2.161 2.17.

Zapytanie nr 27

Na Rzucie piwnicy instalacji sanitarnych w pomieszczeniu 2.13 wrysowany jest hydrant DN25, nie
ma go na rozwinieciu instalacji hydrantowej i nie ma do niego podejécia rurami stalowymi. Czy
nalezy wykona¢ w tym pomieszczeniu hydrant wraz z przytgczami?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

W piwnicy w pomieszczeniu — 2.13 jest istnigjgca szafka hydrantowa Dn 25 wraz z podtgczeniem.
Zgodnie z Projektem Wykonawczym Branza sanitarna, Opis techniczny, pkt. 5.1. Instalacja
hydrantowa w zakresie robdt jest , wymiana istniejgcych szafek hydrantowych Dn25 na nowe
tacznie z wyposazeniem (hydranty ppoz. Dn25 mm z wezem pdtsztywnym i pradownica
strumieniowg o diugosci weza 30 mb.) i wpigciem w projektowane nowe piony W1, W2 oraz W4
ziokalizowane zgodnie z dokumentacja rysunkowa opracowania”

W pomieszczeniu -2.13 do podigczenia nowej szafki hydrantowe] nalezy wykorzystac istniejgce
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przytgcze.

Zapytanie nr 28

Prosimy o udostepnienie pomocniczych przedmiaréw prac 7

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy nie udostepnienia pomocniczych przedmiardéw robét.

Zapytanie nr 29
Z uwagi na zalgczenie dokumentacji przetargowej w formie dosé nieczytelnych skandw zwracamy
sie z proébg o udostepnienie bardziej czytelnej wersii.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu skandw o jakosci jak w zatgczeniu.

Zapytanie nr 30

W projekcie instalacji sanitarnych w pomieszczeniu -2.03 jest wrysowana umywalka z odejéciem
kanalizacji do zestawu hydroforowego, nie ma wpiecia do instalacji kanalizacyjnej. Czy umywalka
jest w zakresie opracowania i jak nalezy poprowadzi¢ rurocigg od umywalki do kanalizacji
sanitarnej?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Umywalka w pomieszczeniu -2.03 nie jest w zakresie opracowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. Poz. 15679 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tres¢ Projektu Wykonawczego Branza sanitarna
zgodnie z erratg Nr 4 pkt.3 - rys. S2.

Zgodnie z erratg Nr 4 pkt.3 na rys. Nr S2 zmieniono frase rurociagu zrzutu wody do kanalizacji
sanitarnej od zestawu hyfroforowego poprzez zlokalizowanie zrzutu do istniejgcej umywalki wraz
z czynnym odplywem w pomieszczeniu nr -2.08. Umywalka w pomieszczeniu -2.08 rowniez nie
wchodzi w zakres opracowania.

Zapytanie nr 31

Na rysunku instalacji sanitarnych na poziomie piwnicy przez pomieszczenia -2.02, -2.03, -2.04
poprowadzona jest rura kanalizacyjna PVC 160. Do czego ona sluzy i czy jest w zakresie
opracowania?

W zwigzku z duzg liczbg pytan i watpliwosciami, ktore sie pojawiajg zwracamy sie z prosbg o
przedtuzenie terminu skfadania ofert o 7 dni roboczych.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Rura kanalizacji sanitarnej wykazana na rzucie piwnic, ktéra przechodzi przez pomigszczenia
-2.02, -2.03, -2.04 jest to rura istniejaca i jest poza zakresem opracowania - etapu .

Zapytanie nr 32

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie przedmiardw pomocniczych, jezeli jest mozliwosé to w
formie edytowalnej.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajgey nie przewiduje udostepnienia przedmiaréw pomocniczych w formie edytowalnej.

Zapytanie nr 33

Prosimy o jednoznaczne okreélenie rodzaju i ilosci robot dla podtég z klepek drewnianych (parkiet).
Wy projektu wskazano, Zze naprawiamy okolo 450 m2 z lacznej ifodci 1368 m2 parkietu w salach
lekcyjnych.

Czy ilod¢ naprawianego parkietu powyzej 450 m2 jest traktowana jako robota za dodatkowym
wynagrodzeniem. Czy Wykonawca w ramach prowadzonych napraw parkietu ma uwzgledni¢ w
kalkulacji cyklinowanie i lakierowanie calego parkietu 7
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W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwier: publicznych (tj. Dz. U,
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
architekiury opisu technicznego pkt.10.1 ppkt. g) zgodnie z erratg nr 1 pkt 16 oraz
zmienia tres¢ szczegdlowej specyfikacji technicznej zgodnie z erratg nr 1 pkt. 17

Zgodnie z erratg nr 1 pkt 16, 17 do wyceny nalezy przyjaé, ze wymianie podlega 450m2
parkietu

- poprzez dodanie zapisu zgodnie z erratg nr 1 nr 1 pkt 19, Zze nalezy we wszystkich
pomieszczeniach w kidrych wystepuje parkiet wykonaé cyklinowanie oraz lakierowanie
parkietu.

Zapytanie nr 34
Pytanie 2
Wag projektu architektury str. 20:
"W przypadku stwierdzenia w ramach naprawy parkietu, ze Slepy putap jest zbutwialy lub porazony
owadami — naleZy go wymieni¢ na nowy {...)"
Zapis taki zostawia duzg dowolnosc i nieuczciwe jest, aby jeden Wykonawca wycenit wymiang
slepego putapu a inny nie wycenit tego zakresu, poniewaz moze sig podczas realizacji okazaé, ze
jest to zbedne. Prosze o konkretng informacje, aby kazdy w Wykonawcow startujgcych do
przetargu wycenit jednakowy zakres prac do wykonania. Czy nalezy wymienic $lepy putap czy nie?
Badz jezeli okaZe sie po demontazu parkietu, ze slepy pulap jest zbutwialy bedg to roboty
dodatkowe?
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (t. Dz, U.
z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ opisu technicznego projektu
wykonawczego architekiury zgodnie z erratg nr 1 pkt. 21 oraz zmienia {resé szczegdiowej
specyfikacji technicznej zgodnie z erratg nr 1 pkt. 22
Wymiana Slepego putapu nie wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia — etapu |

Zapytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, ze tylko dla nawierzchni drogowych wykonywanych w miejscu
usunietych budynkéw mamy wykonaé dodatkowg podbudowe cementowa gruntu ?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Tylko dia nawierzchni drogowych wykonanych w miejscu usunietych budynkow nalezy wykonaé
dodatkowg podbudowe cementogrunt Rm=2,5 MPa zgodnie z "Projektem wykonawczym ...
branza budowlana, przebudowa umocnien" pkt.4.6

Zapytanie nr 36

Czy na wskazanym terenie zagospodarowania do wykonania znajdujg sie jakiekolwiek studzienki
(kanalizacyjne, techniczne, teletechniczne)/instalacje? Czy podiegajg przebudowie, jezeli tak
prosze o szczegoblowe wytyczne?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Na wskazanym terenie zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanym - cze$é | -
zagospodarowanie terenu - rysunek "Zagospodarowanie terenu" znajduja sie studzienki
{(kanalizacyjne, techniczne, teletechniczne)/instalacje. Nie podlegajg przebudowie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamédwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tres¢ projektu wykonawczego - przebudowa umocnies -
opis techniczny pkt.4.3 poprzez dodanie ppkt.j) zgodnie z erratg nr 1 pkt. 6.

Zgodnie z erratg nr 1 pkt. 6 po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonac¢ regulacje studzienek
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dopasowujgc je do docelowych rzednych nawierzchni.

Zapytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie instalacie elekiryczne i teletechniczne prowadzimy
natynkowo, a w przypadku konieczno$ci prowadzenia podtynkowo odtworzeniu podiegaja tylko
pasy tynkow z malowaniem szerokosci dostosowanie do szerokosci wykucia bruzdy.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzimy na drabinkach kablowych, w korytach
elekirycznych i teletechnicznych, w rurach oraz podtynkowo.

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Tom | "Instalacje elektryczne dla potrzeb przebudowy
budynku zespotu szkdt ekonomicznych im. A.i J. Vetterow przy ul. Bernardyniskiej w Lublinie
pkt. 5 "Charakterystyka budynku" po wykonaniu instalacji elektrycznych podtynkowo po
odtworzeniu tynkow nalezy ,przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ....., malowanie
zostang ujete w projekcie architektoniczno-budowlanym”. Pomieszczenia malujemy farbg
silikatowg wg. opisu technicznego Projekt wykonawczy architektoniczny pkt. 10.1 roboty
wewnatrz budynku.

1

Zapytanie nr 38

Prosimy o uszczegotowienie zakresu robét dla schodkéw drewnianych pomigdzy stropami
poddasza. Wediug opisu projektu architektury str. 35 ppkt p)

‘Drewniane schodki pomiedzy poziomami stropu poddasza, a podniesiong podfoga nie spefniaja
klasy R60 (...} PowyZszy wymog zostanie spelniony”.

Wg dokumentacji brak opisu zakresu dia tych schodkéw tylko na rysunkach jest opis “Isinigjace
schody do usunigcia”. Prosimy o wskazanie czy ten zakres jest do wykonania oraz technologie
wykonania robét dia tego zakresu.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ poprzez uzupeinienie projektu wykonawczego
architektury o rysunki zatgcznik nr 2 schody, zalgcznik nr 2.1 schody w pom. 3.01, zatgcznik nr
2.2 schody w pom. 3.07, zatgcznik nr 2.3 schody w pom. 3.07, zatgcznik nr 2.4 schody w pom.
3.16, zatgcznik nr 2.5 schody w pom. 3.16, zatgcznik nr 2.6 schody w pom. 3.24/3.20, zatgcznik nr
2.7 schody w pom. 3.21 wraz z wykazem stali zgodnie z pkt. 14 erraty nr 1.

Jednoczesnie informuje, Ze wszystkie schody drewniane w pomieszczeniach 3.01, 3.07, 3.16
nalezy wyburzy¢ i wykonaé nowe schody o konstrukeji metalowej i odpornosci R60, ze stopnicami
kamiennymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem zalacznik nr 2 schody, zatgeznik nr 2.1 schody w
pom. 3.01, zalgcznik nr 2.2 schody w pom. 3.07, zalgcznik nr 2.3 schody w pom. 3.07, zatacznik nr
2.4 schody w pom. 3.16, zalgcznik nr 2.5 schody w pom. 3.16.

Poza tym Zamawiajgcy uzupeinia dokumentacje o rysunki zalgcznik nr 2.6 schody w pom.
3.24/3.20, zatgcznik nr 2.7 schody w pom. 3.21 wraz z wykazem stali.

Zapyianie nr 39

Prosimy o informacje jak nalezy poiaczyé podioge pomiedzy pom. -1.13 Przedsionek a -1.15
Korytarz (likwidujemy Sciane pomiedzy tymi pomieszczeniami). Podobny problem migdzy pom.
-1.15 a -1.19?7 Prosimy o wytyczne.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017
r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ zatgcznik nr 1- dokumentacja projektowa
zgodnie z erratg pkt. 20.

Zgodnie z errata nr 1 pkt. 20 po likwidacji $cian pomiedzy pomieszczeniami -1,13/ -1,15 oraz
-1,15/-1.19 podioge nalezy uzupeinié¢ panelami podtogowymi.
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Zapytanie nr 40

Prosimy o wytyczne co do wykonania nowych schodoéw na sale gimnastyczna (czy w zakres
wchodzi demontaz starych schodkdw, jaka okiadzina schoddw ma by¢ wykonana?

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Nowe schody na sale gimnastyczng nalezy wykonac zgodnie z informacjami umieszczonymi na
rysunku nr AW-12 Projektu wykonawczego architektury.

Zapytanie nr 41

W zwiazku z tym, Ze prace beda prowadzone na obiekcie czynnym prosze o informacje czy macie
Panstwo jakis wstepny plan realizacji / wytyczne, aby przebudowa jak najmniej kolidowata z praca
szkoly.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

W trakcie prowadzenia robot budowlanych w szkole nie bedg odbywalty sie zajecia, a na terenie
szkoty bedg przebywac tylko osoby wyznaczone/upowaznione przez dyrekcje szkoty w celu
zabezpieczania dokumentow | wyposazenia szkoty.

Zapytanie nr 42
W zwigzku z rozbieZznos$ciami w materiatach dla instalacjach elekirycznych/teletechnicznych
prosimy o wskazanie, ktéry dokument w projekcie ma najwyzsza wage — opis techniczny, rzuty,
schematy czy zestawienia materiatow.
Np. w "Rys. T8 - schemat szafy GPD" sg oznaczenia producenta ALANTEC a w "Projekcie
wykonawczym - br.- telekomunikacyjna - zestawienie materiatdw” opisano technologie FIBRAIN.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zamawiajgcy koryguje ,Zestawienie podstawowych materiatléw okablowania strukturalinego” oraz
rysunki nr T8, T9 i erratg nr 2 wprowadza poprawione dokumenty.
Rysunek zamienny T8 - Widok szafy GPD i Rysunek zamienny T9 — Widok szaf LPD stanowig
przyktady wykonania | wyposazenia szafy natomiast nie stanowia o wyborze producenta szaf lub
systemu okablowania strukturalnego. Zestawienie materiatéw okresla asortyment i ifosci produktow
w projekcie i nie stanowi o wyborze systemy czy producenta okablowania. Wykonawca ma
zaoferowac i zainstalowac jeden kompletny system okablowania strukturalnego danego
producenta speiniajgcego okreslone w projekcie wymagania techniczne oraz funkcjonainosé
systemu stanowigcego catos¢ instalacji okablowania strukturainego zgodnie z zapisem w projekcie
,3ieé okablowania strukturainego wykonac w jednym systemie certyfikowanym ”.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (t.]. Dz.
U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$é projekiu wykonawczego
PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2 Nazwa projektu: Instalacje teletechniczne dla potrzeb
przebudowy budynku zespolu szkét ekonomicznych im. Al J. Velterow przy ul
Bernardynskiej w Lublinie zgodnie z erratg nr 2.

Zapytanie nr 43

Prosimy o wytyczne dotyczace schodéw na Il pietrze pom. 2.15 Korytarz zapis wg rys.
"Schody istniejgce do przebudowy". Prosimy o uszczegdlowienie zakresu.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwienl publicznych (t.j. Dz.
U. 22017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tres$¢ projektu wykonawczego
architektury opis techniczny pkt. € "Pomieszczenie 2.15 - korytarz" zgodnie z erratg nr 1
pkt. 15

Zgodnie z erratg nr 1 pkt. 15 istniejgce schody nalezy zdemontowaé. W miejscu
lokalizacji schodow nalezy sku¢ istniejaca posadzke, do wierzchu istniejgcej piyty
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stropowej. Nastepnie wykonaé wypetnienie pod projektowang piytg schodowg ze
styropianu EPS 200. Na podbudowie styropianowej wykonac piyte grubosci 10cm z
betonu C16/20 zbrojong krzyzowo, siatka z pretu @10 o oczku 15x15cm. Siatke nalezy
umiesci¢ w Srodku gruboéci ptyty. Wysoko$¢ i szeroko$¢ stopni wg rysunku nr AW-6.
Betonowe schody obtozy¢ plytkami gresowymi na zaprawie klejowe.

Zapytanie nr 44

Czy zakres wymiany parkietéw zawarty w projekcie jest wigzacy iloé¢ okreslono w 2015r.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z erratg nr 1 pkt. 16, 17 ilosci parkietu jakg nalezy wymieni¢ to 450m2.

Zapytanie nr 45

Czy zakres wymiany okfadziny klinkierowej zawarty w projekcie jest wiazacy ilo$é

okresiono w 2015r.

W odpowiedzi na pytanie wyjas$niam:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajacy zmienia tre$¢ projektu
wykonawczego architektury opisu technicznego pkt.10.2 roboty zewnetrzne
ppkt.d). zgodnie z erratg nr 1 pkt 7 oraz zmienia tre$¢ szczegblowej specyfikacji
technicznej zgodnie z erratg nr 1 pkt. 8. Zgodnie z erratg nr 1 pkt 7, 8 do wyceny
nalezy przyjgc, ze wymianie podlega 75m2 okladziny klinkierowej.

Zapytanie nr 46

Czy zakres wymiany dachéwek zawarty w projekcie jest wigzacy iloéé okreélono w 2015r.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zgodnie z erratg nr 1 pkt. 38, 39 iloéci dachdwki jakg nalezy wymienié to 300m2.

Zapytanie nr 47

Czy do spelnienia warunku zawarfego w pkt 13.6. ppkt v opisu projektu
architektonicznego nie wymaga odpowiednich zezwolen, jezeli tak prosimy o dotgczenie
odpowiednich zezwolen i dokumenidw precyzujacych zakres prac.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Nie wymaga si¢ dotaczenia odpowiednich zezwolen i dokumentdw precyzujacych zakres
prac. Projekt zostat uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkoéw oraz uzyskat
decyzje pozwolenie na budowe.

Zapytanie nr 48

Prosimy o zatgczenie czytelnej wersji dokumentacji rysunkowe] - np. projekt
architektoniczny nie daje mozliwosci odczytania wymiardw i opisow.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy jest w posiadaniu skandw o jakosci jak w zalgczeniu.

Zapytanie nr 49

Opis projektu branzy architektonicznej pkt. 13.4. jest nieczytelny z uwagi na brak kolordw.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy ponownie zatgcza pkt. 13.4 opisu technicznego Projektu wykonawczego
architektonicznego w kolorze.
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Zapytanie nr 50
Zestawienie stolarki jest nieczytelne.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
Zamawiajgcy jest w posiadaniu skandw o jakosci jak w zatgczeniu.

Zapytanie nr 51

Prosimy o doprecyzowanie parametrow wymaganych do akceptacji stolarki przez
Konserwatora oraz Uzytkownika.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Wszystkie informacije podane sg w opisie technicznym oraz zestawieniu stolarki - Projekt
wykonawczy architektury rys. AW-18. Stolarka i kolorystyka bedzie musiata byé
zaakceptowana przez Konserwatora Zabytkéw.

Zapytanie nr 52

Prosimy o szczegdlowe informacje odnosnie centrali telefonicznej:

- lle ma by¢ kanatéw VOIP?

- lle ma by¢ kont SiP?

- lle ma by¢ kanatdw nagrywajacych

Opis centrali mowi o warto$ciach maksymalnych a nie minimalnych.

Dodatkowo w parametrach jest napisane:
- Konfigurowane porty ISDN na styku BRA 2B+D ( wewn./zewn)

Prosimy o informacje czy dopuszczacie Parnstwo porty ISDN tylko zewnetrzne (tzn. na
miasto). Naszym zdaniem funkcjonalnosé wewn/zewn jest nie potrzebne w tej konfiguracii
centrali. Projektant zaprojektowat rozwigzanie na centrali, ktora juz zostala przez
producenta zmodyfikowana ( okrojona). Obecnie wymienione w projekcie parametry
spetnia wyZzszy model centrali, jednak nawet on nie ma portéw ISDN wewn/zewn, gdyz
producent stusznie zauwazyt ich zbednosé.
W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:
W odpowiedzi na pytanie dotyczgce centrali telefonicznej informuije:
- lle ma by¢ kanaléw VOIP?
Odpowiedz:
- 8 kanatéw VolP z mozliwoscig rozbudowy do 64 kanatéw VolP
- lle ma by¢ kont SiP?

Odpowiedz:
« konta SIP w ilosci nie mniejszej jak ilos¢ kanatéw VolIP.

- lle ma by¢ kanatdw nagrywajgcych
Qdpowiedz:
» 4 kanaly z mozliwoécig rozbudowy do maksymalnie 24 kanatdw nagrywajacych.
Dodatkowo w parametrach jest napisane:
- Konfigurowane porty ISDN na styku BRA 2B+D ( wewn./zewn)

Odpowiedz:
« konfigurowalne porty ISDN na styku BRA 2B+D (wewn. lub zewn.),
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ projektu wykonawczego
PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 Nazwa projektu: Instalacia telekomunikacyjna dla
potrzeb przebudowy budynku zespotu szkét ekonomicznych im. A.i J. Vetterdw przy ul.
Bernardynskiej w Lublinie w zakresie zapisdw dotyczacych wyposazenia centrali
telefonicznej opisanej w punkcie 2.15.4 Centrala telefoniczna- zgodnie z zalgczong
erratg nr 3.

Zapytanie nr 53

Jednym z warunkdw udziatu w postepowaniu jest wykonanie minimum 2 robdt w zakresie
budowy, przebudowy

lub remontu budynku lub zespotu budynkéw o wartosci robét co najmniej 3.000.000,00 zt
kazda w okresie 5 lat przed terminem skiadania ofert.

Czy Zamawiajgcy uzna za spelniony warunek jesli Wykonawca przedstawi, ze wykonat
minimum jedna robote w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku lub zespotu
budynkéw o wartosci robdt co najmniej 6.000.000,00 zt brutto w okresie 5 lat przed
terminem skiadania ofert.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam:

Za speiniony warunek udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy uzna, wykonanie minimum 2
robét w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku lub zespolu budynkéw
o wartosci robo6t co najmniej 3.000.000,00 2t kazda robota

Jednoczes$nie zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zm):
1. dokonal zmiany zapisow pkt. 14 SIWZ, ktéry otrzymal nastepujace brzmienie:

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
14.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest:
14.1.1. Przed podpisaniem umowy:
14.1.1.1. Przedtozy¢ dowdd osobisty - w przypadku, gdy wykonawcy jest
osoba fizyczna.
14.1.1.2. Wnie§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
14.1.2 Podpisa¢ umowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodng ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami oraz ztozong oferta,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
14.2. Osoby podpisujgce umowe powinny posiadaé ze soba dokument potwierdzajacy ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z
dokumentdw zatgczonych do oferty.
2. dokonat zmiany zapiséw zatacznika nr § do SIWZ wzér umowy — w zalaczeniu
aktualnie obowigzujacy zalgcznik nr 5 wraz z zalacznikaminr 3,4 i 5.
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3. dokonat zmiany pkt 3.2 SIWZ, ktéry otrzymal nastepujace brzmienie:
3.2 Zakres zamowienia obejmuje przebudowe budynku Zespotu Szkoét Ekonomicznych im. AL i J.
Vetterdw, przy ul. Bemardyniskiej 14 w Lublinie —etap |, w tym:
3.2.1. przebudowe i remont budynku dydaktycznego,
322. przebudowe wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
hydrantowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznej,
3.2.3. remont, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni,
3.2.4.rozbiorke istniejgcych obiektow: budynku garazowego, Smietnika, szopy,
podnosnika i ogrodzenia.
4. dodat pkt 18 w SIWZ o nastepujgcej tresci
18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) {(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy
informuje, ze:

18.1.1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Prezydent Miasta
Lublin; dane adresowe: Plac Krola Wihadystawa tokietka 1, 20109 Lublin.

18.1.2. WyznaczyliSmy inspektora ochrony danych, z ktérym moze Pani/fPan
kontaktowac sie we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych
poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

18.1.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie
zambwienia publicznego.

18.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty,
ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”.

18.1.5. Z danych osobowych bedziemy korzysia¢ do momentu zakonczenia
realizacji celu okreslonego w pkt 18.1.3 {j. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy. Po tym czasie z danych bedziemy korzysta¢ przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie cbowigzujgcego
prawa.

18.1.6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

18.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osohowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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18.1.8.Posiada Pani/Pan:

18.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych
osobowych PanifPana dotyczgcych,

18.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych,

18.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

18.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

18.1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

18.1.9.1. w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych,

18.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kidrym mowa w
art. 20 RODO,

18.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
4. dokonat zmiany zalgcznika nr 3 do SIWZ - wzor formularza ofertowego — w
zalgczeniu aktualnie obowigzujacy zalacznik nr 3
5. dokonatl zmiany zapisow pkt 7.5.2 SIWZ ktory otrzymuje nastepujace brzmienie
7.5.2 W zakresie procedury: p. Maitgorzata Kubiczek — Biuro Zamowienn Publicznych
Urzedu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokdj nr 3, telefon 81 466 30 13.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (1. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) Zamawiajgcy zmienit
pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia, ktéry otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty nalezy sklada¢ w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 3.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wplyng do Zamawiajgcego do
dnia 11.06.2018 do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujgce znaczenie dia
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesylkg pocziows czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zamodwienn Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Pl
Litewski 1, pokdj 302 dnia 11.06.2018 o godzinie 12:00

. P A s . . LI
Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkow zamowienia pozostajg mian.
7 oup, PREZVFENTAWHASTA LUBLIN

Flipicic Dpseyiieka
IVRERTOR
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