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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Umowa zawaria z Inwestorem

- Projekty branzy architektonicznej i sanitamej
- Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
- Przepisy | normy zwigzane

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

Zakres projekiu
Projekt obejmuje swoim zakresem remont wewnetrznych instalacji elekirycznych i teletechnicznych
w budynku Domu Pomocy Spotecznej.

Dia potrzeb budynku przewiduje sig nastepujace instalacje wewnegtrzne:
Instalacja oswietlenia i gniazd wiykowych

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Tablice rozdzielcze i WLZ-y

Instalacja zasilania odbioréw technologicznych
Instalacja teleinformatyczna

Instalacja monitoringu wewnetrznego | zewnetrznego
Instalacja RTV

instalacja radiowezla

Instalacja kontrali dostepu

Instalacja przyzywowa

Instalacja oddymiania

Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe]

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacja odgromowa
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ZASILANIE 1 ROZDZIAL ENERGII

Na kondygnacji -1 zlokalizowana jest tablica giowna budynku TG. W tablicy tej znajduje sie ukiad po-
miarowy. Tablica zasilana jest ze zigcza kablowego znajdujacego sig na zewnatrz obok wejscia gldwne-
go. Tablica TG pozostaje do dalszej eksploataciji. Nalezy jg zabudowaé drzwiami do EI60. Zasilanie od
zigcza kablowego do tablicy gidwnej nalezy obudowad do EI120 lub wymienié na kabel o odpornosci
FE180/E90.

Przejscia instalaci elektrycznych i stabopradowych przez sciany i stropy cddzielenia pozarowego nalezy
uszczelnic do odpornosci ogniowej danej przegrody. Wszysikie przejscia p.poz. nalezy oznakowaé na-
klejka.

Zgodnie z rozporzadzeniem CPR calos¢ instalacji silnopradowej nalezy wykonaé przewodami
w klasie B2ca (s1b, d1, al). Instalacje stabopradowe nalezy wykona¢ przewodami w klasie
min, Cca.

GLOWNY WYFACZNIK PRADU

W budynku DPS (stara czesé, kidrej dotyczy niniejszy projekt) znajduje sie jeden glowny wytacznik pra-
du, w przedsionku przy drzwiach glownych. Lokalizacja wytacznika pozostaje bez zmian. Przewdd po-
miedzy wylgcznikiem a wyzwalaczem wzrostowym rozigcznika gtdwnego w tablicy TG nalezy wymienic
na nowy. Dodatkowo nalezy wykonad polgczenia pomigdzy giéwnym wylacznikiem pradu stare] czesci
a wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielni czesci dobudowanej oraz pomiedzy wylacznikiem pradu dla
czgsci dobudowanej a wyzwalaczem wzrostowym czesci stare] DPS.

Cd wytgecznikdw pozarowych do roziacznikow w tablicach ukiada¢ przew6d HDGs 2x1,5mm2 PH30 pod
tynkiem i na tynku nad sufitami poedwieszanymi na uchwytach certyfikowanych ES0 zgodnych z Aproba-
tg Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecac do scian i sufitéw wia-
Sciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi
wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.



TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ-y

W czesci DPS-u objete] remontem nalezy wykonad nowe tablice pietrowe (tablice TA... i TB... zlokalizo-
wane sg w migjscach dotychczasowych tablic): TW-1, TWO0, TW1, TW2, TB-1, TAQ, TBO, TA1, TB1,
TA2, TB2, TWD. Tablice RA-2, RA-1, RA-0 oraz T-WC (lokalizacja zaznaczona na rzutach) nalezy zli-
kwidowac — migjsca po tablicach zamurowac. Z tablicy T-WC+1 nalezy wypiac obwody zasilajgce oswie-
tlenie i gniazda w fazienkach na parterze, | i Il pigtrze i pozostawi¢ tylko cbwody zasilajgce odbiory na
kondygnacji 1. Tablice kuchni TK oraz gidéwng TG nalezy rozbudowac zgodnie ze schematami. Para-
metry oraz wymiary obuddw podano na schematach tablic w czesci rysunkowej. WLZ-y do nowych ta-
blic nalezy wymieni¢ na nowe (przekroje zgodne ze schematami). WLZ-y ukladac w pionie kablowym na
drabinkach oraz na korytkach w korytarzach.

Uziemienie w tablicy gtdwnej TG pozostaje istniejgce bez zmian.

Tablice nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg montowana na szynach TH 35.

Po wykonaniu prac w tablicach nalezy umiescié schematy z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
opisa¢ wszystkie aparaty.

TRASY KABLOWE

Wazdluz korytarzy na gidwnych ciggach prowadzenia instalacji nalezy zamontowad¢ nad sufitemn
podwieszanym korytka kablowe — stalowe ocynkowane perforowane o grubosci blachy 1 mm lub
siatkowe. Szerokosc koryt na kondygnacji -1 wynosi 100mm a na pozostatych kondygnacjach 200mm,
a wysokosc min. 50mm. Korytka nalezy montowac do stropu lub Scian. Na wszystkich ciagach korytka
nalezy montowaé podwojnie — jedno dla instalacji elekirycznych a drugie dla teletechnicznych.
W pomieszczeniach oraz korytarzach, w ktdrych nie ma sufitu podwieszanego wszystkie instalacje
nalezy ukladac pod tynkiem. Instalacje stabopradowe ukiadac ped tynkiem w rurkach typu peszel.

Od kondygnacji -1 przez kondygnacje parteru, | i Il pietra nalezy utozy¢ pion kablowy (dwie drabinki
D200), ktory nalezy nastepnie obudowad.

INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach projekiuje sie oswietlenie LED. Parametry opraw podano w legendzie do rysunkow.
Stosowane oprawy powinny posiadaé certyfikat ENEC.

Zastosowano osprzet podtynkowy 10A o standardzie podwyzszonym. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowano osprzet hermetyczny 1P44 z uzyciem zestawow uszczelniajgeych. Laczniki we wszystkich
pomieszczeniach, w ktdrych mogg przebywad pensjonariusze DPS, nalezy montowad na wys. 1,0-1,1m.
Przewody zasilajgce nalezy ukiada¢ pod tynkiem a w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym
w korytkach kablowych oraz rurkach montowanych nad sufitem (typy i przekroje przewodow zgodnie ze
schematami tablic).

Oswietlenie korytarzy parteru, | pietra [ 1l pietra zalgczane bedzie z dyzurek na poszczegolnych pie-
trach, natomiast korytarz na kondygnacji -1 zalgczany bedzie facznikami schodowymi. Oswietlenie kla-
tek schodowych sterowane bedzie przy pomocy przyciskow i przekaznikow bistabilnych w tablicach.

Na elewac]i zaprojektowanc oSwietlenie dekoracyjne z dwéch stron oraz naswietlacze LED i naswietla-
cze LED z czujnikiem ruchu. Naswietiacze z czujnikiem ruchu nalezy montowac nad wejgciami, pozo-
state oprawy na wysockosci | pigtra.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Zgodnie z ekspertyza na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne o $rednim
natezeniu o$wietienia na podiodze wzdiuz srodkowej linii drogi ewakuacyinej co najmniej 5 Ix.

W budynku we wszystkich ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjne-
go oraz oprawy z pikiogramem wskazujgce kierunek ewakuacii.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ wyposazone w modut z 2-godzinnym czasem podtrzymania,
z autotestern oraz posiadac certyfikat CNBOP. W oprawach zewnetrznych nad drzwiami wyjSciowymi
nalezy zamontowaé modut awaryjny z grzatkg. Dodatkowo nalezy zamontowad oprawy awaryjne 2h
z autotestem nad hydrantami. Wszystkie oprawy awaryjne nalezy zasili¢ z rozdzielni pietrowych.

Dla oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego nalezy zasiosowad dynamiczny system oswietlenia.
Wszystkie oprawy kierunkowe maja posiadaé dwa moduly wyswietlania — modut piktogramu oraz modut
strzatki/fkrzyza. Oprawy kierunkowe potaczone bedsg z centralkg sterujgca. Kierunek ewakuacii bedzie
sie zmienial, zgodnie z zaprogramowanymi scenariuszami, w zaleznosci od migjsca powstania pozaru.
Oprawy Kierunkowe powinny by¢ wyposaZzone w modut z 2-godzinnym czasem peodirzymania oraz po-
siadad certyfikat CNBOP.

Centrale sterujgcg dynamicznego oswietienia ewakuacyjnege COE nalezy zamontowacé na parterze
u portiera. Cenfrala powinna posiada¢ wyswietlacz LCD min 7". Cenfrale nalezy potaczy¢ z centralg sy-
ghalizacji pozaru CSP przewodem HTKSHekw 22x0,8. Wszystkie oprawy ewakuacyjne nalezy pota-
czy¢ z centralg COE linig komunikacyjng (petla wykonana przewodem HTKSHekw 2x2x0,8). Kazda



oprawa systemu posiada swoj adres. W zaleznosci od zaprogramowanych stref i migjsca powstania po-
zaru zmieniajg sig znaki wyswietlane na oprawach. Centrale COE nalezy zasilic z tablicy TG sprzed
gidwnego wytacznika pradu. Wykonawca wraz z systemem dynamicznego oswietlenia ewakuacyjnego
dostarczy dedykowane do systemu oprogramowanie umozliwizjgce zarzadzanie i wizualizacje na kom-
puterze znajdujacym sie u portiera.

Oprawy cswietlenia awaryjnego majg pracowac na ciemno, a oprawy ewakuacyjne z piktogramem na
jasno.

Oprawy awaryjne powinny sie zalgczy¢ z chwilg zaniku napigcia sieciowegoe.

Oprawy awaryjne, rozmieszczone w projekcie, speiniajg nastepujgce wymagania:

— czas autonomicznego dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie kréfszy od dwéch godzin

— uzyskane $rednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej min.

— stosunek Emax/Emin na drodze ewakuacyinej <40

— zanik napigcia zasilania w oprawach podstawowych na drogach ewakuacyjnych powoduje zalgczenie
oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

We wszystkich pornieszczeniach objetych remontem nalezy wykonaé nows instalacje gniazd wiyko-
wych.

Zastosowano osprzet podtynkowy 16A o standardzie podwyzszonym. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowano osprzet hermetyczny 1P44 z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych. Nalezy stosowac gniaz-
da pojedyncze montowane w ramkach wielokrotnych.

Przewody zasilajgce nalezy uklada¢ pod fynkiem a w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym
w korytkach kablowych oraz rurkach montowanych nad sufitem.

Doktadng lokalizacje oraz wysokosé montazu wszystkich gniazd nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na
etapie wykonywania prac.

INSTALAGJA ZASILANIA ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH

Zgodnie z projektem nalezy zasilic urzadzenia wentylacyjne: wentylatory kanatowe, scienne oraz zespo-
ty wentylacyjne a takze klimatyzacje w kuchni i jadalni. Wentylatory | klimatyzatory zasilone beds z de-
dykowanych tablic pietrowych TW.

Sposdb sterowania poszczegdlnych wentylatordw opisany jest w tablicy (praca ciggta, regulator obrotow
lub czujnik obecnosci ze zwioka). Regulatory obrotdéw dostarczane sa z wentylatorem i maig zostaé za-
montowane zgodnie z opisem w tablicy (w pomieszczeniu lub w tablicy).

W kuchni oraz jadalni zamontowane bede dwa uklady klimatyzacji. Obie jednostki zewnetrzne znajdo-
waé sie bede na sciennie kuchni. Nalezy je zasilié przewodem NHXMH-J 3x4 z tablicy pletrowe.
Od jednostki zewnetrzne do kazde] jednostki wewnetrznej danego ukiadu nalezy ulozy¢ przewdd
NHXMH-J 4x1,5.

Przy wszystkich urzadzeniach nalezy zamontowad wylgczniki serwisowe — tgcznik krzywkowy w obudo-
wie.

Podczas | etapu remontu na dachu zostaty zamontowane wentylatory (9 szt. 1-f. + 1 szt. 3-f). Zasilenia
od wentylatorow zostaly wprowadzone na i pietro i pozostawione z zapasem umozliwiajacym wpiecie
do tablicy TW2. W zakresie ninigjszego projekiu jest utozenie pozostawionych zapasdw w nowoprojek-
towanych frasach kablowych oraz ich wpiecie do tablicy TW2. Zasilenie do wentylatora 3-f nalezy prze-
diuzy¢ od TW2 do tablicy kuchni TK (przewodem NHXMH-J 7x1,5).

INSTALACJE TELETECHNICZNE

instalacja teleinformatyczna
Do budynku DPS-u doprowadzony jest obecnie Swiatlowdd — centrala telefoniczna oraz giéwny punkt
dystrybucyiny znajdujg sie w sekretariacie na parterze. Lokalizacja ta pozosiaje bez zmian. Nalezy wy-
mienic obudowe szafy na wieksza.
W pomieszczeniach administracyjnych nalezy wykona¢ gniazda IT 2xRJ45 kat. 6 i ufozyé do nich po
dwie skretki UTP 6 4x2x0,5 Cca z GPD. Skretki uktada¢ na korytkach oraz pod tynkiem. Wszystkie
skretki ukiadane pod fynkiem majg by¢ w rurce typu peszel. Dodatkowo na korytarzach nalezy zainsta-
lowac routery wi-fi. Wszystkie stosowane urzadzenia maja by¢ kat. 6.

Parametry access point-éw Wi-Fi:

- urzadzenia zarzgdzane przez posiadany przez Zamawiajacego system Ubiguiti Unifi
- urzgdzenia musza pracowac w technologii 802.11a/b/g/nfac

- obstuga MIMO 3x3

- mozliwos¢ pracy wewnatrz i na zewnatrz

- praca dwuzakresowa 2,4 MHz — 450 Mbps i 5 GHz — 1300 Mbps

- zasilanie 48V 802.3af PoE plus



Podlaczenie telefonéw wykonaé¢ w ramach numerdw w istniejgcej centrali telefonicznej — sama centrala
jak i jgj lokalizacja pozostajg bez zmian.

Szafa GPD

Szafe rack GPD wykonac jako stojgca 24U z drzwiami przeszklonymi. Lokalizacja w sekretariacie
w miejscu istniejgcej szafy. Wyposazenie szafy:

- listwa zasilajgca z gniazdami

- panel krosowy 24xRJ45, kat. 6 — 4 kpl.

- przetgeznik sieciowy — 1 szt.

- switch PokE — 2 szt. (zasilanie kamer i punktow wi-fi)

- rejestrator monitoringu

- organizery kabli krosowych

Parametry switch-a PoE:

- porty: min. 24x10/100/1000Base-T oraz min. 4x1000Base-X

- obsluga PokE: obstuga standardow IEEE 802.3af oraz |IEEE 802.3at

- zasilanie urzgdzenia: 230 VAC, zasilacz wbudowany w urzadzenie, zas. dia funkcji PoE min. 370W
- matryca przetgczajgca: min. 56 Gbps '

- rozmiar tablicy adreséw MAC: min. 16000

- przepustowosc pakietow: min. 41,7 Mpps (dla pakietow 64Kb)

- obstuga protokolow IP: IPv4 oraz IPv6

Parametry przetacznika sieciowego:

- gniazda sieciowe: min. 24x10/100/1000, 2xmini-GBIC (SFP)

- Viany: 4096, Private VLAN Edge (PVE)

- obstuga Jumbo Frames (8216) bytes

- warstwy przelgczania: 3, 2

- zarzadzanie; SNMP v3, CLI (wiersz polecen zgodny z kamendami cisco 108), Syslog, Telnet, SNMP
v1, SSH, SNMP v2¢

- predkos¢ magistrali: min. 56 Gbps

- rozmiar tablicy adreséw MAC: min. 16000

- pamigc: min. 128 Mb, 16 MB Flash

- standardy: |EEE 802.1d, IEEE 802.1qg/p, IEEE 802.1s (MSTP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, |IEEE
802.3, [EEE 802.1ab, IEEE 802.3ad {LACP), IEEE 802.3u, |IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Instalacja menitoringu
Na terenie DPS-u nalezy zainstalowac kamery zewnetrzne (6 szt.) na elewacji oraz wewnetrzne
(14 szt.) na holach i na kondygnacji -1. Rejestrator umiesci¢ w sekretariacie, w szafie GPD. Dodatkowo
zainstalowaé dwa stanowiska do podgladu obrazu z kamer (w sekretariacie oraz u portiera) — komputer
Z monitorem min. 22” Full HD.
Zastosowaé kamery IP o rozdzielczosci min. 3Mpx, wyposazone w regulowany cbiekiyw o zmiennej
ogniskowej oraz dodwietlacz IR. Kamery majg by¢ zasilane w standardzie PoE.
Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dyski umozliwiajgce archiwizacje obrazu przez okres min. 2 tygodni.
Rejestrator musi by¢ kompatybilny z posiadanym przez Gmine Lublin centrainym systemem
zarzadzania Novus NMS.
Do kazdej kamery doprowadzic z GPD skretke UTP 6 4x2x0,5 Cca. Skretki ukladaé na korytkach oraz
pod tynkiem. Wszystkie skretki ukladane pod tynkiem majg by¢ w rurce typu peszel.

Instalacia RTV
Na dachu cbiektu umieszczona jest antena (poza zakresem niniejszego opracowania) do odbioru

telewizji naziemnej i satelitarnej. W kazdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz w niektorych
pomieszczeniach ogoélnych nalezy zainstalowaé gniazde RTV. Tablica TRTV zlokalizowana bedzie
w dyzurce na |l pietrze (w ramach poprzedniego etapu zostaly doprowadzone przewody koncentryczne
od anteny na dachu do lokalizaci TRTV). Wyposazenie tablicy TRTV zgodnie ze schematem.
Odgateznik i multiswiche na | pietrze | parterze nalezy zamontowaé w obudowie podiynkowe] pod
stropem nad tablica pietrowa.

Dodatkowo, na | i 1l pietrze, naiezy wykonaé¢ poigczenie kablem HDMI (zakoriczone z obu stron
gniazdami HDMI) pomiedzy dyzurkg a holem.

Instalacja radiowezla
W pomieszczeniach mieszkalnych oraz w niektérych pomieszczeniach ogdlnych nalezy zainstalowaé
glosniki nascienne. Transmisja odbywac sie bedzie z kaplicy oraz z pokoju psychologa. W kazdym
pomieszczeniu nalezy zamontowacé podtynkowy regulator glosnosci. Przewody ukfadac pod tynkiem
i w korytkach na korytarzach.




Specyfikacja techniczna urzadzen:

L.p. | Urzadzenie Hos¢ | Opis parametrow
{szt.)
1. Mikrofon strefowy, 2 » Obsluga co najmnigj 6 stref
pulpitowy « Odigczany mikrofon na gesiej szyi o charakierystyce dookélnej
»  Wspdlpraca z mikserem strefowym z p. 2
» Regulacja barwy: niskich, wysokich czestotliwosci
«  Wyiscie do podigczenia do kolejnego pulpitu mikrofonowego
» (Gong
2. Mikser strefowy 1 e (Obstuga co najmniej 6 stref nagtoénienia
(w szafie GPD1) » Zigcze RJ 45 do podigczenia pulpitu mikrofonowego
* Kompatybilny z mikrofonemz p. 1
+ Co najmniej 6 wyjs¢ symetrycznych
+ Co najmniej 2 wejscia liniowe do podigczenia np. odtwarzacza
CD, tunera
3. Odtwarzacz CD/ e Qdtwarzanie Audio CD, MP3
tuner « Odtwarzanie plikow z kart SD, nos$nikéw USB
(w szafie GPD1) » Qdiwarzanie radia DAB+/FM
+ (Odtwarzanie przez Bluetooth
s Zigcze AUX IN
+ Kopiowanie z plyt CD, radia na nosniki SD lub USB
» Pamie¢ antywstrzasowa
» Wyjscia symetryczne XLR
s Wysokosc 1U
o Zlgcze RS-232
» _Wyjscie stuchawkowe z regulacjg glosnosci
4. Wzmacniacz 1 * Moc znamionowa: co najmniej 1x 360W/100V
360Wr100v e Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz do 18kHz
(w szafie GPD1) s Stosunek S/N: co najmniej 90dB
5. Wzmacniacz 1 * Moc znamionowa: co najmnigj 1 x 120W/100V
120Wr100v e Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz do 18kHz
{w szafie GPD1) » Stosunek S/N: co najmniej 90dB
6. Wzmachiacz 1 » Moc znamionowa: co najmnigj 4 x 120W/100V
4x120W/100V « Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz do 20kHz
{w szafie GPD1) » Stosunek S/N: co najmniej 90dB
7. Glosnik 78 » Konstrukcja dwudrozna
= Glosnik niskosrednictonowy o Srednicy co najmniej 5"
» Moc znamionowa co najmniej 6W
s Odczep transformatora 6W/100V
» Kolor biaty
» Efekiywnos¢é: co najmniej 86dB
s Pasmo przenoszenia: co najmniej od 80Hz — 15kHz
8. Szafa rackowa 1 » Szafa rackowa, stojgca metalowa
22U » Wymiary zewnetrzne: szerokosé co najmniej 600mm, giebokosé
co najmnigj 600mm, wysokosé 220
s Zdejmowana Sciana tylna
» Wyposazenie: 2 x poitki rackowe, 2 x listiwa zasilajaca
Instalacja kontroli dostepu
W pomieszczeniach opieki medycznej na | i |i pietrze nalezy zamontowa¢ indywidualng jednostronng

kontrole dostepu. Od strony korytarza zamontowac czytnik kart z klawiatura, natomiast zasilacz
umiescic nad sufitem podwieszanym. W drzwiach zamontowacé elektrozamek. Nalezy rowniez
dostarczy¢ | zaprogramowac 30 kart zblizeniowych {poc 15 do kazdego z dwach pomieszczen).

W drzwiach na [ i Il pietrze prowadzgcych z holu na klatke schodowg nalezy zamontowaé elekirorygle,
kiére bedg zwalniane w momencie frzymania przycisku znajdujgcego sig na Scianie. Zasilacz
zamontowaé nad sufitem podwieszanym.




Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniach mieszkalnych oraz w sanitariatach nalezy zainstalowac instalacje przyzywowa.
Centralki {(matryce sygnalizacyjne z wySwietlaczem LCD) zlokalizowane bedg w dyzurkach
na poszczegdlnych pietrach. W kazdym pomieszczeniu oraz w kazdym zespcle sanitarnym objetym
instalacja przyzywowag nalezy zainstalowaé podcentralke z sygnalizacjg dzwiekows i optyczna.
Przy tdzkach zamontowac cyfrowe aparaty przyldzkowe z manipulatorem gruszkowym a w tazienkach
wytaczniki pociggane. Nad drzwiami od strony korytarza zamontowana begdzie lampka sygnalizacyjna
LED trzykolorowa, a w dyzurkach oraz gabinetach pomocy medycznej dodatkowo aparaty naghosnienia.

Instalacja przyzywowa wykonana bedzie w oparciu o system cyfrowy. Matryca sygnalizacyjna umozliwia
wySwietlanie sygnaldw przywolawczych i alarmowych na ekranie wyswietlacza LCD oraz dodatkowo
sygnaly te sg odiwarzane w postaci komunikatéw stownych. Na wyswietlaczu pokazywany jest numer
Sali oraz numer 16zka, z kidrego nastgpito wezwanie.

Podcentralki umozliwiajg przekazywanie sygnalow przywotawczych i alarmowych z pomieszczen do
dyzurki 2 z nig] do aparatdw nagiosnienia. Dodatkowo sterujg lampkami sygnalizacyjnymi oraz
umozliwiajg skasowanie wszystkich wyzwolonych z danego pomieszczenia sygnatéw.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Opis systemu syanalizacji pozaru
Systemn sygnalizacji pozaru nalezy wykonac w oparciu o aparature posiadajgcg wymagane atesty Cen-
trum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.
Gtoéwnym elementem systemu sygnalizacji pozaru jest centrala sygnalizacji pozaru z moduami funkcjo-
nalnymi, obejmujaca dozorem caly budynek. Centrala umieszczona bedzie w dyzurce na parterze. Cen-
tralg nalezy zasilic przewodem HDGs z tablicy giownej TG, sprzed glownego wylgcznika pradu. Dodatko-
wo w portierni przy glownym wejsciu do budynku nalezy zamontowa¢ panel wyniesiony centrali (sygnali-
Zacja rownolegla) oraz system wizualizacji miejsca powstania alarmu. System wizualizacji nalezy zreali-
zawac w oparciu o dedykowane oprogramowanie, ktore nalezy zainstalowaé na komputerze o parame-
trach min.: pamie¢ min. 2GB, dysk min. 1TB, naped DVD, karia sieciowa, monitor min. 22" Full HD,
UPS 30min.
Centraia sygnalizacji pozarowej przeznaczona jest do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozaro-
wego po odebraniu informacyi od zainstalowanych adresowalnych elementéw tj.. punkiowych czujek
dymu lub recznych osirzegaczy pozarowych (ROP). Za posrednictwem przekaznikow cenfrala moze
urtichomic zewnetrzne urzgdzania przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan.
Centrala sygnalizacji pozarowe] speinia nastepujgce zadania:
- Za posrednictwem linii dozorowych zasila zainstalowane na nich czujki pozarowe
- Za posrednictwem [inii dozorowych realizuje transmisje informacii do i od czujek
- Sprawdza czy odebrane sygnaly sa sygnatami alarmu pozarowego
- Akustycznie i optycznie sygnalizuje kazdy alarm pozarowy
- Akustycznie | optycznie sygnalizuje uszkodzenia i stany awaryjne centrali i urzgdzen
Z nig wspdtpracujgcych
- Rejestruje w pamieci 1 na drukarce wazniejsze wydarzenia (wszelkie rodzaje alarmow)
- Przekazuje sygnaly o pozarze lub uszkedzeniach za posrednictwem urzadzen transmisji alarmow do
Panstwowej Strazy Pozarne] (przekaz jest mozliwy tylko po podfaczeniu systemu do odpowiednigj
stacji monitorujgcej potgczonej z PSP).

System sygnalizacji pozaru zainstalowany w budynku obejmowac bedzie cztery petlowe adresowalne
linie dozorowe:

- kondygnacja -1 i -2

- kondygnacja 1 (parter)

- kendygnacija 2 {| pietro)

- kondygnacja 3 (Il pietro) + poddasze techniczne
oraz cztery strefy alarmowe:

- kondygnacja -1 czesc A

- kondygnacja -1 czes¢ B

- kondygnacje 1, 21 3 czesc A

- kondygnacje 1,213 czes¢ B

Na liniach zainstalowane beda nastepujace elementy: reczne ostrzegacze pozarowe, elementy kontro-
Ino-sterujgce, czujki pozarowe oraz adresowalne sygnalizatory akustyczne. Na ciggach komunikacyjnych
zainstalowane beds sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Do ochrony drég komunikacyjnych | pomieszczen zaprojekiowano adresowalne optyczne czujki dymu.
W czesci pomieszezen zastosowano wielostanowe uniwersalne czujki ciepta a w korytarzach kondygna-
cji -1 czujki z sygnalizacjg zadzialania {nad sufitem podwieszanym).



Wszystkie adresowalne urzadzenia systemu sg wyposazone w izolatory zwarg, dzieki czemu pojedyncze
uszkodzenie linii dozorowe] hie eliminuje zadnego elementu.

Wykrycie pozaru przez czujki [ub reczne uruchomienie przycisku (ROP) bedzie sygnalizowane aku-
stycznie i optycznie w centrali, na panelu wyniesionym w portierni oraz sygnalizatorami umieszczonymi
wewngtrz budynku.

Zadziatanie systemu spowoduje rowniez:

- wytgczenie wentylacji bytowej

- uruchomienie systeméw oddymiania klatek schodowych

- zjazd windy na poziom parteru | jej unieruchomienie

- zamkniecie drzwi pozarowych wyposazonych w elekirotrzymacze

- otworzenie drzwi przesuwnych znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych na parterze.

Szczegotowe uwagi do montazu, uruchomienia i eksploatacji okreslajg DTR centrali oraz wzadzen.
Catosé robét zwigzanych z instalacjg SAP nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepi-
sami.

Przejscia instalacji przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelnié do odpornosci ognio-
wej przegrod.

Podigczenie projektowanego systemu SSP do monitoringu realizowane bedzie za poSrednictwem urzg-
dzenia transmisji alarmu i sygnaléw uszkodzeniowych UTASU — dostarczanego i montowanego przez fir-
me zapewniajgca monitoring pozarowy do Pansiwowej Sirazy Pozamej. Po stronie Uzytkownika jest za-
pewnienie podigczenia do sieci telekomunikacyjnej i udostepnienie jednej z linii telefonicznych.

Oraanizacia alarmowania
W celu ograniczenia falszywych alarméw w obiekcie zastosowana zostanie procedura dwustopniows] or-
ganizacji alarmowania, w przypadku przebywania stuzb dozorowych w obiekcie.
W momencie cpuszczenia przez personel migjsca pracy nalezy system przetgczy¢ na alarmowanie jed-
nostopniowe.
Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia
{tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale | panel wyniesiony oraz przez dodatkowe sygnalizatory aku-
styczny umieszczone na petli. Alarm powinien byé potwierdzony w ciggu czasu T1 — 60s. Przekroczenie
tego czasu powoduje wywolanie alarmu Il stopnia (transmisja alarmu do PSP).
Po potwierdzeniu powinien byé dokonany zwiad w cbiekcie oraz powrdt do centrali w ciggu czasu T2 —
5min (w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu I stopnia.
Skrécenie czasu oczekiwania na alarm |l stopnia - T2 (w przypadku rzeczywistego zagrozenia) mezna
osiagnac poprzez uruchomienie najblizszego recznegoe ostrzegacza pozaru ROP, kidry natychmiast wy-
wotlje alarm Il stopnia.
System nalezy zaprogramowac tak, aby alarm |l stopnia uruchamiat sygnalizatery optyczno-akustyczne,
oraz przekazywat za posrednictwem systemu transmisji alarmdw informacje o pozarze do jednostki
PSP,
Uruchomienie alarmu il stopnia spowoduje:
- zatgczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych
- uruchomienie central oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych
- zamknigcie drzwi wyposazonych w elektrotrzymacze
- wytaczenie wentylacji bytowe] w budynku
- zjazd windy na parter i pozostawienie jej unieruchomionej
- odblokowanie zewngtrznych drzwi ewakuacyjnych
- zamknigcie klap odcinajgcych na wentylacji bytowej
W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwiazania, czas T1 potrzebny do potwierdzenia alarmu
w CSP nie powinien przekraczac 60s, czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu nie powinien przekra-
czat 5 min. W celu minimalizacji czasu T2 nalezy go okresli¢ doswiadczalnie.

Centrala systemu sygnalizaciji pozaru
Centrala sygnalizacji pozaru umieszczona bedzie na parterze w dyzurce.

Zasilaniem rezerwowym bedg akumulatory 2x38Ah, 12V umieszczone w dodatkowym pojemniku obok
centrali sygnalizacji pezaru. Pojemnosé akumulatorow agwarantuje prawidlowg prace centrali podczas
braku zasilania podstawowego przez 72 godz. w stanie dozoru oraz przez 0,5 godz. w przypadku alar-
mu. Zasilacz do tadowania powinien gwarantowac naladowanie roziadowanego do napiecia koncowego
akumulatora w ciggu maksimum 24 godzin do 80% pojemnosci nominalne]. Proces ladowania powinien
by¢ zakonczony przed uptywem 72 godzin.

Parametry centrali sygnalizacji pozaru:

- zasilanie podstawowe 230VAC

- zasilanie rezerwowe: akumulatory 12V, 2x38Ah

- pobér pradu z sieci: max. 1,5A

- pobér pragdu podczas dozorowania: max. 0,6A

- liczba adresowalnych linii dozorowych: min. 4



- liczba adresdw na linii dozorowej: max. 127

- liczba wariantow alarmowania; min. 17

- wyjscia przekaznikowe: min. 16 bezpotencjatowych przelgcznych 1A/24V
- linie sygnatowe (potencjatowe): min. 8

- linie kontrolne: min. 8

- dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej: max. 2x1000

- obudowa min. IP30

- wySwietlacz tekstowy LCD, wbudowana drukarka

- elektroniczne adresowanie wszystkich urzadzen petli

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru nalezy montowaé w miejscach wskazanych na rysun-
kach, ktore sg czescig niniejszego projekiu. Wszystkie zmiany nalezy uwzglednié¢ w dokumentacji powy-
konawczej sporzgdzonej przez Instalatora systemu.

Do centrali nalezy doprowadzi¢ z centrali telefonicznej (sekretariat na parterze) skretke UTP 6 4x2x0,5
Cca w celu podigczenia linii telefonicznej do przekazywania alarmu do PSP.

Czujki dymu
Do ochrony drég komunikacyjnych i pomieszczen nalezy zastosowaé adresowalne optyczne czujki dymu
umieszczone na suficie oraz takie same czujki ze wskaznikiem zadziatania w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym na kondygnacji -1. Czujki beda umieszczone na suficie w gniazdach. Jezeli w pomiesz-
czeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaly wentylacyjne, w odleglosci
mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od fych elementéw nie powinna byé mniejsza
niz 0,5 m.
Czujki umieszczane ponad sufitem podwieszonym posiadac beda sygnalizatory zadziatania, umieszczo-
ne ponizej miejsca zamocowania czujki, na suficie podwieszonym. Ponizej migjsca montazu czujki nale-
zy zamontowac rewizje (klasa odpornosci agniowej El rewizji taka sama jak zabudowy podwieszanej na
kondygnacji -1).
Odstep piohowy i poziomy czujek od urzadzen (w tym opraw oswietleniowych} lub materiatéow skiado-
wanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m. Nie mozna umieszczac czujek w strumieniu powietrza instala-
cji Klimatyzacii, wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna cdleglosé czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5 m.
Napiecie pracy czujki 16,5-24,6V, pobor pradu w stanie dozorowania max. 0,15mA.
Czujki nalezy rowniez zamontowac w szybach windowych (winda towarowa i winda osabowa). Instala-
cje do czujek prowadzié poza szybem windowym.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP
Zastosowane reczne ostrzegacze pozarowe muszg byé przeznaczone do pracy w adresowalnych pe-

tlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej wewnatrz obiekiow. S3 one elementami adresowalny-
mi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez rgczne uruchomie-
nie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré. ROP-y nalezy zamontowad n.t.
w miejscach wskazanych na rzutach na wysokosci 1,2-1,6m od podiogi. ROP-y majg posiadac obudowe
wykonang z czerwonego tworzywa, przezroczysty szybke zabezpieczajgcy przed przypadkowym uru-
chomieniem ostrzegacza. Napigcie pracy ostrzegacza 16,5-24,6V, pobér pradu w stanie dozerowania
max. 0,14mA. Wszystkie ROP-y nalezy oznakowac odpowiednimi naklejkami na scianie.

Elementy konfrolno sterujace

Elementy kontrolno-sterujgce sa przeznaczone do uruchamiania {stykami przekaznika) na sygnat
z centrali, urzagdzen alarmowych i przeciwpozarowych: centrali systemu oddymiania, wytaczenia wenty-
lacji bytowej, otworzenia przesuwnych drzwi ewakuacyjnych, zwolnienia elekirotrzymaczy, zamkniecia
klap odcinajacych wentylacji bytowe] oraz zjazdu windy na poziom parteru i pozostawienie jej unieru-
chomionegj. Umozliwiaja kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzadzenia | poprawnosci jego zadzia-
tania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub in-
stalacji. Element mozna instalowac wewngtrz | na zewnatrz obiektow,

Napiecie pracy elementu kontrolno-sterujgacego 16,5-24,6V, pobor pradu w stanie dozorowania
max. 0,17mA.

Adresowalny sygnalizator akustyczny
Adresowalne sygnalizatory akustyczne zamontowane bedg na petlach dozorowych. Sygnalizatory za-
montowac na Scianie w przystosowanym gniezdzie. Napiecie pracy sygnalizatora z linii dozorowej 16,5-
24,6V, pobor pradu w stanie dozorowania max. 0,15mA, pobdr pradu w stanie sygnalizoewania max.
06mA .

Syagnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory, stuzace do sygnalizacji optycznej i akustycznej w systemach pozarowych, maja mozli-
wos¢ wyboru jednego z czterech sygnatdéw akustycznych. Jako Zrédio dzwicku zastosowany jest prze-



twormnik piezoceramiczny, jako Zrédio Swiatta zespdt dioed LED umieszczonych w odblysniku, Napiecie
zasilania sygnalizatora 16-32,5V, natezenie dzwieku z odleglosci 1m min. 100dB, pobér pradu podczas
sygnalizowania max. 65mA. Sygnalizatory zasilone beda z centralf sygnalizacji pozaru poprzez zasila-
cze {24V, prad wyjsciowy 3A, z akumulatorami o pojemnosci 18Ah — oddzielny zasilacz dla kazdej linii
sygnalizatoréw) posiadajgce Certyfikat Zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany
przez CNBOP, umieszczone obok centrali. Linie zasilajgce i sterowanie zasilaczy oraz ich monitorowa-
nie odbywad sie bedzie z centrali sygnalizacji pozaru kablami w klasie PH90. Zataczenie zasilaczy prze-
widziano z zaciskow sygnalowych centrali z mozliwoscig blokowania sygnalu z poziomu dostepnego na
panelu cenirali systemu sygnalizacji pozaru.

Oprzewodowanie
Instalacje linii dozarowych nalezy wykonaé przewodem typu HTKSHekw 1x2x0,8mm? uktadanym na

Scianach i stropach {ponad sufitem podwieszanym) oraz pod tynkiem. Dopuszczalna rezystancja petli
= 2x100Q.

Instalacje zasilania sygnalizatoréw nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu HDGs PH90 3x2,5mm?
ukladanym na Scianach i stropach oraz pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych E90 zgodnych
Z Aprobatg Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecaé do scian
i sufitow wiasciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm)
ze stalowymi wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

llos¢ potaczen przewoddw musi byé mozliwie jak najmniejsza. Kazde polaczenie musi by¢ lutowane
lub wykonane inng niezawodng mechaniczng metodg (Srubowe, zaciskowe). Zabronione jest reczne
skrecanie zyl przewodow i kabli (brak po pewnym czasie kontaktu na skutek utleniania sie miedzi).
Przy skrzyzowaniu z instalacjg elekiryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ ponizej
w odlegtosci min 0,3m.

Nie wolno mocowad przewoddw sygnalizaci pozarowej do linek opraw oswietleniowych. Przewody linii
dozorowej oraz zasilania zasadniczego centrali powinny przechodzié odrebnymi przebiciami przez scia-
ny i stropy. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 0,3m od instalacji silnopra-
dowych 230/400V.

Klapy odcinajace
Kanaly wentylacyjne na |l pietrze oraz w piwnicy wyposazone sg w klapy odcinajgce z sitownikami

(Il pietro — 1 szt., piwnica — 22 szt ). W przypadku zadziatania systemu sygnalizacji pozaru klapy odcina-
jace muszg zosta¢ zamkniete. W tym celu przy kazdym silowniku nalezy zamontowaé element kontro-
Ino-sterujgcy wpiety w petle dozorowsg i wysterowac z niego klape. Przy sitownikach zamontowad
(w obudowie lub puszce natynkowej) zasilacz 230VAC/24VDC. Sitowniki zlokalizowane obok siebie za-
sili¢ z jednego zasilacza. Zasilacze zasili¢ z odpowiednich tablic pietrowych.

Elektrotrzymacze

Na parterze oraz | i Il pietrze drzwi na ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazyc w elektrotrzymacze
24VDC 0,5kN z przyciskami zwalniajgcymi. Na poszezegoinych pietrach elektrotrzymacze nalezy zasilic
z centrali zamknie¢ przeciwpozarowych z akumulatorem. Przy wiw centralach nalezy zamontowac ele-
menty kontrolno-sterujgce i wpiac je w petle dozorowe. Elekirotrzymacze zwalniane sg na sygnat z cen-
trali sygnalizacji pozaru a takze w przypadku wylgczenia glownego zasilania lub przyciskiem zwalniajg-
cym.

Wszystkie elekirotrzymacze nalezy montowac do $ciany a nie do podiogi.

Uwagai dodatkowe
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnicnych instalatoréw posiadajacych certyfikat do-

stawcy systemu. Szczegdlowe uwagi do moniazu, uruchomienia i eksploatacji okresla DTR centrali oraz
poszczegdinych urzgdzen. Catosc robdt zwigzanych z instalacia SSP nalezy wykonaé zgodnie z obowig-
Zujacymi normami i przepisami. Przy probie izolacji nalezy bezwzglednie odlgczy¢ wszystkie urzadzenia
systemu tj. cenirale, detektory, sygnalizatory, itp.
W poblizu centrali SAP nalezy umiescic:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
- opis funkcjonowania i obsiugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,
- wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,
- protokdt, w ktorym nalezy wpisywac:

» przeprowadzone kontrole instalacii,

» dokonywane naprawy,

» zZmiany i uzupetnienia instalacii,

o wszystkie alarmy z podaniem: daty, godziny i przyczyn ich wywofania.
Protokdt taki nalezy prowadzic rowniez w przypadku, gdy cenirala jest wyposazona w pamieé zdarzen
fub drukarke.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obstugi systemu dla Uzytkownika obiektu.



Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen i instalacji sygnaliza-
cji pozarowe).
W gestii Uzytkownika znajduje sie podpisanie umowy z firma obstugujacg transmisje sygnatu do PSP.

Warunkiem udzielanej gwarancji na system i niezawodnej pracy systemu SSP jest prawidiowa i stala
konserwacja. Konserwacje nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta
urzgdzen, przez osoby lub firmy odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Opis systemu oddymiania
Projektuje sig oddymianie dwdch klatek schodowych w budynku. System oddymiania zostaje urucho-
miony na sygnat z centrali sygnalizacji pozaru lub recznie za pomoca przyciskéw oddymiania zainstalo-
wanych na klatce.
Zadziakanie centrali sterujgcej oddymianiem spowoduje:
1} otwarcie klapy oddymiajacej
2) otwarcie drzwi wejsciowych napowietrzajacych klatki z jednoczesnym odblokowaniem elektrorygli

Centrale oddymiania nalezy zainstalowac w klatkach na 2 pietrze. Centrale nalezy zasili¢ przewodami
HDGs z tablicy gidwne] TG, sprzed gldwnego wylgcznika pradu.

Przyciski oddymiania nalezy zamontowac na kazdej kondygnacji. Przycisk na 2 pietrze bedzie posiadat
dodatkowo funkcje przewietrzania. Czujki dymu zaprojektowane na klaice schodowej nalezy wpigé
w petle systemu sygnalizacji pozaru.

Obliczenia powierzchni oddymiania i napowietrzania znajdujg sie w branzy architekioniczne;j.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych certyfikat do-
stawcy systemu. Szczegdlowe uwagi do montazu, uruchomienia i eksploataciji okreslajg DTR-ki poszcze-
golnych urzadzen.

Centrala oddymiania
Podstawowym elementern systemu jest Centrala Systemu Oddymiania zamontowana i podigczona

zgodnie z DTR dostarczong przez producenta. Cenirala sterujgca oddymianiem oprocz zasilania siecio-
wego ma takze wilasne rezerwowe Zradio zasilania umozliwiajgce jednorazowe uruchomienie systemu
do 72h od chwili zaniku zasilania. Nalezy zastosowaé dwie cenirale kompaktowe 8A z akumulatorami
2x12V/3,4Ah {po jedne] centrali na kazdej klatce).

Przyciski oddymiania
Na kazdej kondygnacji klatki nalezy zamontowac przyciski oddymiania (przycisk na 2 pigtrze dodatkowo
z funkcjg przewietrzania). Przyciski oddymiania umozliwiajg reczne uruchomienie oddymiania. Przyciski
oddymiania nalezy oznakowac odpowiednimi naklejkami na cianie.

Klapy oddymiajgce
Na obu klatkach schodowych zamontowane bedg klapy oddymiajgce. Obliczenia powierzchni znajdujg

sie w branzy architektonicznej. Klapy dostarczane sa z sitownikami 24V jako komplet Do sitownikow
nalezy doprowadzi¢ zasilanie z centralki oddymiania {pofgczenie w puszce niepalnej PHI0).

Napowietrzanie
Do napowietrzania klatek schodowych wykorzystane bedg drzwi zewnetrzne. W skrzydtach drzwi nale-

zy zamontowad¢ sitowniki i zasilic je z odpowiedniej centrali eddymiania. Dodatkowo w drzwiach nalezy
zamontowac elektrozamki rewersyjne 12VDC z mozliwoscig odblokowania za pomocg klucza i z do-
puszczeniem do stosowania w ochronie p.poz., otwierane automatycznie na sygnat podany z centralki
oddymiania. Zasilanie do elekirozamkéw nalezy doprowadzi¢ z odpowiedniej tablicy pietrowej. Obok
drzwi zewnetrznych nalezy zamontowac p.t. obudowe zamykang na kluczyk, w kidrej zostanie umiesz-
czony zasilacz 230VAC/MM2VDC do elektrozamkdw oraz przekaznik odlaczajgcy do zwolnienia drzwi.

Oprzewodowanie
- Linie przyciskow oddymiania nalezy poprowadzi¢ przewodem kabelkowym typu HTKSH 3x2x0,8mm?

ukiadanym pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych E90 zgodnych z Aprobatg Techniczng produ-
centa kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecac do scian [ sufitéw wiasciwych przy pomocy
stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M8, rozmiesz-
czonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Dodatkowo do przycisku z funkcjg przewietrzania dopro-
wadzié przewod NHXMH-J 4x1,5.

- Linig do napedow klap oddymizajgcych oraz drzwi napowietrzajgcych wykonad przewodem kabelko-
wym typu HDGs 3x1,5mm?® PH90 i HDGs 3x2,5mm? PHS0 pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych



ES0 zgodnych z Aprobatg Techniczng producenta kabla. Uchwyly wraz z przewodami nalezy przykre-
cac do scian i sufitéw wilasciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie mini-
mum 40mm) ze stalowymi wkretami M8, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

Eksploatacja i konserwacija
W celu prawidlowego funkcjonowania systemu cddymiania niezbedna jest jego regularna konserwacja.

Szczegotowe dane dotyczace maksymalnego okresu, co jaki powinien odbywag sie okresowy przeglad
okresla dostawca systemu, jednak okres ten nie moze przekroczyc 6 miesigcy. Sposob i zakres wyko-
nania przegladu okresla producent | zamieszcza ta informacie w DTR dostarczanej razem z urzgdzenia-
mi.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacja pracuje w systemie sieci ,TT". Dodatkowej ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg
metalowe obudowy urzgdzen elekirycznych oraz styki ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne
FE prowadzone bedg razem z przewodami roboczymi L1, L2, L3 | przewodem neutralnym N
we wspainej osfonie izolacyjnej i podigczone bedg w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE.
Przewody PE nalezy wyrdznié zielono-zdita barwa izolacji, zas przewody N barwg niebieska.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania przez wytgezniki instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowopradowe.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W tablicy TG zainstalowane sg ochronniki przepigciowe B+C. Dodatkowo we wszystkich tablicach
pietrowych zaprojektowano ochronniki C. Ze wzgledu na zastosowanie ochronnikéw uziemienie szyny
PE w tablicach powinno by¢ mniejsze od 10Q.

Dodatkowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowe] jest poprawnie wykonana instalacja polaczen
wyréwnawczych.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku nalezy wykona¢ instalacje lokalnych pofaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny
wyrownawcze zamoniowaé w puszce podtynkowej lub nad sufitem podwieszanym (lokalizacja na
rzutach). Do szyny doprowadzi¢ przewdd NHXMH-J 1x10 mm2 z szyny PE odpowiedniej tablicy
pigtrowej. Lokalne polgczenia wyrdwnawcze od szyny do wszystkich metalowych instalacjii wykonaé
przewodem typu NHXMH-J 1x10 ukiadanym pod tynkiem lub nad sufitem podwieszanym.

Gtowne potaczenia wyréwnawcze w budynku oraz uziemienie w podszybiu windy s3 istniejace
i pozostaja bez zmian.

Z gtdwnej szyny PE tablicy TG poprowadzié przewdd NHXMH-J 1x16 mm2 do szafy dystrybucyjnej
GPD w sekretariacie na parterze.

OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z normg dla budynku projekiuje sie instalacje piorunochronna. Zwody poziome na dachu nie sg
objete niniejszym opracowaniem — zostaly wykonane we wczesnigjszym etapie.

Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn D8 uktadanym w rurce grubosciennej pod warstwg
docieplenia i polgczy¢ je z siatkg zwoddw na dachu. Na wysokosci 0,6m na terenem zamontowaé zla-
cza kontrolne w typowych skrzynkach zlicowanych z elewacjg. Uziom wykonaé jako szpilkowy i w migj-
scach gdzie to mozliwe polgczyé go z istniejgcym uziomem otokowym.

ROBOTY DODATKOQWE

Przy wszystkich urzadzeniach znajdujgcych sie nad sufitem podwieszanym nalezy zamontowaé rewizje.
W przypadku kondygnacji -1 rewizie muszg mie¢ odporno$é ogniowg El takg samg lub wyzszg jak
zabudowa stropu.

W pomieszczeniach, ktére nie sg objete remontem, ale majg mieé¢ wykonany albo wymieniony sufit
podwieszany nalezy oprawy i osprzet znajdujgce sie obecnie na suficie przewiesi¢ wraz z niezbednym
przediuzeniem przewodow (bez wymiany opraw i osprzetu);

- jadalnia — do przewieszenia 10 zyrandoli, 3 cprawy awaryjne, gniazdo do rzutnika, rzutnik

- kuchnia z zapleczem — do przewieszenia 18 opraw hermetycznych

- {azienki i szatnie na kondygnacji -1 - do przewieszenia 19 opraw typu plafon

W pomieszczeniach objetych remontem wszystkie istniejgce instslacje nalezy zdemontowaé
a urzgdzenia przekazaé Uzytkownikowi.



OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY. DOBOR PRZEWODOW WLZ | ZABEZPIECZEN

W zwiazku z remontem budynku DPS moc przytaczeniowa obiektu nie ulegnie zwigkszeniu.
Wyniki obliczen przewodow i zabezpieczen zestawiono w zalaczongj tabeli.

NATEZENIE OSWIETLENIA

Natezenie oswietlenia obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Wyniki obliczen znajdujg sie¢ w egzemplarzu archiwalnym.

DOBOR SRODKOW OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki nadpradowe oraz wylgczniki
ochronne réznicowoprgdowe o pradzie uplywu 30mA.

W ukladzie sieciowym TT musi byé speiniony warunek:

Ra*lasUl

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia: 100 (wymagane uziemienie szyny PE — ze wzgledu na ochronniki
przeciwprzepieciowe)

Ul — napiecie dotykowe dopuszczaine diugotrwale: 25V

ta — prad wylgczajacy, powodujacy wylaczenie zasilania w wymaganym czasie: 0,03A

10*0,03=0,3V=25V

Ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna.
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oprawa n.t., LED, 840, IP20, min. 3600lm, max. 45W,

koseton z blachy stalowe] [okierowanej proszkowe na binio,

kiosz z poliweglanu (A5}

oprowa n.t, LED, B840, IP20, min. 360Cim, max. 45W,

koseton z blachy stalowej lakierowanej proszkows na bigfe,

klosz z poliweglanu {AB)

oprawa n.t, plofoniera LED, 840, min. IP54, przesfocna
opalizowang, min. 3300Im, mox. 45W (A7)

oprawa n.t., plafoniera LED, 840, min. P54, przesfong

opalizawang, min, 1400lm, max. 30W, montaz no 4cianie (AB)

oprawa n.t., LED, B840, z kloszem PC,
IPB5, min. 5B00Im, max. 55W (A9}

oprawa p.L. przypodiogowo (schodowa), LED 2W, 3000K,
montez w puszee p.t., front lampki INOX (AiQ)

oprawa n.t. zewn., plafoniera LED, 840, min. IP54,
przesfong opalizowana, min. 3300im, mox. 45W (A11)

noswietlacz zewn. LED, B40, min. P54, min. 6000Im,
korpus z odlewu aluminiowego zabezpieczonego
przed UV czarng powfokg, klosz z szyby hartowanej (A12)

naswietlocz zewn. LED, B40, min. IP54, min. 6000Im,
korpus z odlewu aluminiowego zabezpieczonego
przed UV czamg powlokq, kiosz z szyby hortowanej,
z czujpikiem ruchu (A13)

oprawa dekoracyjna zewn. (kinkiet ggro—dst), LED,
max. 2x10W, 3C00K, min. IPS4, obudowa z aluminium
zabezpieczonego przed UV czamg powiokg (A14)

oprawa domowa (zyrandol) 3xE27 lub E14, ze zrédiem
LED, 3000K, materiaf szkfo | meta! {A15)

oprawa domowa {kinkiet} 1xE27 lub E14, ze Zrddfem
LED, 3000K, materiaf szkio i metal, wzdr dopasowany
do #yrandole (A16)

fgcznik instalacypny 10A, p.t, IP20, standord podwyzszony

{qcznik instalocyjny 10A, p.t., P44, standard podwyzszony

gn. pojedyficze z uziemieniem, 164, p.t, P44,
standerd podwyzszony

Zxgn. pojedyicze we wspdlnej ramce z uziemieniem,

164, p.t., P20, standard podwyZszony

2xgn. pojedyricze DATA we wspidlne] ramee 2 uziemieniern,
164, p.t., IP20, stondord podwyiZszony

wypust przewodu (zgodnie ze schematem tablicy)

oprowa kierunkowa dynomicznego oSwietlenio ewakuacyjnego,
LED 3W, Il &I, iz., 2h, z modufem piktogramu orgz modufem

strzafki/krzyzo

oprawg gwaryjno LED 3W, nt., Il K. iz,
z medulem 2h, z quiotestem, optyko
do drogi ewakuacyjnej

oprawa awaryjng LED 3W, n.t, Il kl. iz.,
z modutem 2h, z outotestem, optyka
do przestrzeni otwartej

oprowa awaryjna LED W, n.t, [PBS, It ki iz,
z modufem 2h, z outotestem, z grzatkg
(praco do —25 st.C)

oprawa awaryjna LED 3W, n.t., IE k. iz,
z modulem 2h, z outotestem, do montaiu nad hydrantem

L
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gn. 2xRJ45, pt.
gn. 1xRJ43, n.t. nod sufitem, do wi-fi

gn. pojedyficze DATA z uziemieniem, 164, n.t., IP20,
maniai nad sufitern do routero wi=fi

gn. RTV, p.t.
gn. HOMI, p.t

kamera zewnetrzna

kamera wewnetrzna

zosilacz 24V DC, 40W do klap p.poz. odcingjgcych

lokalna szyno wyrdwnawcza

giowny wylqczoik prqdu

centrala oddymicnio
centrolo sygnalizacji pozaru

panel wyniesiony centrali sygnolizacji pozaru
orgz wizudlizacjo miejsco pozaru

tablica elektryczna

centrcla dynomicznego oSwietlenic ewckuccyjnego
centrafo zamknigé przeciwpozarowych

element kontrolno—sterujgcy

optyczna czulka dymu

wiclostanowa uniwersalng czuka ciepfa

opiyczna czujka dymu z sygn. zedziodania

sygnalizator optyczao—akustyczny

adresowalny sygnalizator akustyczny
reczny osirzegacz poiarowy

Elektrotrzymacz 24V0C, 0,5kN
z przyciskiem zwalnigjgcym

Przycisk oddymianio

Silawnik systemu oddymignia

zlqcze kontrolne instolacji odgromowe]

KE-korytko elektr., KT—korytko teletechn.

DE-drabinka elektr., DT—drabinka teletechn.

KUBATURA SC.
UL BOLESEAWA FRUSA B/12, 20054 LUBLIN
KONFAKT £08 589 331

PROJEKT WYKOKAWCZY

Nazwa taces ineestycE: REMONT POMESICIEN WRAZ 7 RAT
PRZESUDORA FOREGAJACA NA POSZERZENL) OTHOROW
DRTAOINTH BIDYNKL BFS A, WATKE TERESY Z KALKUTY
L. ROWADKEEGO 25, 20-D50 LUBLM
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KUBATURA 5.C.
UL BOLESEAWA PRUSA B/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i adres fwesiyn: REMONT POMESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENI) OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKLY BFS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL. GEOWACKIEGD 26, 20-060 LUBLIN

Finkgfa [mig, nazwisko, I Uprawmiett . Fodpis
Projekiowat | ini. Anzenng Groszek St-B8/78 A OueA
P
Sprwizt  |my ik Leseek Kibibsi H0¢1b,50 | g
Nazwa rysunks: Nr rysunk:
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KUBATURA S.C.

KONTAKT 608 689
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przycisk oddymiania
z funkcig przewietrzanio

klapa cddymiojqca

z si{ownikiem
\
& ™
o
=] = L
ST puszka PHS0
37
% I
°g
e
=
+
HDGs 3x2,5 centrola
zos. z TG oddymiania HBGs 3x1,5
CODt BA
0 kondygnacjo 3 (pigtra II)
(=)
x
o
x
#
T
¢ 0
T ¥
[v] "
przycisk eddymiania 3
a
T kendygnacja 2 (pietro I}
]
przycisk oddymicnio
kondygnacja 1 (parter)
. puszka PHID  przwi nopowietrzojqce 2 sitownikiem
O i elektrozamkiem rewersyjnym
M
(]
przycisk oddymiania
kondygnacjo —1
NUBATURA S0
UL BOLESLAWA FRUSA 6/12, 20-064 LUBUN
KONTAKT 508 664 331

"PROJEKT WYKDONAWCZY

Nezwn | aives inweslycE REMONT POMESZCZER WRAZ 7 TERMOMODERNIZACI, ORAZ

PRIEAUDOWA FPOLEGAIACA KA POSIEFZENL (TWORGW
WMMIMNWEW

UL QOWADKEED 25, 20-D60 LLUBLN

nysnkc
Schemat oddymianic
klaiki schodowej 1

Fika | by gt | i
Proebinek [, Botron Gronk ST AW
St it Lk K T ,!] WA

Kezwa Nrymnl

E47




klapa oddymiajgca
z sifownikiem

®

lpuszka PHIO

kondygnacja 4 {poddasze)

przycisk eddymiania
z funkejq przewietrzania

[¥]
©
o m 13
x o —
™
5| 8%
5| o4
T =
h'a n=s
T| EX
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+
HDGs 3x2.5 centrala HDGs 3x1,5
2as. 2 TG oddymianio
CoD2 8A
- kondygnacja 3 (pigtra II}
[
o
o
*x
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=
7}
v
-
I

przycisk oddymianio

[

HDGs 3x2,5

kondygnacje 2 (pigtro I}

przycisk oddymicnia

&3

©

Jpuszka PHID  Drzwi nopowietrzojgee z sitownikiem

i elektrozamkiem rewersyjnym

kondygnacjo 1 (parter)

KUBATURA SC
KDNTAXT 608 GO 33)

UL SOLESIAMA PRUSA B/12, 20-064 LUBLIN

PROJEKT WYKONANCZY

tmelet= - wﬁlwmﬁﬂ
e et ey e,
UL GRDWACKIEGH 26, 20-060 LGN

Kawaryankc
Schemat oddymiania
klatki schodowej 2
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zas. z TA2

TRTV

Tablica TRTV {pom. dyzurki [l pigiro) wyposazona w:

zasilocz 12V

zwrotnice antenowqg

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe TV—SAT

24 x kabel koncentr. Cu, 75 0

- wzmacniacz cyfrowy DVB—T LRIV x24
— odgoleznik TV/SAT
— multiswitch 32 wyjscia
kondygnacja 3 (pigtro I}
49 x kabel kencentryczay Cu, 75 Q
montaz w obudowie p.k
pod stropem nad tablicg TA1 9 x kabel koncentryczny Cu, 75 O
odgafeénik / muttiswitch 24 % kabel koncentr. Cu, 75 Q
TV/SAT 32 wyjscia LRIV x24
49 x kabel koncentryczny Cu, 75 Q
kondygnacja 2 {pietro I)
montoz w obudowie p.t.
pod stropem nad tablicg TAQ
multiswiich 13 x kabel koncentr. Cu, 75 0
16 wyjst LRV x13

kondygnacja 1 (porter)

KUBATURA SC.
UL BOLESLAWA PRUSA B/12, 20054 LUBLN
KONTAKT 508 689 31

PROJEXT WYKONAWCZY
Haes s inwestl REMONT POMESICIEN WRAZ 2 TERMKMOTERIZALLY ORAZ
PREIDOR, KA POSTERZERM OTHORSH
DRIMONCH BUDYNKD DFS M. MATKI TERESY Z KALXUTY
UL GREWACKEED 25, 20060 LUBLN
Rrkca e, sk, e prauriad Pochis
Prjskinat |t Befema Gt o8/ il
Sromit |nor . ook Kok TRH AL/ T
[3
Nazwc) rysimior Rriysniy:
Schemat instalacji RTV £57




mikrofon strefowy 1
{koplica)

UTP 6 4x2x0,5

x 20 — pekoje mieszkalne — strefa |
%1 — hol — strefa It

x 2 — pokoje adm. - strefa Il

%3 — pokoje dzienne i terapii — strefa IV

x 2 — koplica — strefa V

x 20 — pokaje mieszkalne — sirefa |

szafe naogfosnienia
GPIM
zos. z TA2 (kapflica) 28 x kabel glosnikowy 2x2.5
kondygnocjo 3 (pietro 1)
mikrofon strefowy 2 29 x kabel glosnikowy 2x2.5
{sala terapii, UTP B 4x2x0.5 x1 — hol — strefo W

pod kaplicg)

kendygnacja 2 {pigtro I}

CHONONE)

x 5 — pokoje adm. — strefa [

x3 — pokoje dzienne i terupii — strefa IV

18 x kabel glosnikowy 2x2,5

kondygnacja 1 (parter)

®e e

x 11 — pokoje mieszkalne — strefa |
x1 — hol — strefa VI
x 3 ~ pokoje odm. — strefa Il

%1 — pokoje dzienne i ieropit — strefa M

J % kabel glosnikewy 2x2,5

kondygnacjo -1

®

x3 — pokoje dzienne i teropii — strefa M

Uwaga:

W kazdym pomieszczeniu nolezy zamontowa¢ p.t. regulator gloSnosci.

(TR

UL BOLESLAWA PRUSA B/12, 20-05¢ WAL
KDNTAKT 608 583 331
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i adres isvestyct REMONT POMESZEZER WRAZ 7 TERMOMODERHIZACY ORAZ
PRIEELDOWA CA MA POSTERZENL) DTRORDW
DRTMCATH EUDYHRY OPS AL MAT TERESY 2 KALKUTY
UL GROWACKEGD 25, 20-060 1UBLIK
Fink Imig, narwisio, o Lprawnis . Podpis
Proktwat i, Botmmg sk S5/ -
Srott  |og il Lok K i ] e
. - Rrrymniic
Schemat instalacji
naglosnienia (radiowezta) |E5H3




kendygnacjo -1

8 x UTP 6 4x2x0.5 L x2
IR x4
kondygnacja 3 (pietre Il)
12 x UTP 6 4x2x0,5 L x4
TR x4
kandygnacja 2 (pietro I}
gtawny punkt
dystrybucyiny
ws 270 | D 23 x UTP 6 4x2x0,3 Lm xw0
———— (sekretariat)
LR x3
kendygnacja 1 (parter)
4 x UTP 6 4x2x0.5 L x2
KUBATURA 3.C

UL BOLESLAWA PRUSA B/12, 20-064 LUSUN
KONTAXT 608 629 331

PROJEKT WYKONAKWCIY

Mg ke Erweslycl: REMONT POMIESZEZER WRAZ 2 TERMOMODERHIZALIY

PRIEBLDONA A, POSTERZENL) OTROROW
DRTMOIYCH BIDYHKL 0PS AL WATKI TERESY Z KALKUTY
X GLOWACKEGO 25, 20-D60 LUSLIN

DRAZ

Ry | by ool | _poi
Prikbrat | . Bumen Gt swm | Fl0neA
St | my ink Lewrck b AL Lt
U Cd
. R Rrnysuniar:
Schemat instalacji
monitoringu F54




kondygnacjo 3 (pietro 1)

2 x UTP 6 4x2x0,5

T xk13-xi4

kondygnacja 2 (pietro [}

2 x UTP 6 4x2%0,5

T @ Ki1-K12)

zas. z TAC

kendygnacjo 1 (parter)

glowny pur]kt
dystrybucyjny
GPD

(sekretariat)

= x6 (K15-K20)
10 x UTP 6 4x2x0,5

T« (k7—xi0)

kondygnacja —1

6 x UTP 6 4x2x0,5

T «6 (K1-K6)

KUBATURA 56
UL, BOLESEANA, PRUSA 8/12, 20-064 LUBLN
KONTAKT 608 683 351

PROJEXT WYXONAWCZY

L. GEOWACKEGD 26, 20060 LUBLIN

Nezwai ey inwnshck REMONT POAESICIEN WRAZ 2 TERMOMODERNIZACIH GRAZ

PRZEBUDOWA POLEGAJACA HA POSIZERZFNLI
mmmn?mnmmsummwznm

Finiga i, el mipraned | Pl
Prjsitet [ Bobron St -8/ (] G
SradE |y it Lok bl s /] b
i/
=) [Ty

Schemot instalacji
teleinformatycznej

£S5




