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3.3.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Podstawa opracowania.

Inwentaryzacja budynku Domu Pomocy Spofeczne] im. Matki Teresy

z Kalkuty w Lublinie.

Wizija lokalna oraz dokumentacja fotograficzna przeprowadzona

we wrzesniu 2019 r.

Analiza dokumentacji archiwalnej budynku.

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Ekspertyza z oceng stanu technicznego autorstwa mgr inz. Sebastiana

Nazaruka oraz inz. Leszka Wronskiego z pazdziernika 2019r.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe] z pazdziernika 2019 r.
wykonana przez inz. tukasza Krzysiaka
3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenn wraz
z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej im. Maiki Teresy

z Kalkuty znajdujgcego sie przy ul. Bartosza Glowackiego 26 w Lublinie.

Zabudowe istniejgca tworzy budynek DPS-u wraz z dobudowywanym skrzydtem
-wediug odrebnego opracowania. Budynek czterokondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. W wyniku pozaru zniszczeniu ulegto pokrycie dachu z jego
konstirukcjg, doszto do uszkodzenia i zniszczenia pomieszczen na nizszych
kondygnacja — sadza, zadymienie, zalanie wodg do celéw gasniczych. Remont

dachu zostat zwarty w odrebnym opracowaniu ~ etap .

Teren, na kitérym znajduje sie budynek graniczy:

- od strony péinocnej z zabudowg wielorodzinng

- od strony wschodniej z ul. Bartosza Gtowackiego i zabudowsg jednorodzinng
- potudniowej z ul. Ksiedza Jerzego Popietuszki i zabudowa jednorodzinng

- od strony zachodniej z ul. Klemensa Junoszy

Ogolna charakterystyka obiektu
Budynek DPS {bez dobudowanego skrzydia wediug odrebnego opracowania)

w rzucie w ksztatcie litery ,L.” o wymiarach jak na rysunkach.



Parametry techniczne:

Budynek DPS (bez dobudowariego skrzydia wediug odrebnego

opracowania):
Dtugosé budynku —

Szerokosc elewacii potudniowe) —
Wysokosc budynku (przed pozarem) —

Powierzchnia zabudowy -
Powierzchnia uzytkowa -

52,51 m
39,26 m

13,50 m

1083,00 m?
3418,00 m?

Kubatura {(przed pozarem) brutto

Kubatura (stan projektowany) brutto

ok. 15610,00 m?

ok. 14862,00 m3

3.3.1. Zestawienie pomieszczen kondygnacji -2
SPIS POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] POSADZKA

001 KIL.. SCHOD. 9,78 POS. BETONOWA
002 MAGAZYN 5,02 POS. BETONOWA
003 MAGAZYN 26,62 POS. BETONOWA
004 KORYTARZ 14,72 POS. BETONOWA
005 MAGAZYN 23,36 POS. BETONOWA
006 MAGAZYN 23,31 POS. BETONOWA
007 KORYTARZ 5,08 POS. BETONOWA

SUMA POW,. UZYTKOWEJ

111,89

3.3.2. Zestawienie pomieszczen kondygnacji -1

SPIS POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] | POSADZKA
D1 MAGAZYN 9,03 TERAKOTA
D2 SZATNIA KUCHNIA 17,77 TERAKOTA
D3 TOALETA 3,39 TERAKOTA
D4 OBIERALNIA 13,88 TERAKOTA
D5 MAGAZYN 13,1 TERAKOTA
D6 MAGAZYN 22 TERAKOTA
D7 MAGAZYN 16,51 TERAKOTA
D§ MAGAZYN 19.9 PCV

D9 MAGAZYN 16,12 TERAKOTA
X8 PRASOWALNIA 20,85 TERAKOTA
D10 PRASOWALNIA 28,02 TERAKOTA
D12 PRALNIA 52,65 TERAKOTA

POS. BETONO-

D13 WIATROLAP 14,9 WA




Di4 PALARNIA 14,5 TERAKQTA
Di5 REKODZIELO 20,96 TERAKOTA
D16 REHABILITACJA 42,71 PCV

D17 SALA TERAPII 32,7 TERAKOTA
D19 SZATNIA 18,29 TERAKOTA
D20 SZATNIA 13,66 TERAKOTA
D22 FRYZJER 10,08 TERAKOTA
D23 REHABILITACJA 55,04 PCV

D24 WwC 12,62 TERAKOTA
D25 WC 2.8 TERAKOTA
D26 SZATNIA 16,02 TERAKOTA
D27 SZATNIA 21,52 TERAKOTA
D28 BRUDOWNIK 13,39 TERAKOTA

POS. BETONO-

D29 MAGAZYN 28,72 WA

D30 KOTEOWNIA 41,28 TERAKOTA
D31 WYMIENNIKOWANIA 42,2 TERAKQTA
D32 ARCHWIUM 19,05 TERAKQTA

POS. BETONO-

D33 MAGAZYN 4,95 WA

AD KOMUNIKACJA 69,78 TERAKOTA
BD KOMUNIKACJA 73,73 TERAKOTA

SUMA POW. UZYTKOWEJ 802,12

3.3.3. Zestawienie pomieszczen kondygnacji 1 {rzut parteru)

SPIS POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] POSADZKA

C3 MAGAZYN 19,34 PCV

C4 MAGZYN 14,37 TERAKOTA

X3 JADALNIA 118,92 TERAKOTA

X4 MAGAZYN 3,34 TERAKOTA

C9 SEKRETARIAT 15,72 PCV

X6 Z-CA DYREKTORA 13,93 WYK. DYWANOWA

X7 DYREKTOR 21,46 WYK. DYWANOWA
AC1 KOMUNIKACJA 64,2 TERAKOTA

C33 ZMYWALNIA 17,49 TERAKOTA

Cs KUCHNIA 92,56 TERAKOTA
AC2 KOMUNIKACJA 6,26 TERAKOTA

C8 KSIEGOWOSC 17,39 WYK. DYWANOWA




C9 GLOWNY KSIEGOWY 17,57 WYK. DYWANOWA
Cl1 POKOJ 17,46 PCV
C12 POKOJ 16,84 PCV
C13 POKOJ 17,11 PCV
C14 POKOJ 17,04 PCV
C15 POKOJ 17,29 PCV
Cl16 POKOJ DZIENNY 24,76 PCV
C17 POKOJ 14,87 PCV
C18 POKOJ 16,53 PCV
C19 POKOJ 18,06 PCV
C20 LAZIENKA 12,8 TERAKOTA
C22 DYZURKA 11,34 TERAKOTA
C23 POKOJ 16,85 PCV
C24 POKOJ 17,21 PCV
C25 POKOJ 17,79 PCV
C26 POKOJ 16,72 PCV
C27 LAZIENKA 15,64 TERAKOTA
C28 TOALETA 19,15 TERAKOTA
C30 KADRY 12,73 POS. BETONOWA
BC KOMUNIKACJA 73,22 TERAKOTA

SUMA POW. UZYTKOWEJ 793,96
3.3.4. Zestawienie kondygnacji 2 (rzut | pietra)
SPIS POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] POSADZKA
B2 POKOJ 9,2 PCV
B3 POKOJ 11,08 PCV
B4 KIEROWNIK T-O 8,21 PCV
B5 POKOJ 17,81 PCV
Bé6 POKOJ 18,6 PCV
B7 POKOJ 18,24 PCV
B8 POKOJ 18,13 PCV
B9 POKOJ 17,84 PCV
X2 DYZURKA 20,21 PCV
B11 SALA TERAPII 38,43 TERAKOTA
Bi12 | PRACOWNICY SOCJALNI 14,82 PCV
B13 POKOJ 17,86 PCV
B14 POKOJ 17.3 PCV




Bi5 POKOJ 17,33 PCV
B16 POKOJ 17,37 PCV
B17 POKOJ 17,74 PCV
B18 POKOJ 18,29 PCV
B19 POKOJ 17,77 PCV
B20 POKOJ 24,95 PCV
B21 POKOJ 15,79 PCV
B22 POKOJ 16,36 PCV
B23 LAZIENKA 17,82 TERAKOTA
B24 LAZIENKA 13,19 TERAKOTA
B26 POKOJ GOSCINNY 11,93 PCV
B27 POKOJ 17,47 PCV
B28/2 ]

9 POKOJ DZIENNY 35,69 PCV
B30 POM. GOSPODARCZE 15,58 TERAKOTA
B31 LAZIENKA 15,5 TERAKOTA
B32 ' wC 20,18 TERAKOTA

POKOJ DORAZNEJ POMOCY
B33 MEDYCZNEJ 12,89 PCV
B35 WC 30,91 PCV
B36 WC 10,81 TERAKOTA
B37 POKOJ SOCJALNY 22,14 TERAKOTA
B38 POKOJ 14,96 PCV
B39 POKOJ 22,91 PCV
AB KOMUNIKACJA 96,66 TERAKOTA
BB KOMUNIKACJA 74.8 TERAKOTA
SUMA POW. UZYTKOWEJ 806,77
3.3.5. Zestawienie kondygnacji 3 (rzut [l pietra)
SPIS POMIESZCZEN

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M2] POSADZKA
A2 POKOJ 18,96 PCV

A3 POKOJ 13,79 PCV

A4 POKOJ 17,53 PCV

A5 POKOJ 18,34 PCV

A6 POKOJ 18,55 PCV

A7 POKOJ 18,1 PCV

A8 POKOJ 17,94 PCV




A9 DYZURKA 20,38 PCV
A10 KAPLICA 53.33 PCV
All POKOJ 17,83 PCV
Al2 POKOJ 16,89 PCV
Al3 POKOJ 18,11 PCV
Al4 POKOJ 18,09 PCV
Al3 SALA TERAPH 36,63 TERAKOTA
Al6 POKOJ 18,94 PCV
Al7 POKOJ 25,63 PCV
Al8 POKOJ 15,78 PCV
Al9 POKOJ 18,42 PCV
A20 POKOJ 16,78 PCV
A21 WC 17,27 TERAKOTA
A23 POKOJ 12,21 PCV
A24 POKOJ 18,5 PCV
A25 POKOJ DZIENNY 36,37 TERAKOTA
A25a POM. GOSPODARCZE 17 TERAKOTA
A26 LAZIENKA 16,49 TERAKOTA
A27 ___ TOALETA 21,36 TERAKOTA
POKOJ DORAZNEJ POMOCY
A28 MEDYCZNEJ 13,68 PCV
A30 WwC 30,88 TERAKOTA
A31 WC 11,53 TERAKOTA
X1 POKOJ DZIENNY 22,29 TERAKOTA
A3 POKOJ 16,96 PCV
A33 POKOJ 24,3 PCV
AA KOMUNIKACJA 92,32 TERAKOTA
BA KOMUNIKACJA 72,69 TERAKOTA
SUMA POW, UZYTKOWEJ 823,87
SUMA POW. UZYTKOWEJ BUDYNKU 3340,61

3.4. Charakterystyka techniczna budynku

Budynek usytuowany jest na dziaice nr ewid. 31/1 przy ul. Glowackiego
w Lublinie. Obiekt w stanie dobrym, z widocznymi zarysowaniami $cian i filaréw
wewnetrznych skrzydta B oraz wloskowatymi rysami stropu nad |l pietrem.
Nalezy zerwa¢ okfadziny scian z supremy | wykona¢ zszywanie $cian
ostonowych oraz filarow wewnetrznych. Po wykonaniu zszycia rys w $cianach

i filtarach mozna uznac, ze budynek bedzie spetniat stany graniczne uzytkowania



i no$nosci elementéow pionowych. Na kondygnacjach -2 do 2 nie stwierdzono
zadnych uszkodzen konsirukcji. Szczegoétowy zakres prac konstrukcyjnych

w czeSci branzy konstrukeyjne).

Zadaszenie nad wejsciem wq oznaczenia DS1, DS2, DS4:

— konstrukcja — belki stalowe ze stali nierdzewnej o przekroju teowym
w rozstawie wg projektu
— poszycie ze szkia hartowanego, laminowanego grubos¢ wg detalu.

Zadaszenie nad wejsciem wg onzaczenia DS3:

Daszek w konstrukcji stalowej kotwiony do scian elewacyjnych, wsparty na
stupie stalowym o przekroju kwadratowym. Pokrycie daszku — blacha
trapezowa. Szczegdlowe wytyczne wg branzy konstrukcyjnej.

Zadaszenie nad wiatrolapem — wyijsciem z poziomu -1 - w elewaciji

zachodniej:
Daszek prefabrykowany na profilach ramowych ze stali nierdzewnej, poszycie

poliweglan wielokomorowy o nosnosci przenoszacej obcigzenia w ilosci
1,6kN/m2.

3.5. Ocena stanu technicznego budynku podlegajacego
termomodernizacji
Przed rozpoczeciem prac projektowych termomodernizacji budynku
DPS-u dokonana zostala wizja lokalna i ocena istniejagcego stanu
technicznego obiektu oraz ekspertyzy: stanu technicznego i ochrony
przeciwpozarowej. Szczegétlowe  wytyczne co do rozwigzan
i dopuszczalnych odstepst znajduja sie w opracowaniach:
» Ekspertyza z oceng stanu technicznego autorstwa mgr inz. Sebastiana
Nazaruka oraz inz. Leszka Wronskiego z pazdziernika 2019 r.
e [Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej z pazdziernika 2019 r
wykonana przez inz. tukasza Krzysiaka
Opracowania te stanowia integralng czes¢ projekiu, realizujgc zawarte
w opracowaniu zamierzenie budowlane nalezy réwnolegle korzystaé

z niniejszego opracowania oraz ekspertyz.



4. Projekt termomodernizacji budynku
Celem opracowania jest termomodernizacja budynku wraz z usunieciem istniejgcego
dociepienia scian o gr. 6cm, poszerzenie otwordw drzwiowych | wymiana catej stolarki
okiennej i drzwiowej fgcznie z montazem nowej stolarki z uwagi na wymogi ekspertyzy
p.poz., wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie
kanalizacji deszczowej (objete opracowaniem ktdre zgtoszono na roboty budowlane)
oraz montaz daszkow nad wejsciami.
411 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek DPS-u zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Jest to
budynek sredniowysoki (SW), kiory powinien speinia¢ kryteria odpornosci

pozarowej dla budynkdéw klasy ,B".

Klasa odpornosci . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® _
pozarowej budyn- N g{éwna' kon- . k’bnstfukcja strop? | &ciana - .| Sciana wewnetrz- | przekrycie
ku o - | strukeja nosna : dachu Srop, zewnetrzna” 2 | - . pa' | dachu®
1 | . 2 3 4. 5 I
N REI E160 .
:,_B c R 120 R 30 60 (o) E 130 4) RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa {w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

" Jezeli przegroda jest czescig giownej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednic do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stro-
pem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzeze-
niem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w kitdrym nad najwyzszg kondygnacia znajduje sie strop albo inna przegroda, spel-
niajgca kryteria okreslone w kol. 4,

4 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczeinieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy konstirukcyjne budynku w Swietle obowigzujgcych wymagan, przedsta-
wiajg sie nastepujgco:

a) gtéwna konstrukcja nosna — klasa odpornosci ogniowej, co najmniej R 120,

b) stropy nad schronem piyta zelbetowa— klasa odpornosci ogniowej, co najmniegj
REI 120,

¢) stropy — typu Akerman — klasa odpornosci ogniowej, co najmniej RE| 60,

d) sciany zewnetrzne — z cegly ceramicznej petnej, oparte na zelbetowych
lub murowanych z cegly ceramicznej petnej fundamentach — klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej REI 120,

e) sciany wewnetrzne — nosne z cegly ceramicznej petnej, co najmniej REI 120,
dziatlowe z cegly peinej i cegly dziurawki — klasa odpornosci ogniowej, co najmnigj




El 60, zwroci¢ szczegdlng uwage na obudowy szachitdw instalacji — murowac bez
szczelin i pustek na tgczeniach,

f) schody klatek schodowych — zelbetowe — spetniajg wymagania no$nosci ogniowej
R 60. Nowe biegi do wykonania w klatce schodowej nr 1 w konstrukcji zelbetowej,
czesciowo podparte na stupku stalowym ktéry nalezy zabezpieczy¢ p.poz.

Wyposazy¢ budynek w gasnice oraz oznaczenia drog ewakuacji.
Zastosowany system ocieplenia scian zewnetrznych z weiny mineralnej jako

materiat niepalny i niekapiacy. Grubos$¢ ocieplenia 18cm,, lokalnie przy oknach
16cm — cofniecie elewacji i element dekoracyjny imitujgcy strukture drewna.

Pianuje sie przebudowe isiniejgcej instalacji hydrantowe] na potrzeby
wydzielenia jej od instalacji wodociggowej. Lokalizacje hydrantéw wg rysunkow

rzutow.

4.1.2 Projekiowane rozwigzania materiatowe
Sufity:
Na kondygnaciji 1, 2 i 3 w pomieszczeniach komunikacji, korytarzach i holach
wykona¢ sufit podwieszany - wysokos¢ w swietle min. 2,51 m, lokalne
obnizenia kanatow wentylacji mechanicznej do 2,35m — obnizenie nie moze
mie¢ wiekszej glebokoéci niz 150 cm, mierzonej od drzwi do krawedzi uskoku
sufitéw, lub odcinkowo na korytarzu dopuszcza sie lokalne obnizenie na
odcinku 150cm - zgodnie 2z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych. W pomieszczeniu kuchni z zapleczem i jadalni zerwac
istniejgcy sufit i wykonaé nowy o wysokosci w swietle min. 3,05m.
Sufity na kondygnacji -1 w korytarzach o wysokosci w swietle do min.2,01,
sufit w klasie EI30 — zabezpieczenie istniejgcych instalacji. Przy drzwiach
otwieranych na korytarz zwréci¢ uwage na lokalne podniesienie sufitu tak
aby wytworzy¢ miejsce na moniaz samozamykacza i swobodne rozwarcie
skrzydita drzwi. Dopuszcza sie podniesienie sufitu powyzej 2,01m na calosci
korytarza i zabudowy lokalne rurociggéw po uzgodnieniu z Inspekiorem
nadzoru z ramienia Inwestora. W sufitach kondygnacji -1 wykonac¢ rewizje
w klasie p.poz. do czujek systemu p.poz.
W lazienkach i sanitariatach kondygnacji 1, 2, 3 sufity podwieszane z gk.,

lokalne obnizenia na obudowy kanatéw wentylagji i rur kanalizacji sanitarnej.



Sciany wewnetrzne:

W miejscu skucia supremy (kondygnacja 3 1 2) wykonac stelaz z 2-krotnym
poszyciem z plyty gk grubos¢ zabudowy po wykonczeniu min. S5em.

Sciany dzialowe kondygnacji 3 do rozebrania, kazdorazowo przed rozbiorkg
odcinkow $cian sprawdzié czy stropy nie opierajg sie na nich — wykonac
odkrywke nad sciang dziatowg. W miejscu $cian rozebranych wykonaé nowe
§ciany o grubosci 12cm z bloczkdéw betonu komdérkowego odmiany 400.
Wykonaé poprzez murowanie na bialy klej do gazobetonu. Scianki aczyé ze
Scianami nosnymi za pomocg kotew chemicznych i pretow ocynkowanych
lub tgcznikow katowych stalowych ocynkowanych uktadanych w spoinie
i kotwionych do $ciany prostopadtej mechanicznie.

QObudowy pionow:

Zabudowa pionow instalacji - sciana murowana z bloczkow gazobetonowych
gr. 6 cm {wykonanie szczelne bez szczelin | pustek) + poszycie z plyt 2xgk
ppoz. na stelazu lub na klej — mocowanie poprzez klejenie na pelny grzebien
— zabrania sie mocowania na tzw. placki.

Przewody zasilajace hydranty wykona¢ w zabudowie g-k. Wymieni¢ szafki

hydrantowe na nowe oraz zamontowac nowe szafki hydraniowe.

Stolarka okienna:

- W miejscu, gdzie wystepujg istniejace okna nalezy wykona¢ wymiane na
okna PCV lub aluminiowe kolor biaty — szyba zespolona Ug = 1.0 W/im?K,
pakiet 3-szybowy okna wyposazone w szczeliny infiltracyjne. W oknach
zamontowa¢ nawiewniki zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,
nawiewnikow nie montowac w oknach p.poz. (wykona¢ nawiewnik
w scianie pod oknem Ilub obok okna). Szkio obustronnie bezpieczne.
Wykonczenie obrébek blacharskich blachg stalowg ocynkowang
powlekang gr. 0,7mm w kolorze grafiiowym — kolor potwierdzié
Z Inwestorem

- okna ppoz. wg rysunkdw rzutow - aluminiowe

Stolarka drzwiowa:

- drzwi aluminiowe ppoz. o symbolach D1, D2, D3, D4, D5, D9, D11, D12;
W1; W2 — wymiary drzwi wg oznaczen na rysunkach rzutéw

- drzwi aluminiowe przesuwne wg symbolu D14, D19- wymiary drzwi wg
oznaczen na rysunkach rzutow



- drzwi aluminiowe wewnetrzne o symbolach D8, D13, D15, D16, D17, D18

- drzwi projektowane z symbolem D6, D7, D8, D13, D15, D16, D17 i D18 -
wymiary drzwi wg oznaczen na rysunkach rzutow

Uwaga: stosowa¢ szklo bezpieczne. Stosowa¢ samozamykacze
w drzwiach p.poz. jak i w drzwiach do weziow sanitarnych oraz do
pomieszczen ogdlnodostepnych i drzwi wejsciowych do budynku. Przy
zamowieniu siolarki sprawdzi¢ miejsca osadzenia elektrozaczepow
i elektrozamkow — projekt inst. elektrycznych. Drzwi w wezfach sanitarnych
zdemontowa¢ na czas prac demontazowych 1 rozbidrkowych,
zabezpieczy¢ 1 zmagazynowa¢ w magazynie Wykonawcy — dotyczy
kondygnaciji -1, 1 i 2. Na kondygnacji 3 wykona¢ nowa stolarke drzwiowsg,
podciecie spodem na przeplyw powietrza oraz szklenie szybg mlecznag
bezpieczng o wymiarach 40x40cm.

Zszycie rys scian zewnetrznych, wzmocnienie filarow:

Sciany w czesci ,B” na |l pietrze wymagajg obustronnego zszywania. Filary
wewnetrzne nalezy zszy¢ i wzmocni¢. Sposob wzmocnienia wg projektu
konstrukcyjnego.

Obrébki blacharskie:

- rury spusiowe odprowadzajgce wode opadowg z giownych potaci dachu
@ 12 cm, gr. 0,5mm, kolor grafitowy — nalezy wykonac¢ dodatkowe rury
w miejscu dylatacji budynku oraz zmieni¢ spadek rynny z etapu |, tak aby
rozbi¢ odprowadzenie wody poza dylatacje dachu i Scian.

- rynny z daszkdw nad wejsciami o przekroju prostokatnym

- rury spustowe z daszkdw nad wejsciami, wejscie gtdwne rura ze stali
nierdzewnej @ 10 cm, wejscia boczne rura ze stali nierdzewnej & 6 cm.
Wykona¢ odejscie rur wzdiuz teownika zadaszenia a nastgpnie réwnolegle
do Sciany elewacyjnej.

QOcieplenie scian elewacyjnych:

Piyty z welny mineralnej o wspodiczynniku przewodzenia ciepta A < 0,037
W/mK grubosci 16 cm i 18cm. Montaz na taczniki stalowe, talerzyki stalowe.
W pasie 2m nad linig cokotu podwojne siatkowanie. Czges¢ cokotowa z piyt
styroduru XPS o grubosci 14cm. Ptyty uszorstnic i zagruntowa¢ gruntem na
bazie piaskéw kwarcowych, wykona¢ 2 warstwy siatki. Nad cokofem pas
startowy systemowy — stalowy.

Tvnk elewacyjny i malowanie:

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o grubosci 1,5 mm
i fakturze ,baranek”. Malowanie farbg silikonowg — kolory jasno i ciemno
szare do ustalenia z Inspekiorem nadzoru. Przy oknach i pasach klatek
schodowych wykona¢ element dekoracyiny na cofniete] plaszezyznie



elewacji (16cm) z wklejanych pasow akrylowych imitujacych drewno — deska
akrylowa elastyczna.

Opaska z kostki brukowej:

Zdemontowac istniejaca opaske betonowsg, wykonac roboty izolacyjne — pas
z papy termozgrzewalnej zgrzany do s$ciany i wywiniety pod warstwy
podbudowy (zachowac wyoblenie i luz w zatamaniu papy z poziomu w pion).
Wykona¢ podbudowe z betonu B10 — 15cm i B5 10cm, kostke ulozyé na
grysie, gr. kostki 6cm kolor wg Uzytkownika.

Ostony przeciwuderzeniowe:

Piyta - ostona przeciwuderzeniowa o gruboéé 1,5 mm wykonana z tworzywa
na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i érodki przeciwpalne. Osfony wykonane
z materiatu bakteriostatycznego mocowany do $ciany za pomoca kleju.
Wykona¢ pasy 3m o wysokosci 130cm i dlugosci 300cm przy kazdym t6zku.

Ponadto plyty stosowac jako ostone na drzwi — obusironnie.

Odboinica - osfona przeciwuderzeniowa o grubos¢ 2 mm wykonana
z tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. i $rodki
przeciwpalne.

Charakterystyka:

- odbojnica mocowana do $ciany za pos$redniciwem uchwytdw aluminiowych
- wzdtuz osi poziomej amortyzator ciggty wykonany z EPDM

- szerokos¢ 203 mm

- przekrdj fuku o promieniu 18,5 cm

- wysokosci od $ciany 25 mm

- zbudowana na aluminiowych uchwytach, ktore pozwalajg na dopasowanie
elementow do nieréwnych powierzchni

- bakieriostatyczny

Naroznik ochronny o ramionach o dlugosci 50 mm o grubosci 2 mm,

ktéry jest specjalnym tworzywem na bazie Zzywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. |
srodki przeciwpalne. Elementy wykonane z materiatu bakteriostatycznego,

mocowany bezposrednio do Sciany.



Naroznik bedacy osiona przeciwuderzeniowsg, ramiona ¢ diugosci 76 mm
i grubosci 2 mm, ktéry jest specjalnym tworzywem na bazie zywic akrylo-
winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym
w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne.

Charakterystyka:

- zbudowany na aluminiowym profilu cigglym

- mocowany bezposrednio do sciany

- zamkniety koicowkami od dotu i gory z tego samego materiatu

- bakteriostatyczny

Odbojporecz - element {aczacy w sobie cechy skutecznej odbojnicy
Z prakiyczng porecza z zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory UV, i $rodki
przeciwpaine.

Charakterystyka:

- mocowana do &ciany za posrednictwem uchwytow aluminiowych

- wzdiuz osi poziomej amortyzator ciggly wykonany z EPDM

- szerokos¢ 140mm

- wysokosci od Sciany 76mm

- bakteriostatyczny

Balustrady klatek schodowych:

Do wykonania nowe balustrady ze stali nierdzewnej. Zachowa¢é wysokos¢
pochwytow 110cm, przestrzen pomiedzy pasem dolnym balustrady
a schodami i spocznikami 12cm, uktad trejazu pionowego maksymalnie
12cm. Pochwyty z rur o $rednicy 48mm i grubosci scianki 3mm, pas dolny
plaskownik 3x40mm, trejaz z rur kwadratowych o wymiarach 20x20x2mm,

stupki o srednicy 48mm i grubosci Scianki 3mm.



Zestawienie pomieszczen w ktorych nalezy wymieni¢ posadzki:

SPIS POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA
NR NAZWA POMIESZCZENIA [M2] POSADZKA

Kondyanacia -1: pomieszczenia D2, D4, D16, D17, D23

D2 SZATNIA KUCHNIA - terakota 17,77 TERAKOTA
D4 OBIERALNIA - podloga 13,88 TERAKOTA
D16 REHABILITACJA - wykladzina 42,71 PCV
D17 SALA TERAPII - podloga 32,7 TERAKOTA
D23 REHABILITACJA - wykladzina 55,04 PCV

Parter: pomieszczenia X6, C8, C9, C11, C19, C22

X6 Z-CA DYREKTORA - podloga 13,93 WYK. DYWANOWA
C8 KSIEGOWOSC - podloga 17,39 WYK. DYWANOWA
C9 GLOWNY KSIEGOWY - podloga 17,57 WYK. DYWANOWA
Ci1 POKOJ - podloga 17,46 PCV
C19 | POKOJ —sciany, lazienka, wykladzina 18,06 PCV
C22 DYZURKA - terakota 11,34 TERAKOQTA

| Pietro: pomieszczenia B7, X2, B14, B16, B18, B20. B27. B38, B39

B7 POKOJ - wykladzina 18,24 PCV

X2 DYZURKA - wykladzina 20,21 PCV
B14 POKOJ - wykladzina 17,3 | PCV
Bi6 POKOJ - wykladzina 17,37 PCV
B18 POKOJ - wykladzina 18,29 PCV
B20 POKOJ - wykladzina 2495 PCV
B27 POKOJ - wykladzina 17,47 PCV
B38 POKOJ - wykladzina 14,96 PCV
B39 POKOJ - wykladzina 22,91 PCV

Il Pietro: wymiana dotyczy calej kondyvanacji

Orientacyjny opis zakresu prac rozbiorkowych:

- zerwanie styropianu 6cm z wyprawg oraz demontaz obrébek blacharskich i rur

spustowych



- demontaz okien i drzwi

- demontaz daszkow doswietli

- oczyszczenie | malowanie farbami alkidowymi istniejgcych konstrukciji doswietli

- rozbidrka daszkdéw nad wejsciami

- rozbiérka balustrad i pochwyidéw pochylni

- rozbiérka opaski betonowej

- demontaz krat okiennych

- rozebranie pochylni od strony placu manewrowego

- rozebranie i obnizenie kostki brukowej w rejonie klatki nr 1

- rozebranie chodnikéw i odkopanie czerpni powietrza

- demontaz pochwytow i balustrad na klatkach schodowych

- demontaz pochwytdw korytarzy i klatki schodowej nr 3

- rozebranie $cianek dziatowych 3 kondygnaciji

- zerwanie warstw posadzkowych 3 kondygnagc;ji

- wykucie otwordéw na piony instalacyjne — wybijac pustaki nie przecinac zeber
nosnych.

- skucie 2 hiegdw i spocznika klatki schodowej nr 1

- zmniejszenie grubosci $cian na klatkach schodowych (podkucie i wykonanie
tynku z malowaniem) w celu zachowania minimalnych wymiaréw szerokosci
biegow i spocznikdéw uzyskanych odstepstwem ekspertyzy p.poz.

- montaz nadprozy stalowych i podkucie otwordw w celu poszerzenia na montaz
drzwi

- zerwanie wszystkich zabuddw pionow i sufitdw g-k na kondygnacjach 1 do 3,
w kondygnacjach -1 i -2 zerwanie zabudéw zamoczonych woda do gaszenia
pozaru

- demontaz grzejnikdbw oznaczonych w opracowaniu wielobranzowym oraz
przeniesienie grzejnikow na klatkach schodowych

- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej

- zamurowanie otwordw po wentylacji mechaniczne] oraz otworow po kraikach
w kominach grawitacyjnych

- wybicie otwordw pod przewody instalacji sanitarnej i elekirycznej

- demontaz silnikow, prowadnic i kabiny windy, drzwi windy. VWykonanie
malowania szachtu windowego i dostosowania oswietlenia w szachcie do
przepisow. '

- zerwanie supremy na kondygnaciji 3 i 2.



- skucie plytek gresowych i ferakoty we wszystkich weztach sanitarnych oraz
odtworzenie glazury i terakty.

-demontaz  umywalek, postumentow wc, pisuardw, zlewozmywakéw
i ponowny montaz nowych przyborow

- skucie ptytek gresowych w korytarzach — pas na szerokosci drzwi wejsciowych

- wyciecie pasa wykfadziny na cata szerokos¢ pomieszczen w miejscu montazu
drzwi. Odtworzenie pasa wyktadziny z wywinieciem w cze$¢ cokotowg

- demontaz ramek drewnianych po obrysie drzwi istniejgcych.

- skucie tynkdw i odgrzybianie na poziomie -2 i -1

- skucie tynkow sufitéw i scian nosnych na kondygnacji 3

- skucie tynkdéw sufitdbw i scian nosnych — lokalnie w miejscach zawilgocen —
kondygnacji 2

- skucie tynkow sufitdw i $cian nosnych — lokalnie w miejscach zawilgocen —

kondygnacja 1

Podczas tworzenia wyceny nalezy uwzgledni¢ roboty nie opisane

a konieczne do prawidfowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

Skrocony opis robot:

Roboty na zewnatrz:

- daszki doswietli z blachy trapezowej o gr. 0,7mm, ocynkowane, powlekane
kolor grafitowy

- réwnanie scian cokoiu — papa z wywinieciem pod warstwy opaski na 1m od
$ciany budynku i min. 30cm pond poziom wierzchu opaski

- wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych BSO

- parapety okienne zewnetrzne z blachy gr. 0,7mm

- montaz oczyszczonych i malowanych proszkowo krat okiennych

- wykonanie koryt odwadniajgcych

- wykonanie rur spustowych z wolnym wylewem i wpieciem do kanalizacji
deszczowej

- wycinka drzewa i podciecie zywoplotu i krzewéw zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy p.poz.

- wykonanie opaski

- montaz daszkow nad drzwiami wejsciowymi



- izolacja &cian i stropu oraz termoizolacja czeSci nadziemnej wyrzutni
powietirza wraz z wymiang krat na nowe ocynkowane ogniowo
- wykonanie konstrukcji pochylni oraz balustrad i pochwytdéw zewnetrznych

- przetozenie i obnizenie kostki brukowej — wg opisu na rysunku PZT

Kondygnacija -2:

- wykona¢ izolacje i docieplenie scian i stropu nad kanalem czerpni wg
rysunku przekroju C-C

- uzupetnienie posadzek i malowanie farbg do powierzchni betonowych

- odgrzybianie scian i sufitow

- malowanie $cian wewneirznych farbami emulsyjnymi, lamperia olejna
w kolorze matowym na wysokosci 1,5m

- malowanie sufitow farbg emulsyjna

- zabudowy instalacji w korytarzach w klasie EI30

- przejscia instalacji -2 do -1 w klasie odpornosci p.poz. 120min.

Kondygnacja -1, czeS¢ A i B:

- uzupetnienie posadzek i malowanie farbg do powierzchni betonowych

- malowanie scian farbami emulsyjnymi — powyzej lamperii

- lamperia olejna do wysokosci sufitu (lub min. 2,05m) w pomieszczeniach

- malowanie sufitow farba emulsyjng

- obudowy gk rur wentylacji w pomieszczeniach przy $cianach

- przejscia instalacji -1 na parter w klasie odpornosci p.poz. 60min.

- zabudowy instalacji — sufit - w korytarzach w klasie EI30

- uzupeinienie paséw z plytek gresowych przy wszystkich drzwiach —
korytarze i w przypadku wystepowania terakoty w pomieszczeniach

- uzupelnienie wyktadzin PCV, pas o szerokosci pomieszczenia i giebokosci
60cm z wywinieciem cokolu na sciane w miejscach wymiany siolarki
drzwiowej

- wymiana uszkodzonych i zniszczonych zabuddéw — wodg do gaszenia

pozaru

Kondygnacja 1:

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi — powyzej lamperii

- lamperia olejna do wysokosci sufitu (lub min. 2,05m) — wg przedmiaru



- malowanie sufitow farbg emulsyjng zmywalng

- obudowy gk rur wentylacji pod sufitem

-murowanie szachtow z oblozeniem pilyta gk lub uzupetnienie tynkiem
gipsowym twardym

- przejscia instalacji przez strop w klasie odpornosci p.poz. 60min., przejscia
instalacji z klapami p.poz, przez $ciany pomiedzy skrzydiem A | B-
potwierdzi¢ w projektach branzowych

- sufit gk na stelazu - w korytarzach, kuchni z zapleczem, jadaini, holu,
fazienkach | wezfach sanitarnych - bezklasowy

- uzupetnienie pasdw z plytek gresowych przy wszystkich drzwiach —
korytarze i w przypadku wystepowania terakoty w pomieszczeniach

- wykonanie nowych gresow i terakoty w wezfach sanitarnych, tazienkach
i w.c.

- uzupetnienie wyktadzin PCV, pas o szerokosci pomieszczenia i giebokosci
60cm z wywinieciem cokotu na sSciane w miejscach wymiany stolarki
drzwiowej

- uzupetnienie tynkow i glifow przy parapetach i stolarce okiennej

- montaz malowanych proszkowo krat stalowych

- montaz zadaszen

- konstrukcja i wykonczenie pochylni oraz odtworzenie pochylni od wejscia
gtéwnego

- wymiana stolarki na nowa wg opisu i rysunkow

Kondygnacija 2:

- skucie tynkow sufitéw i scian nosnych — odtworzenie tynkow

- zerwanie supremy wraz z utylizacja

- rownanie Scian stelazem i 2-krotnym poszyciem ptytami gk — uzupetnienie
po supremie;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi— powyzej lamperii

- lamperia olejna do wysokosci sufitu (Jub min. 2,05m) — wg przedmiaru

- malowanie sufitéw farba emulsyjng zmywalna

- obudowy gk rur wentylacji pod sufitem

- murowanie szachtéw z obtozeniem plytg gk lub uzupelnienie tynkiem

gipsowym twardym



- przejscia instalacji przez strop w klasie odpornoéci p.poz. 60min., przejscia
instalacji z klapami p.poz, przez $ciany pomiedzy skrzydtem A i B —
potwierdzié w projektach branzowych

- sufit gk na stelazu- w korytarzach, holu, tazienkach i weztach sanitarnych -
bezklasowy

- uzupetnienie paséw z plytek gresowych przy wszystkich drzwiach -
korytarze i w przypadku wystepowania terakoty w pomieszczeniach

- wykonanie nowych greséw i terakoty w weztach sanitarnych, tazienkach
iw.C.

- uzupeinienie wyktadzin PCV, pas o szerokosci pomieszczenia i glebokosci
60cm z wywinieciem cokotu na Sciane w miejscach wymiany stolarki
drzwiowej

- uzupetnienie tynkow i glifow przy parapetach i stolarce okiennej

- montaz malowanych proszkowo krat stalowych

- konstrukcja i wykonczenie pochylni oraz odiworzenie pochylni od wejscia
gtownego

- wymiana stolarki na nowa wg opisu i rysunkow

Kondygnacija 3:

- rozbidrka $cianek dziatowych, obudéw szachidw, sScianek wydzielajgcych
kabiny ustepowe i prysznice. Odiworzenie $cianek 2z bloczkow
gazobetonowych gr. 12cm, obustronne obfozenie plytg g-k wodoodporng na
klej (klejenie na petny grzebient)

- skucie tynkow sufitdw i §cian nosnych — odtworzenie tynkow

- Zerwanie supremy wraz z utylizacja

- rownanie scian stelazem i1 2-krotnym poszyciem ptytami gk — uzupetnienie
po supremie;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi zmywalnymi- powyzej lamperii

- lamperia olejna do wysokosci sufitu (lub min. 2,05m) — wg przedmiaru

- malowanie sufitow farbg emulsyjng zmywalng

- obudowy gk rur wentylacji pod sufitem

- murowanie szachiéw z obtozeniem plyta gk lub uzupetnienie tynkiem

gipsowym twardym



- przejscia instalacji przez strop w klasie cdpornosci p.poz. 60min., przejscia
instalacji z klapami p.poz, przez Sciany pomiedzy skrzydiem A i B -
potwierdzi¢ w projektach branzowych

- sufit gk na stelazu- w korytarzach, holu, fazienkach i weztach sanitarnych -
bezklasowy

- uzupetnienie pasow z piytek gresowych przy wszystkich drzwiach —
korytarze i w przypadku wystepowania terakoty w pomieszczeniach

- wykonanie nowych greséw i terakoty w wezfach sanitarnych, tazienkach
i w.C.

- uzupetnienie wyktadzin PCV, pas o szerokosci pomieszczenia i gtebokosci
60cm z wywinigeciem cokotu na sciane w miejscach wymiany stolarki
drzwiowej

- uzupetnienie tynkow i glifow przy parapetach i stolarce okiennej

- montaz malowanych proszkowo krat stalowych

- konstrukcja i wykonczenie pochylni oraz odtworzenie pochylni od wejscia
gtéwnego

- wymiana stolarki na nowg wg opisu i rysunkow

We wszystkich weztach sanitarnych, tazienkach i w.c. zamontowaé niezbedne

urzadzenia do obsiugi osdb niepeinosprawnych — pochwyty, porecze, siedziska

prysznicowe rozkfadane - stal nierdzewna. W natryskach zamontowac zastony

prysznicowe. Zamontowac iustra przy umywalkach. Zlewozmywaki wyposazy¢

w szafki z drzwiami dwuskrzydfowymi, wykonane z piyt HPL lub ptyt przeznaczonych

do pomieszczen mokrych. Zlewozmywaki uszczelni¢ od géry podczas montazu na

szafce.

4.1.3 Winda osoba

Zestaw modernizacyjny dzwigu osobowego - diwig elektryczny, o udiwigu Q = 1600
kg, (21 osdb) o predkosci V = 1,0 m/s - 4 przystanki / 4 dojécia — kabina nieprzeloto-

wa,

ZAKRES DOSTAWY | NIEZBEDNYCH PRAC

Demontaz istniejacych elementow dzwigu:

- Demontaz zespoiu napedowego wraz z rama — 1 szt.

- Demontaz sterowania dZwigu wraz z panelem sterowania w kabinie i pietrowskazywaczami na przy-
stankach —1 kp. ‘

- Dernontaz istniejgcych drzwi kabinowych — 1 szt.



— Demontaz istniejgcych drzwi przystankowych — 4 szt.
- Demontaz istniejgcych lin nosnych oraz ogranicznika predkosci — 1 szt.

Dostawa i instalacja nowych elementéw dzwigu:

— Zespot napedowy — 2 enkoderem — jednobiegowy regulowany falownikowo ptynna regulacja
predkosci— 1 szt.
- Rama wyréwnawcza pod zespdt napedowy — 1 szt.
— Liny nosne - 1 szt.
- Koto zdawcze — 1 szt.
~ Qgranicznik predkosci — 1 szt.
- Kompletne sterowanie wraz z odwzorowaniem w tym:

» Panel dyspozycji z wyswietlaczem LCD (niebieskim)

s Podswietlane na niebiesko kwadratowe przyciski

o System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomoca modufu GSM

e Zjazd awaryjny na najblizszy przystanek po zaniku napiecia

¢ Kasety dyspozycji wraz z pietrowskazywaczami LCD na kazdym przystanku
- Drzwi kabinowe szer. 1100 mm x wys. 2000 mm — automatyczne, centralne 2 AC, wykonane ze stali
nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne swietlng, - 1 szt.
— Drzwi przystankowe szer. 1100 mm x wys. 2000 mm — automatyczne, centralne 2 AC, wykonane ze
stali nierdzewnej satyna, wyposazone w kurtyne swietlng, drzwi o odpornosci ogniowej EI60 — 2 szt.
— Drzwi przystankowe szer. 1100 mm x wys. 2000 mm — automatyczne, centralne 2 AC, wykonane ze
stali nierdzewnej satyna, wyposaZone w kurtyne swietlng - 1 szt.

Prace murarsko — tynkarskie:

- Wykonczenie progéw drzwi przystankowych

- Obrdbka drzwi od strony szybu i od strony klatki schodowej
- Rozkucie luku do maszynowni i jego obrébka po montazu

- Wymiana scian frontowych kabiny

Prace malarskie:
- Malowanie scian czotowych wokdt abrobionych drzwi przystankowych, malowanie catego szachtu

Prace elektryczne:
- Wymiana/uzupetnienie ocswietlenia w szybie i maszynowni

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Sebastian Miszczuk
upr. nr 108/LBOK§/2013



SKROCONY OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymiana drzwi drewnianych , metalowych lub aluminiowych na drzwi D1, D2, D3, D@,
D10, D12, W1 jednoskrzydiowe aluminiowe kompletne dymoszczeine i przeciwpozarowe
0 odpornosci ogniowej El 60 min. wg. Dokumentacii.

Wymiana drzwi drewnianych , metalowych lub aluminiowych na drzwi D4 , D5, D11
dwuskrzydtowe aluminiowe kompletne dymoszczelne i przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej El 60 min. wg. Dokumentacji.

Wymiana okien drewnianychnaokno O 1,02, 03,04, 05,06, 07,08, 09, 010,
011 z ksztattownikow aluminiowych o odpornosci ogniowej El 60 i EIS 60

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane jednoskrzydiowe na ramiaku sosnowy o
akustyce 42dB obtoZzone obustronnie ptytami HDF, wraz z obrébka obustronng glifow ,
oblistwowaniem i malowaniem glifow farbg emulsyjng lub olejng w istn. kolorach $cian
drzwi D6, D7. Do pomieszczen ogdlnodostepnych drzwi aluminiowe czesciowo
przeszklone.

Wymiana stolarki drewnianej lub aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wraz z
obrobka obustronng glifow , oblistwowaniem i malowaniem glifow farbg emulsyjng lub
olejng w istn. kolorach $cian

D8, D13, D15, D16, D17, D19 z naswietlem

Drzwi do sanitariaiéw - wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na drzwi aluminiowe
przesuwne

Drzwi do sanitariatéw , kabin , schowkow - wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na
drzwi z oscieznicg regulowang plytowe na ramiaku sosnowym oblozonym plytami gladkimi
HDF z wypetnieniem plyta widrowg peing - sanitariaty

Drzwi do pokoi mieszkancow , pokoi biurowych - wymiana stolarki drewnianej drzwiowej
na drzwi ptytowe akustyczne 42dB z oscieznicag regulowang na ramiaku sosnowym
obtozonym piytami gtadkimi z wypetnieniem plyta widrows peina.

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzieine z PCV
pakiet 3- szybowy $cian

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowy,
gr. blachy 0,7mm

Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, ckapow, kotnierzy, gzymsow
,parapetéw okiennych ifp. z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku.

Obudowa zabuddw szachtow instalacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo

PIETRO Il czes¢ AiB - rozbidrka obuddw z plyt g-k na ruszcie dia robot instalacyjnych
poza [l pietrem. Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
PIETRO Il czes¢ A: pokdj A2, A3, A4 A5, AB, A7, A8, dyzurka A9, kaplica A10, pokéj A11,
p. doraznej pomocy A28, kl. schodowe, komunikacja AA, w. c. A30, w. c. A31, pokdj



dzienny X1, pokoj A32, A33

PIETRO Il czes¢ B: pokdj A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 ,A19, A20, w. c. A21,
pokoj A23, A24, A25, pom. gosp. A 25a, fazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy
A28, komunikacja BA, kl. schodowa

Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych

PIETRO Il czesé¢ A

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodow

PIETRO Il czes¢ A:

pokdj A2, A3, A4, A5, AB, A7, A8, A9, A10, A11, p. doraznej pomocy A28, Kl. schodowe,
komunikacja AA, w. c. A30, w. ¢. A31, pokéj dzienny X1, pokdj A32, A33

PIETRO |l czesé B:

pokoj A11, A12, A13, A4, A15, A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokdj A23, A24, A25
pom. Gosp. A25, lazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy A28, komunikacja BA,
kl. schodowa

Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych
PIETRO Il czesé A

Osuszanie pomieszczen.
Osuszanie jastrychu poprzez odwierty od spodu.

Rozebranie obicia $cian z piyt widrowo-cementowych — przed rozbidrkg zdemontowad
istniejgce grzejniki i zabezpieczy¢ na czas prac, po wykonaniu robét remontowych
zmontowac grzejniki i wykonac¢ proby szczelnosci.

PIETRO | cze$¢ A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psychologa B5, pokoj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. ¢. B35, B36, pokoj socjalny B37, pokaj B38,
B39

PIETRO | czes¢ B:

pokgj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, tazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokoj B27, pokdj dzienny B28/29pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
¢. B, 32, p. doraznej pomocy B33

PIETRO 1l czesc A:

pokdj A2, A3, Ad, A5, AB, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, w. c. A30, pokdj dzienny X1,
pokdj A32, A33

PIETRO Il czes¢ B:

pokoj A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokd] A23, A24, A25,
pom. gosp. A25, tazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy A28

Deskowanie konstrukcii betonowej lub zelbetowej piyt stropowych w trakcie wykonywania
nadprozy oraz przy wzmachnianiu filarkéw. Stemplowanie w wysokosci do 4 m przez
wszystkie kondygnacie.

Odbicie tynkow wewnetrznych obustronnie z zaprawy cementowo-wapiennej z istniejgcych
nadprozy w celu ocbsadzenia nadprozy stalowych

Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej - pod nadproza

2



NS1iNS 1A

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowej - pod
nadproza: NS 2, NS5 NS6,NS7

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - poszerzenie
otworow drzwiowych: NS1iNS 1A, NS 2 NS 3,NS 4, NS5 NS6,NS7

Wykonanie przesklepien otwordow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych z dwéch katownikdw 120x120x10 mm - nadproze NS1 i NS 1A

Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegief - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych dwuteowych - NS 2 , NS 3, NS 4, NS5 NS 6, NS 7

Obudowa belek i podciggéw piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
obudowa konstrukcji stalowej nadprozy od spodu nadproza do sufitu {pas o szerokosci
pomieszczenia, na korytarzu ciggte pasmo) ptytami przeciwpozarowymi gipsowo-
widknowymi do klasy R120 - NST1iNS 1A, NS2 , NS 3, NS4, NS5 NS 6, NS7

Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. 11l na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami — uzupelnienie po wykonanych
rozbiorkach - NSTiNS 1A, NS 2 ,NS3,NS4,NS5 NS6, NS 7

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach - NS1iNS 1A, NS2 NS3 ,NS4, NS5 NS6,NS7

Skucie scian z cegiet na zaprawie cementowe] - poszerzenie kl. schodowej o 15 cm

Tynki wewnetrzne zwykite kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych — wyrownanie powierzchni klatek po skuciu.

Wykucie bruzd pochylych z obu stron scian w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej dla mocowania kotew , wzmochienie spekanych scian filarkow po pozarze.

Po wyczyszczeniu bruzdy (szczeliny ) oraz wywierconych otworow z pytu , nalezy
wstrzykna¢ warstwe zaprawy tiksotropowej na bazie cementu w glab szczeliny nastepnie
utozyC w zaprawie kotew ze stali nierdzewnej. Montaz kotew - po wstrzyknigciu warsiwy
zaprawy tiksotropowej w gigb szczelin i otwordw nalezy w zaprawie ulozyc kotwy

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
wzmocnienie filarkow. W. F. 1, W. F. 2 W F 3, W F4 W F 5 W FG6, WF 7 W.F.8

Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi
Wykonanie pasow tynkéw - wyrownanie zaprawa do napraw bruzd pod konstrukcje
stalowg wzmacniajgcg spekane sciany

wzmocnienie filarkow: W.F.1, W.F.2 W F 3, W.F.4 W.F.5, WF 6 W F. 7, W.F. 8

Oktadziny konstrukgji stalowej plytami przeciwpozarowymi gipsowo-wioknowymi 12,5 mm
na scianach na zaprawie na grzebien |l pietro korytarz i i $ciany konstrukcyjne poprzeczne

7S]



do stopnia R120.
Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pozicme stropy

Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach wyréwnanych plytami g-K i
sufitach podwieszanych z ptyt gipsowo-karienowych. We wszystkich wegziach sanitarnych,
szatniach, tazienkach wykona¢ sufity podwieszane g-k. Wykona¢ lokalne obnizenia w
miejscach kanaldw wentylacji mechanicznej. Na wszystkich korytarzach i holach,
kominkacji wykona¢ sufity podwieszane do wysokosci w Swietle min. 2,51 kondygnacije
nadziemne, w kondygnacjach podziemnych sufit w klasie EI30 — petnigcy role
zabezpieczajacy istniejgce instalacje — obnizenie na 2,01m z uwzglednieniem kierunkow
otwierania drzwi i montazem samozamykaczy — wysokas¢ 2,10m.

parter sufity czes¢ A:
magazyn C3, C4, jadalnia X3, magazyn X4, dyrektor X7, sekretariat C9, z-ca dyrekiora
X6, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, ACZ2, klatki schodowa

parter sufity czes¢ B:

ksiegowos¢ C8, glowny ksiegowy C9, pokoj C11, C12, C13, C14, C15, pokdj dzienny C1,
6poksj C17, C18, C194, azienka C20, dyzurka C22, pokdj C23, C24, C25, C26, tazienka
C27, toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pietro | sufity czesé A:

pokdj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psychologa B5, pokoj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. c. B35, B36, pokdj socjainy B37, pokoj B38,
B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro | sufity czesc¢ B:

pokoj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, pokdj goscinny B26,
pokéj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, fazienka B31, w. ¢. B32, p.
doraznej pomocy B33, komunikacja BB, ki. schodowa

pigtro 1l sufity czes¢ A:
pokoj A2, A3, Ad, A5, AB, A7, A8 A9, kaplica A10, kl. schodowe, komunikacja AA, w. c. A30,
A31, pokdj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro Il sufity czes¢ B: pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokdj A16, A17, A18,
A19, A20, w. c. A21, poké6j A23, A24, pokdj dzienny A25, pom. gosp. A 25a, tazienka A26,
toaleta A27, p. doraznej pomocy A28, komunikacja BA, kl. schodowa

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe sciany

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych

parter sciany czesé¢ A: _

magazyn C3, C4, jadalnia X3, magazyn X4, dyrektor X7, sekretariat C9, z-ca dyrekiora
X6, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, AC2, klatki schodowa

parter sciany czesc B:
ksiegowos¢ C8, giowny ksiegowy C9, pokdj C11, C12, C13C14, C15, pokdj dzienny C16,
pokoj C17, C18, C19, tazienka C20, dyzurka C22, pokdj C23,



C24, C25, C26, fazienka C27, toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pigtro | sciany czesc¢ A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokoj psychologa BS, pokoj B6, B7B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. ¢. B35, B36, pokdj socjalny B37, pokdj B38,
B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro | §ciany czesé B:

pokdj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, tazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokoj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c. B32, p. doraznej pomocy B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pietro Il Sciany czesé A:

pokoj A2, A3, A4, A5, A6, A7, pokdj A8, dyzurka A9, kaplica A10, pokdj A11, p.doraznegj
pomocy A28, kl. schodowe, komunikacja AA, w. ¢. A30, A31, pokdj dzienny X1, pokoj A32,
A33

pietro Il sciany czes¢ B:

pokoj A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20w. c. A21, pokdj A23, A24, pokoj
dzienny A25, pom. gosp. A 25,a, tazienka A26, toaleta A27p. doraznej pomocy A28,
komunikacja BA, kl. schodowa

Zeskrobanie i zmycie starej farby i z sadzy po pozarze

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci

piwnice - kondygnacja minus 2 — sufity

piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czesc A:

magazyn D1, szatnia kuchnia D2, toaleta D3, obieralnia D4, magazyn D5, D6, D7, D8, D9,
prasowalnia X8, D10, kl. schodowa komunikacja AD, magazyn D29, kottownia D30,
wymiennikownia D31, archiwum D32, magazyn D33, kl. schodowa

piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czesc¢ B:

pralnia D12, wiatrotap D13, pralnia D14, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii
D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka schodowa, fryzier D22, rehabhilitacja D23,
w. ¢. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik D28

piwnice - kondygnacja minus 2 sciany
piwnice - kondygnacja minus 1 sciany czes¢ A: prasowalnia D10, kl. schodowa
komunikacja AD, archiwum D32, kl. schodowa

piwnice - kondygnacja minus 1 sciany czesé¢ B:

pralnia D12, wiatrofap D13, pralnia D14, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii
D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka schodowa, fryzier D22, rehabilitacja D23,
w. ¢. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik D28

Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome

piwnice - kondygnacja minus 2 sufity
piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czesé A:



magazyn D1, szatnia kuchnia D2, toaleta D3, obieralnia D4, magazyn D5, D6, D7, D8,
D9, prasowalnia X8, D10, ki. schodowa komunikacja AD, magazyn D29, kottownia D30,
wymiennikownia D31, archiwum D32, magazyn D33, kl. schodowa

piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czesc B:

pralnia D12, wiatrotap D13, pralnia D14, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii
D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka schodowa, fryzier D22, rehabilitacja D23,
w. c. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik D28

parter sufity czes¢ A:
magazyn C3, C4, jadalnia X3, magazyn X4, dyrektor X7, sekretariat C9, z-ca dyrektora
X6, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, AC2, klatki schodowa

parter sufity czesc B:

ksiegowos$é C8, gtdwny ksiegowy C9, poksj C11, C12, C13, C14, C15, pokd] dzienny
C186, pokoj C17, C18, C19, tazienka C20, dyzurka C22, pokdj C2, C24, pokédj C25, C286,
tazienka C27, toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pietro | sufity czes¢ A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psycheloga B5, pokoj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. c. B35, B36

pokoj socjalny B37, pokdj B38, B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro | sufity czesé B:

pokoj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, tazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokoj B27, pokdj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c¢. B32, p.doraznej pomocy B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pietro [l sufity czesc A:
pokoj A2, A3, Ad, A5, AB, A7pokd) A8, dyzurka A9, kaplica A10, kl. schodowe,
komunikacja AA, w. c. A30, A31, pokdj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro |l sufity czes¢ B:

pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokoj A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokdj
A23, A24, pokdj dzienny A25, pom. gosp. A25a, tazienka A26, toaleta A27, p. doraznej
pomocy A28, komunikacja BA, kl. schodowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
piwnice - kondygnacja minus 2 sufity

piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czes¢ A: magazyn D1, szatnia kuchnia D2, toaleta
D3, obieralnia D4, magazyn D5, D6, D7, D8, magazyn D9, prasowalnia X8, prasowalnia
D10, kl. schodowa komunikacja AD, magazyn D29, kottownia D30, wymiennikownia D31,
archiwum D32, magazyn D33, kl. schodowa

piwnice - kondygnacja minus 1 sufity czesc B:

pralnia D12, wiatrotap D13, pralnia D14, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii
D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka schodowa fryzier D22 rehabilitacja D23, w.
c. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik D28

parter sufity czes¢ A:



magazyn C3, C4, jadainia X3, magazyn X4, dyrekior X7, sekretariat C9, z-ca dyrektora
X8, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, AC2, klatki schodowa

parter sufity czes¢ B:

ksiggowosc C8, gtdwny ksiegowy C9, pokoj C11, C12, C13, C14, C15, pokdj dzienny C16,
pokoj C17, C18, C194, azienka C20, dyzurka C22, pokoj C23, C24, C25, C26, tazienka
C27, toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pietro | sufity czes¢ A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokoj psychologa B5, pokdj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. c. B35, B36, pokdj socjalny B37, pokdj B38,
B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro 1 sufity czesé B:

pokdj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, fazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokdj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c. B32p. doraznej pomocy B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pietro || sufity czes¢ A:
pokdj A2, A3, Ad, A5, A6, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, kl. schodowe komunikacja AA,
w. ¢. A30, A31, pokdj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro |l sufity czes¢ B:

pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokoj A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokdj
A23, A24, pokdj dzienny A25, pom. gosp. A25a, tazienka A26, toaleta A27, p. doraznej
pomocy A28, komunikacja BA, kl. schodowa

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe

piwnice - kondygnacja minus 2 $ciany

piwnice - kondygnacja minus 1 $Sciany czesé A:

prasowalnia D10, kl. schodowa komunikacja AD, archiwum D32, kl. schodowa, piwnice -
kondygnacja minus 1 sciany czes¢ B: pralnia D12, wiatrotap D13, pralnia D14, rekodzieto
D15, rehabilitacja D16, sala terapii D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka
schodowa, fryzier D22, rehabilitacja D23, w. ¢. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik
D28

parter éciany czesc¢ A:
magazyn C3, C4, jadalnia X3, magazyn X4, dyrekior X7, sekretariat C9, z-ca dyrektora
X6, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, komunikacja AC2, klatki schodowa

parter sciany czesc¢ B:

ksiggowosc C8, glowny ksiegowy C9, pokdj C11, C12, C13, C14, C15, pokéj dzienny C16,
pokdj C17, C18, C19, tazienka C20, dyzurka C22, pokdj C23, C24, C25, C26, tazienka
C27, toaieta C28, kadry C30, komunikacja BC

pigtro | sciany czesé A:

pokdj B2, B3, kierownik T-O B4, pokoj psychaloga B5, pokodj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. c. B35, B36, pokdj socjainy B37 pokéj B38,
B39, komunikacja AB kl. schodowe



pietro | §ciany czesé B:

pokéj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, fazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokdj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, fazienka B31, w.
c. B32, p. doraznej pomocy B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pietro Il sciany czes¢ A:
pokdj A2, A3, Ad, A5, A6, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, pokdj A11, p. doraznej pomocy
A28, kl. schodowe, komunikacja AA, w. c. A30, A31, pokdj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro |l sciany czes¢é B:

pokoj A11, A12, A13, Al4, A15, A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokoj A23, A24,pokdj
dzienny A25, pom. gosp. A25a, fazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy A28,
komunikacja BA, kl. schodowa

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian
piwnice - kondygnacja minus 2 sciany

piwnice - kondygnacja minus 1 Sciany czesc¢ A: prasowalnia D10, kl. schodowa
komunikacja AD, archiwum D32, kl. schodowa

piwnice -~ kondygnacja minus 1 $ciany czesc B:

pralnia D12, wiatrotap D13, pralnia D14, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii
D17, komunikacja BD, szatnia D19, D20, klatka schodowa fryzier D22, rehabilitacja D23,
w. ¢. D24, D25, szatnia D26, D27, brudownik D28

parter sciany czesc¢ A:
magazyn C3C4jadalnia X3magazyn X4dyrektor X7sekretariat C9z-cadyrekiora
X6zmywainia C33kuchnia C5komunikacja AC1ACZ2klatki schodowa

parter sciany czesé¢ B:

ksiegowosc C8, glowny ksiegowy C9, pokoj C11, C12, C13, C14, C15, pokoj dzienny C16,
pokdj C17, C18, C19, tazienka C20, dyzurka C22, pokdj C23, C24, C25, C26, tazienka
C27, toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pietro [ sciany czes¢ A:

pokéj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psychologa BS, pokéj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. ¢. B35, B36, pokdj socjalny B37, pokdj B38,
B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro | Sciany czesc B:

pokoj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, tazienka B23, B24, pokgj
goscinny B26, pokoj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c. B32, p. doraznej pomocy, B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pietro Il sciany czesc A:
pokoj A2, A3, A4, A5, A6, A7, AB dyzurka A9, kaplica A10, pokdj A11, p. doraznej pomocy
A28, ki. Schodowe komunikacja AA, w. c. A30, A31, pokéj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro [l sciany czesé¢ B:



pokoj A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokdj A23, A24, pokdj
dzienny A25, pom. gosp. A 25a, fazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy A28,
komunikacja BA, Kkl. schodowa

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z dwukrotnym
szpachlowaniem:
piwnice - kondygnacja minus 2 sciany

piwnice - kondygnacja minus 1 sciany czesc A:

magazyn D1szatnia kuchnia D2, obieralnia D4, magazyn D5, DG, D7, D8, D9,
prasowalnia X8, D10, kl. schodowa komunikacja AD, magazyn D29, kotiownia D30,
wymiennikownia D31, archiwum D32, magazyn D33, kl. schodowa

piwnice - kondygnacja minus 1 $ciany czes¢ B:

wiatrotap D13, rekodzieto D15, rehabilitacja D16, sala terapii D17, komunikacja BD,
szatnia D19, D20, klatka schodowa fryzjer D22, rehabilitacja D23, szatnia D26, D27,
brudownik D28

Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
PIETRO 1l czes¢ AiB:
rozbitrka &cianek dla robdt instalacyjnych w budynku oprocz Il pigtra

Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
PIETRO Il czes¢ AiB

Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;
PIETRO Il cze$¢ AiB

Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
do osciezy lub powierzchni $cian
PIETRO Il czes¢ AiB: kaplica , sanitariaty , pokoje

Tynki wewnetrzne zwykie kat. |l wykonywane recznie na scianach i stupach
PIETRO 11 czes¢ AiB: kaplica , sanitariaty , pokoje

Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
do osciezy lub powierzchni scian - cbudowa piondw wentylacyjnych:

PIETRO Il czes¢ AiB

PIETRO | czes¢ AiB

PARTER czesé AiB

[zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej 5 cm pionowe z piyt uktadanych
na sucho rur wentylacyjnych

Obudowa belek i podciggdw piytami gipsowo - widknowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo - obudowa piondw wentylacyjnych

PIETRO 1l czesc AiB

PIETRO | czes¢ AiB

PARTER czesc AiB



Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - po demontazu supremy

PIETRO | czesé A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psychologa B5, pokdj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. ¢. B35, B36, pokdj socjainy B37, pokoj B38,
B39

PIETRO | czesc B:

pokoj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, tazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokéj B27, pokoj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c. B32, p. doraznej pomocy B33

PIETRO Il czesc A:
pokoj A2, A3, Ad, A5, AB, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, w. ¢c. A30, A31, pokdj dzienny
X1, pokoj A32, A33

PIETRO Il czesc B:
pokaj A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, w. c. A21, pokdj A23, A24, A25,
pom. gosp. A 25a, lazienka A26, toaleta A27, p. doraznej pomocy A28

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych podwadjne z ksztaltownikow
metalowych na stropach

parter sufity czesc¢ A:

magazyn C3, C4, jadalnia X3, magazyn X4, dyrektor X7, sekretariat C9, z-cadyrektora
X6, zmywalnia C33, kuchnia C5, komunikacja AC1, AC2, klatki schodowa

parter sufity czesé B:

ksiegowos¢ C8, gltowny ksiegowy C9, pokéj C11, C12, C13, C14, C15, pokdj dzienny
C16, pokdj C17, C19, fazienka C20, dyzurka C22, pokdj C23, C24, C26, tazienka C27,
toaleta C28, kadry C30, komunikacja BC

pietro | sufity czesé A:

pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokdj psychologa B5, pokdj B6, B7, pokdj B8, B9, dyzurka
B10, sala terapii B11, pracownicy socjalni B12, w. c. B35, B36, pokdj socjalny B37,
pokojB38, B39, komunikacja AB, kl. schodowe

pietro [ sufity czes¢ B:

pokéj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, fazienka B23, B24, pokdj
goscinny B26, pokoj B27, pokdj dzienny B28/29, pom. gospodarcze B30, tazienka B31, w.
c. B32, p. doraznej pomocy B33, komunikacja BB, kl. schodowa

pigtro 1l sufity czesc A:
pokoj A2, A3, A4, A5, AB, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, kl. schodowe kemunikacja AA,
w. ¢. A30, A31, pokédj dzienny X1, pokdj A32, A33

pietro Il sufity czesé B:

pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokoj A16, A17, A18, A19pokdj A20, w. c. A21,
pokdj A23, A24pokasj dzienny A25, pom. gosp. A 25a, fazienka A26, foaleta A27, p.
doraznej pomocy A28, komunikacja BA, kl. schodowa

10



Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na
rusztach

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
PIETRO I czesé A:
pokdj A2, A3, A4, A5, AB, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, pokdj A32, A33

PIETRO 1l czesé B:
pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokoj A16, A17, A18, A19, A23, A24, p.
doraznej pomocy A28

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe
PIETRO |l czes¢ A:
komunikacja AA, w. c. A30, A31, pokdj dzienny X1

PIETRO Hl czesc B:
pokoj A20w. ¢. A21pokoj A25pom. gosp. A 25alazienka A26toaleta A27komunikacja BA

Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi okoto 10 ¢m - sanitariaty
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro

Izclacje akustyczne na stropie z pianki akustycznej gr. 3 cm

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2,50cm
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie fazienki
|zolacja pozioma styku sciany z posadzkg tasmami 240mm - tazienki

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz
balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczelniajaca , powierzchnie
poziome, z wkladkg z widkniny.

PIETRO 1l czesé A:w. c. A30, A31, pokdj dzienny X1

PIETRO |l czes$c¢ B:
pokoj A20, w. c. A21, pokdj A25, pom. gosp. A 25a, tazienka A26, toaleta A27
parter - C19

Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie
klejowej elastycznej o gr. warstwy 5 mm

pigtro Il posadzki czesé A:

komunikacja AA, w. ¢. A30, A31, pokoj dzienny X1

pigtro Il posadzki czes¢ B:

sala terapii A15, w. c. A21, pokoj dzienny A25, pom. gosp. A 25a, fazienka A26, toaleta
A27, komunikacja BA

parter C19

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowe]
korytarz i pokoje 1l pietro
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Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listiwa wykanczajgca

Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 30x60 cm
pietro Il posadzki czes¢ A: w. c. A30, A31

pietro |l posadzki czes¢ B: w. c. A21, pom. gosp. A 25a, tazienka A26, toaleta A27

parter C19
fartuchy przy umywalkach w pokojach
skucie i uzupetnienie plytek sciennych po robotach instalacyjnch

Rozebranie wyktadziny sciennej z phytek
skucie i uzupetnienie ptytek sciennych po robotach instalacyjnch
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe

Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome — posadzki

PIETRO Il czesc A:
pokoj A2, A3, A4, A5, AB, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, pokoj A32, A33

PIETRO |l czesé B:

pokoj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokoj A16, A17, A18, A19, A23, A24, p.
doraznej pomocy A28

PARTER: sekretariat C9
Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW z utozeniem wyktadziny na Sciany okoto 12 cm

PIETRO Il czesc¢ A:
pokéj A2, A3, Ad, A5, A6, A7, A8 dyzurka A9, kaplica A10, pokdj A32, A33

PIETRO Il cze$¢ B:
pokéj A11, A12, A13, A14, sala terapii A15, pokdj A16, A17, A18, A19, A23, A24, p.
doraznej pomocy A28

PARTER
sekretariat C9

Uzupelnienie posadzki z pcv z wylozeniem na sciany okoto 12 cm po rozbiérce ptyt
z supremy ze Scian i po wymianie i poszerzeniu drzwi do pokoi

PIETRO | czes¢ A:
pokoj B2, B3, kierownik T-O B4, pokoj psychologa B5, pokdéj B6, B7, B8, B9, dyzurka B10,
pracownicy socjalni B12, pokéj B38, B39

PIETRO | czesé B:



pokoj B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, pokdj goscinny B26, pokdj
B27, pokdj dzienny B28/29, p. doraznej pomocy B33

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu z wylozeniem na
sciany

PARTER: dyrektor X7, z-ca dyrektora X6

Uzupetienie posadzki z terakoty o wymiarach 30x30 cm
PIETRO | czes¢ A:
sala terapii B11, w. ¢. B35, B36, pokdj socjalny B37

PIETRO | czesé¢ B:
tazienka B23, B24, pom. gospodarcze B30, fazienka B31, w. c. B32

Porgcze aluminiowe w oslonie z tworzywa sztucznego antybakteryjne z amortyzatorem
wraz z zakonczeniami prawymi i lewymi na wspornikach korytarze, kl. schodowe , pokoje
mieszkancow

Narozniki w narozach wypuklych - aluminiowe w osfonie z tworzywa sztucznego 7,5 x 7,5
cm. wys. 1,50m.

Odbojnica z amortyzatorem na $cianach korytarzy

Plyty ochronne z tworzywa sztucznego na sScianach za tdZzkami mieszkancow oraz na
drzwiach {obustronnie} jako zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem wozkami dla osob
niepetnosprawnych.

Pochwyty ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych w tazienkach i sanitariatach
stojgce state, stojace ruchome $cienne, scienne ruchome. Lustra przy umywalkach.
Montaz piyt zabezpieczajacych $ciany i drzwi przed uderzeniem tozek i wozkow
niepetnosprawnych, montaz odbojnic, odbojoporeczy, naroznikéw ochronnych.

Montaz daszkéw nad drzwiami jednospadowych wykonanych ze stali nierdzewne;j |
pokryte szkiem klejonym hartowanym.

Montaz daszkdéw nad drzwiami jednospadowych wykonanych ze stali , zabezpieczony
antykorozyjnie.

Demontaz daszkow nad oknami piwnicznymi i montaz daszkow nad oknami piwnicznymi
jednospadowych wykonanych ze stali — blacha trapezowa ocynkowana powlekana gr.
0,7mm

Demontaz krat okiennych.

Kraty state stalowe pretowe osadzone w scianach zabezpieczone antykorozyjnie.
Czyszczenie i malowanie proszkowe

Wykonanie i montaz do budynku uchwytdw trzyramiennych ze stali nierdzewnej na flagi.
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gltebokosci do 1.5
m w gruncie kat. Il - pod pochylnie.

Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym.

Stopy fundamentowe Zelbetowe okragte.

Czesciowy demontaz istniejgcej pochylni oraz wykonanie i montaz nowej
pochyini(przediuzenie ) konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie , wypetienie
kraty stalowe ocynkowane..

Wykonanie i montaz balustrady na pechylni z podwojnymi porgczami ze stali nierdzewnej
dla 0s6b niepelnosprawnych.



Mycie ptyt granitowych na pochylni przed gtownym wejsciem — z sadzy, pytu.

Demontaz balustrady na pochylni wraz z poreczami od strony wejscia gtdownego.
Wykonanie i montaz balustrady na pochylni od strony wejscia gléwnego z podwajnymi
poreczami ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych .

Doacieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki -
powierzchnie betonowe, tynki.

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetondow.

Docieplenie scian budynkéw termomodernizowanych na otynkowanym podtozu z cegly ,
pustakow i gazobetonu ; ptyty z welny mineralnej gr. 18 cm. na klegj i faczniki z trzpieniem
stalowym.

Docieplenie $cian piwnic - cokoiu ptytami polistyrenowymi grub 14 cm. ( styropian - plyty z
polistyrenu ekspandowego frezowane lub tgczone na pianke poliuretanowsg )

Wyprawa elewacyjna z tynku ozdobnego.

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku.

Rury spustowe okragie o sr.12cm.

Reczne wykopy ciagte lub jamisie ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i glebok. do 1,0m ze
ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1ll} - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej , cieplnej
scian fundamentowych przy budynku i przy czerpni.

Rozbibérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
rozbidrka opaski.

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosc do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Hl przy budynku i przy czerpni.

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu.
Warstwa odcinajgca zageszczana recznie z tlucznia kamiennego - 10 cm grubosé po
zageszczeniu.

Obrzeza betonowe z6ite, czerwone o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemeniowa.

Chodniki i schody terenowe wykonac z kostki brukowej betonowej | obrzezy trawnikowych
w kolorze zdttym , czerwonym lub innym ( wyk. uzgodni kolor z uzytkownikiem) grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - w opaskach
nalezy wykona¢ cieki wodne.

Oczyszczenie powierzchni czerpni , zagruntowanie i uzupetnienie tynkow zewnetrznych
cementowych kat. || o podtozach z z cegly.

Pokrycie wierzchu i cian czerpni papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | przed
ufoZeniem papy nalezy powierzchnie zagruntowac.

Wywoz styropianu z rozbiorki.

Wymiana drzwi do windy towarowej o odpomosci ogniowej EI 60 min.

Wymiana dZzwigu osobowego o szybkosci 1. m/s z drzwiami automatycznymi © nosnosci
do 1600 kg i wysokosci kondygnacii 3.20 m - 4 przystanki, w tym 2 przystanki w
odpornosci pozarowej El 60.

Demontaz istniejgcej platformy dla osob niepetnosprawnych ,zakup i montaz nowej
platformy ( dla pokonania 5 stopni) dla 0sob niepetnosprawnych.

Proby po montazu, regulacja pomiary , rozruch uczestnictwo w odbiorze dzwigu i platformy
przez UDT , certyfikacja dzwigu i platformy, nadanie znaku CE.
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WIKONAC ZABUDOWY: KANALGW WENTYLACA, DRABINEK ELEXTRYCZNYCH 1 RUR STALOWYCH
ZASELAKCYCH HYDRANTY ORAZ PIONOWE | POZOUE INSTALAGE KS,

ZABIDOWY BSTALACK NA STELAZU CBEDIONE
LOKALNE OBMEZENEE DO 2,35 NAD POSADZKA,

SCHOBOWYCH KEATK MR 11 2 — 100CH,

MMMALNA STEROKOSE UZYTKOWA BIEGOW

PEYTA G (ROZWAZANE SYSTEMOVE).

WYKINAC STELA? 7 2-KROTYM POSZYCEM 7 PHYTY 6K Gt WBH. 50N
ZABLUCOWA PIONGI ISTALACA WENTYLACA — SCIANA MURDWANA 7 BLOCZK(W GAZCBETONGWYCH GR. 60

+ POSTYCE. 7 PYT G PPOL NA STELAZL,

W UZYSKAN PODANYCH WYMIAROW RALETY SKUG TYNK |
A NASTEPNEE COTWORTYC TYNK) | MALATURY 7 DOSTOSORAMEM DO WYMIARU PODANESO W EKSPERTYZE PROL
NALEZY ZACHOWAC MEMIMALNA SZEROKOSC UZYTKOWA SPOCZNIKA KLATKI NR 112 ~ 1100M.

NA KGNDYGNACH 1, 2 | 3 W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACE | KORYTARZACH WYKON
— WYSOKOSE W SWIETLE WM. 251,

KOLOREM CZERWONYM OZHACZOND ELENENTY PPOZ.
SUFIT PODWESZANY

W AIESSC SKUCIA SUPREMY

W LAZENKACH [ SANITARIATACH SUFTTY PODW
NALETY ZACHOWAG

W PRIYPADK TRUDNOST!

UWAGL:

— CBUDOWY KAMALGW WENTYLACY.NYCH — LOKALRE QBNIZENE DO 2,354 0D POSADIK

ODZ [ — OPRAA DEKORACYNA ZEWETRINA

— REWIZIA OPTYCINES CZUM DYNU
[Z1 NZ -~ NASWETLACT ZEWMETRZNY

m=manws — PODPORA PROSTA STALA
s — PODPORA UMYWALKOWA UCHYENA

~PION C.0. ISTMEIACY
~TLACTE ELEKTRYGINE ISTMEJACE
~ ZAWOR WODY [STNEJACY

~ SKRTYNKA GAZOWA ISTNIEIACA

~WENTYLACHA ISTMIEJACA
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* ~ ISTNEACE ZADASZENEE DOSWETLA DO WYMANY HA NOWE

(07) (D) - STOLARKA DRTHONA PROKTONANA
— STOLARKA OKEENNA PROEKTONANA
6 LT ~CRIEMK ISTNEIACY
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POZI0M POSADORENIA | GABARYTY FUNDAMENTOW
________ 1 NAPODSTAME DOUMENTACK FROKXTOWE MRt _
KUBATURA S.C.
UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 683 331
PROJEKT WYKONAWCZY
Nezwa fadres inwestygl: REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ
LEGENDA: PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
. DRZWOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATK! TERESY Z KALXUTY
~ zlqeze elekiryezne istniejgce = - podkucia Scion Klatek schodowych UL CLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBUN
. o ) Fumkga Imig, nazwisko, I uprawnisd Podpis
2 — grzepik istniejgey — — elementy ppoi. PodinE |m iz ach, S MSICK 108/ B0KK/ 2013 ‘&)_/
- izolacja termiczng ~ wefna mineralna gr. min. 18cm o= — pochwyt Oproowet |inZ. arch. Kardl Leszczyfiski v
%“?‘Gk kach i smnitariatach sufity podwi gk N e
=] - izolacj termiczna cokofu - : R - poza opracowaniem GZENRACN | SETLONIGLOCY Slily POUNIESZANE 7 4
L= ‘ju g strudur gr. Hcm SN p P ¥ miejscu skucia supremy wykono€ stela? z 2-krotym poszyciem z phyty gk gr. min. Sem. PRZEKROJ A— A
~ element Jabet " No kendygnocyi 1, 2 i 3 w pomieszezenioch komunikacj i kerytarzach wykonat
<3 — Ciement Zeietowy projekiowany sufit podwieszany — wysokos¢ w Swietle min. 2,51m.
Do wykonania nowe balustrady Katek schodowych ze stali nierdzewnej LUBLI, $TYCZEN 20208 Stalzx 1:100




POZA OFRACOWANIEN

POZA CPRACOWANIEM POZA OPRACGWANIEM

R

‘V\Eﬁpvﬂ;_m

Lom )1

7

776

L g |

Kl

—

i

1

i

1378]

DAS/EX 054

[~ |

B 1604 8
i W}ﬂf

S L

LY

Fxow
5

281

e M TE Y

CRE=ZI
o

]

B
N NS
S SANNNRNNNNN
N N N W N N N N N N
| s/ T
] Il 3_
| & )
| .
| L
e/ = g
| ub
| =
] T
I 3 -
!
| Suenfee/ =
| L 4155
| 5 1]
|
|
I
|
I
|

= U
POZION POSADGMENIA | GABARYTY FUNDAMENTOW
HA PODSTAWE DOKUMENTACA PROJEXTOWE. ARCHIWALNE

\RYRHA 120¥BOMM

DRTW 7 SrOWHIKEM

NAPCHETRZANIA
UKEAD UTWARDZENIA DO OBNIZEN

LEGENDA:
- zfqeze elekiryezne isiniejqce
b - grzejik istniejocy
F~A - izolacjn termiczna — welna mineralna gr. min. 18cm
T - izolacja termiczna cokofu - styodur gr. 14cm

~ element Zelbetowy projektowany

=3 ~ podkucia 4cian Katek schodowych
— — elementy ppoz.
c—o — pochwyt

RS -~ poza opracowaniem

UWAGA:

W Jazienkach i sonitoriotach sufity podwieszane z gk

W miefou skucia supremy wkonaC stelaz z 1-krotnym poszyciem z pity gk gr. mn. Sem.
Na kondygnacji 1, 2 1 3 w pomieszczeniach komunikac i korytarzach wykenal
sufit podwieszany — wysokoS¢ w Swietle min. 2,31m.

Do wykonania nowe balustrady klatek schodowych ze stali nierdzewnej.

KUBATURA S.C.
UL BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nezwa | adres inwestyi: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
DRZWOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL GOWACKIEGO 28, 20-060 LUBLIN

Funkeja fmig, nazwisko, 1 uprawnien Podpis
Prjekiowst:  |mgr L ach, S MSICZAK  10B/LBOKK/2013 A
Opracowal |z aorch. Karal Leszezyfiski ¥
lazwa Iyst N fysumbu:

™ PR7EKRGJ B-B
PRIEZ KLATKE, SCHODOWA NR 1] A\ /

LUBLI, STYCZEN 2020R | Sha 1:100
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ZomontowaE nowe kraty w czerpni — stalowe ocynkowane.
Krate cd strony budynku zamurowat.

KUBATURA S.C.
UL BOLEStAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBUN
KONTAKT 608 689 331

D PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i odres iwestycf: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ

zosyparie picskiem zageszezanym co 20em do wskuiniko is2>0,99 PRZEBUDOWA POLEGAJACA MA POSZERZENIU OTWORGW
" — s - DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

folia czoma porcizolocyjng 1.0mm z wyscieleniem na $ciony do fundomentu UL GLOWACKIESO 26, 20-060 LUBUIN
styroduw PS50 12em - - ; - -
grunt + pape podkiadows i nowierzchniowa fermozgrzewalno 7 wyscielenism 4mm Funkejo Imig, nozwisko, Uprawnief Pgdp s
na “ciany planowe 1 poziome +3,2mm Projektowal: |mgr inz arch. S. MISZCZUK 108/1LBOKK /2013 ﬁ/
wyrdwnanie z nodanizm spadku — silichia cementowa 4-10cm Opmcowg{_' inz. arch. ¥arol Leszczyﬁski -

Nezwo rysunku: Nr rysunku:

PRZEKROJ, C-C
ZOLAGJA SCIAN KANALU CZERPN| A8

LUBLIN, STYCTER 20%0R. | Sidla 125
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Poziom linii cokotu wg rysunkdw elewac.

daszenia dodwietli do wymiany na nowe
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LEGENDA:

@ - kolor Sciany jasnoszary lub wg wytyeznych Inwestorg

BUDYNEK W TRAKCIE REALIZACJ
DOBUDOWA NOWEGO SKRZ

@ - kolor cokoty ciemnoszary lub wg wytycznych Inwestorg

@ - weigele w elewaci - tynk mozaikowy
kolor Sciany jok dla elewacji onaczonej ™

. E = ity akrylowe ~ faktura drewng
@ daszek DS4 - stolarka do wymiany na ppoz.
‘@ e TRLT : % 2 F /ﬂ | ?Z - B - poza opracowaniem
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, . . Poziom linii cokoly wg rysunkay elewaci
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izolocjo termiczna — phyte z welny minerdlnej
mocowana fqcznikami stalowymi

tynk mineralny gr. 0,5¢cm
+ farbo silikonowa

klej do weiny minerclne]

gciono zewnelrzng
(ocieplana przegroda)

I

dwie warslwy sioiki z widkna szklonego gromature 160g/m?2

do wysokoSci Zm ponod cokdd

klej do wetny mineralne;

tqcznik mechaniczny z irzpieniem
i kofnierzem stolowym

}‘ﬁ}@o Q‘ﬁ \ listwa startowo

uszczelninjgca samoprzlepna taSma rozpreing

izolacja termicana - piyte ze styoduru

dwie worstwy siotki z witkna szklanego

uszorstnicna powierzchnio styroduru
klej z witknem szklanym

Kej do styroduru

\wypruwa Iynkarska - tynk mozaikowy
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Projektowat: |mgr in2. orch. S MISTCZUK 108/LBOKK /2613 Hr—

Oprocowaf:  |inZ. arch. Karol Leszezyfiski

Nazwo rysunku: Nr rysunku:

DETAL OCIEPLENIA COKOLU

LUBLIN, STYCZER 20208, Skala: 1:5 A ] 7
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KUBATURA 5.C.
UL. BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i edres mwestycf: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKL DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

UL GOWACKIEGD 26, 20060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nazwisko, tiprawniefi Podpis
Projektowat:  {mgr ini. arch. S, MISZCZUK 108/LBOKK /2013 i/
(Opracowad:  |inz arch. Karol Leszczyiiski

Nozwe rysunku: Nr rysunku:

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO

LUBLIN, STYCZER 2020R. | Skala: 1:5
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siatka z wibkno szklonego

gromatura 160g/m2

Kej do weiny mineralnej

KUBATURA 5.C.

UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa 7 odres inwestjcl: REMONT POMIESZCZEN WRAZ 7 TERMOMODERNIZACUA ORAZ

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU DTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATK TERESY Z KALKUTY

UL GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

DETAL OCIEPLENIA NAROZA WKLESLEGO

LUBLIN, STYCZER 2026R.

Skala: 1:5

Funkcjo Imig, nozwisko, uprawnien Pogpis
Projekiowat: |myr e weh, S MSKGZ  10BABOKK/2013 |t
Opracowat:  {inz. arch. Karol Leszczyfiski ¥

Nozwa rysunku: Nr rysunke:
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Klej do welny mineralnej

KUBATURA 5.C.

UL. BOLEStAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa | odres inwestycf: REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWGWYCH BUDYNKU DPS M. MATKI TERESY Z KALKUTY

UL GEOWACKIEGD 25, 20-060 LUBLIN

DETAL OCEEPLENIA NAROZA NAD WESCIEM

LUBLIN, STYCZER 20908,
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Funkcjo Imig, nozwisko, uprawnferi Paodpis
Projekfowat: |my i och S MSKZK  108/lB0Kk/203 | i
COpracowaf:  {inz. arch, Xarol Leszczyfiski ¥

Nozwa rysunku: Nr rysunku:
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gramatura 160g/m2

KUBATURA 5.C.

KONTAKT 608 689 331

UL. BOLESELAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLN

PROJEKT WYKONAWCZY

Nozwo i odres inwestycl: REMONT POMIESZCZER WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDGWA POLEGAJACA NA POSZERZENI) DTWORGW
DRZWIOWYCH BUDBYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL GROWACKIEGD 28, 20-060 LUBLIN

DETAL PRZERWY DYLATACYINEJ

LUBL, STYCZER 20308,

Skala:

1:5

Funkcjo Imig, nozwisko, tprawniefi Pogpis
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Opracowaf:  |inZ. orch. Karol Leszczyfiski v
Nazwa rysuriku: Nr rysunku:
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KUBATURA 5.C.
UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 683 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nezwa i adres inweslyck REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIL OTWORGW
DRZWIOWYCH BUD'YNKU DPS IM. MATKI TERESY 7 KALKUTY
UL. GHOWACKIEGO 26, 20-060 |UBLIN

Funkcja imig, nazwisko, uprawnief Pogpis

Projekiowo!: |myr inz. ach. S MSZCZK  108/LBOKK /2013 N

QOpracowat:  |inz. arch. Karol Leszczyfiski

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

DETAL PRZEGRQDY PRZY OKNIE
W OCIEPLENIU_ SCIANY A 2 2

LUBLIN, STYCZER 2020, Skala: 15
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KUBATURA S.C.
KONTAKT 608 689 331

UL BOLESEAWA PRUSA B/12, 20-064 LUBLIN

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwo i atves investycf: REMONT POMESZCZEN WRAZ 7 TERMOMODERNIZACIA, ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
DRZMOWYCH BUDYNKU DPS M. MATKI TERESY Z KALKUTY

UL. GLOWACKIEGD 26, 20-060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nozwiske, uprownief] Podpis
Projektowat: |mgr ink. arch. S. MISZCZUK 108,/LBOKK /2013 .
Oprocowaf  |inz. arch. Karol Leszczyfski

Nozwo rysunku:
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DETAL OCIEPLENIA NADPROZA

LUBLIN, STYCZER 2020R.

[ Skala: | 15
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KUBATURA 5.C.
UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwo | odres mvestycf: REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

UL. GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

DETAL PRZEGRODY PRZY OKNIE
/ OBROBKA PARAPETU

LYBLIN, STYCZER 20208, Skala: 1:5

Funkejo Imig, nazwisko, tiprawnief Prpipis
Projektowal: |mor inz. arch. S. MISZCZUK 108,/LBOKK /2013
QOpracowad:  |inz. arch. Karol Leszczyfiski !
Nozwo rysunku: Nr rysunku:
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KUBATURA 5.C.

UL BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20—064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i adres inwestyci: REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS M. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL. GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcjo Imie, nazwiske, uprawnien ngpis
Projekiowol: |myr k. arch, S WSICAK  10B/LBOKK/2013 (@L
(procowal:  |inZ. arch. Korol Leszezyfiski

Nazwe rysunku: Nr rysunkuy:

DETAL WYKONCZENIA GLIFU
7 WKLEJANYCH PASOW AKRYLOWYCH

LUBLIN, STYCZER 20208,

Skola:
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KUBATURA S.C.

UL BOLESAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nezwa i odres inwestyc: REMONT POMIESZCZEN WRAZ 7 TERMOMODERMIZACUA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWMOWYCH BUDYNKU DFS IM. MATK! TERESY Z KALKUTY

UL GtOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nozwisko, uprawniefi Podqu

Projektowat: |my i och. S MSICAK  108/LBOKK/2013 Vy-
Opracowat:  |inz. arch. Karol Leszczyfiski

Nozwa rysunku: Nr rysunku:

SCHEMAT ODTWORZENIA POSADZKI A 26

LUBLIN, STYCZER 2020, Skale: 120




izolacjo termiczna — plyta ze styroduru

opaska do wykonania wroz

z podbudowg

obrzeze betenowe 6x20cm

i
— N

Sciana zewnetrzna budynku DPS-u

L\ g

\

T
y n n
0
VIS IS IEINGS,
P s

RN
IL

//\

\ ST NT N0
|\/\/§bzucj/‘ SRS S

istniejace ocieplenie
L &cian fundomentowych

0 przeciwwodna =2x pope gr. 5,2mm

LK
D

SN
/\\/

A

\ . \\‘Q:\\\\Wdﬁy/{lkﬂ;pi\u\sgﬁ sﬁbilizo@hnego ;eméntgm\
NN NS
N ocjo przecivmodha
R

VN
R
/,\\\_4 ON

X

/\\/\\/\\/\\/\xf

NI
/\\//\\/{\\\//\\// X

ON /\>/

®
worstwa Scieralng z kostki betonowej wibroprosowane] bem
potsyoke z gy 2/4 @ 3 om Jtm
podbudown pomocicza i ulepszone podicie 7 misszonki zwigzanej cementem o Yosie C3/4 | 15em

KUBATURA S.C.
UL BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nezwa | odres mwestycf: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZEMIU OTWORGW

UL, GEOWACKIEGD 26, 20-060 LUBLIN

DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Funkefo Imig, nozwiske, uprawniert Pogpis

Projektowat: |mor int. ach, S. MSICZUK  10B/ABOKK /2013 W

Opracowof:  |inZ. arch. Karel Leszezyfiski \

Nozwa rysunku: Nr rysunku:

DETAL OPASKI A27

LUBL, STYCZER 2020R. Skalo: 1125
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UWAGA:
Detd wykonat cbwodowo no wszystkich elewacjoch budynku.
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KUBATURA S.C.
UL BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 60B 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazvo 7 s imvestycit REMONT POMIESZCZEN WRAZ 7 TERMOMODERNIZACUA ORAZ

PRZEBLDOWA POLEGAJACA MA POSZERZENIU QTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DP3 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL GLOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nazwisko, uprawnien Pedpis
Projektowal: | mgr inz. orch. S. MSZCZUK 108/LBOKK /2013 T~
Opracowal:  |inz. arch. Karol Leszezynski \

Nazwa rysunku: Nr rysunke:

DETAL DOLNEJ CZESCI OKAPOWEJ

AL

LUBLIN, STYCZEN 2020R.

Skala:
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SPOSOB PROWADZENIA ZABUDOWY INSTALACU
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/
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PROFILE STALOWE

U-KSZTALTOWNIKI
KUBATURA S.C.
PLYTA GK T UL. BOLESEAWA PRUSA B/12, 20-064 LUBLIN

+ SZPACHLOWANIE | MALOWANIE KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa | odres inwestycf: REMONT POMIESZCZER WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL GEOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nazwisko, uprawnief; PodRIs

Projeklowat: |mg . ach S WSZGIK  108/Bokk/2013 |~

Opracowal:  linz arch. Korol Leszczyfski

Nezwa rysunk: Nr rysunku:

SCHEMAT PROWADZENIA
ZABUDOWY INSTALACJ POD SUFITEM A29

LUBLHN, STYCZER 2020R Skalo: 1:50




DODATKOME WZMOCNENA WARSTWY ZBROJONES W NAROZNKACH OTWOROW OKIENNYCH | DRZWOWYCH
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DODATKONE. WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROUCNEY W NARCZNKACH
OTWORGW CKIENNYCH | DRZWOWYCH

UWAGA:

1.0o mechanicege mocowanio piyt izdioc) termicznej ndezy stosowod
$qcmiki Sredhicy 10 mm, z dlugg stref rozpieronia, z wheeconym
trzpieniem sldowym, z fhem z tworzwa

2 Mnimano glebokest zakotwienia {gcanikéw winost 60 o da podiedy

z betoru [ub cegly carmicangj petngj

100 nm dla podiozy z cegly dzurowki, pustakdw ceramicanydh, gozobetori
Colkovita diugest fqcaniko wyniesie odpowiedhio

240 wm duo podfozy z betonu lub cegly ceramiczne] pelnej

280 mm do podiofy z cegly driurowki, pustakdw ceramicznych, guzcbetorie
3 Strefo brzegowo budyrdu szerckosd 1,0 m chefrufe

~ paITo na cafej wysakoSe wzefie naroimikiw budynlay,

— PaTD poniZej qzyme, okapu dachu lub LT ogrionego

4. W proypodu sfosowtrio welny minerdnej lomelowej do mocowania nlezy
urywat fgcznikow z kolhierzem docisowym stdowm

KUBATURA S.C.
UL BOLESLAWA-PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nozwo | adves mwestyof REMONT POMIESZCZES] WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS M. MATKI TERESY 7 KALKUTY
UL. GYOWACKIEGD 26, Z0-060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nazwisko, uprawpief Poggis
Projektowaf: | myr inz. ach. S. MSZCZUK 108/LBOXK /2013 <
Opracowof:  |ini. arch. Karol Leszczyfiski '

Nazwa rysunku: Nr rysunku:

MECHANICZNE MOCOWANIE
PEYT IZ0LACU TERMICZNE

LUBLIN, STYCZEN 2020R. Skalo;
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LEGENDA:
—~ ELEMENT ZELBETOWY PROJEKTOWANY

7~ PODKUCIA SCIAN KLATEX SCHODOWYCH

—— - ELEMENTY PPOZ

PAZESTRZEN POMIEDZY PASEM DOLNYM EAIUSTRAD‘?, A SCHODAMI

| SPOCZNIKANI 12CH.

I

BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH WHYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEL.
BOCHWYTY 7 RUR O SREDAICY 48MM | GRUBOSCI SCIANKI 3N,

PAS DOLKY PLASKOWNIK JX40MM,

TREJAZ 7 RUR KWADRATOWYCH O WYMIARAGH 20XZ0X2MM,

UKLAD PIONOWY W ROZSTAWE MAKSYMALME 12CH,

SEUPKI O SREDNICY 48M | GRUBOSCI SCIANKI 34

UWAGA:

POZIOM POSADOWENIA | GABARYTY FUNDAMENTOW

_, T S T T I R T Y TR

NA FODSTAWE DOKUMENTACA PROEKTORES ARCHIWALNEJ

KUBATURA S.C.

UL BOLEStAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN

KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

DRZMOWYCH BUDYNKU DPS (M. MATKE TERESY Z KALKUTY

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGOW
UL GtOWACKIEGO 26, 20-D6D LUBLIN

Nazwa i adres investycEk REMONT POMIESZCZER WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA CRAZ
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UWAGA:

Przed zaméwieniem stolarki
wymiary otwordw budowlanych
sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie wymiary montazowe
okresli¢ po wyborze dostawcy
stolarki drzwiowej.

Przeszklenia w drzwiach wykonaé
jako szkio bezpieczne.

Drzwi do wykonania na kondygnacji
+2 (Il pietro) w pomieszczeniach:
A21, A25a, A26, A27, A30, A31.

SYMBOL DI
7_1 00__u
//— Fd
SCHEMAT ///
=N
S
~
\\\
\\
~
WYMIAR W SWIETLE | S 80
OSCIEZNICY H 200
WYMIAR 8 100
OSCIEZNICY H 05
WYMIAR OTWORU | 8 104
BUDGWLANEGO H 208
KOLCR SKRZYDLA bialy
KOLCR OSCIEZNICY bialy
MATERIAE drewno
ILOSE 18
- kolor stolarki bialy
- zastosowat mate przeciwuderzeniong
w dolnym pofu skrzyde! drzwiowych {phustronnie}
UWAGI - otwory wenfylacyjne w dolnej czgéai skazydia
- doéwietle w gdme] czeéc slazydia (szklo mleczne)
KUBATURA S.C.

UL BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 683 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nezwa i adves imwestyck REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA ORAZ

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS M. MATK) TERESY Z KALKUTY
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DRZWI WEWNE TRZNE DO TOALETY

LUBLI, STYCZER 2020R.
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Funkejo Imig, nozwiske, uprawnieft Podpis
Projektowat: | mgr int. arch, S, WISZCZUK 108/LBOKK /2013
Oprocowal:  |inz. arch. Kerol Leszczyfiski
Nozwa rysunku: Nr rysunku:
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NAROZNIK
WIDOK AKSONOMETRYCZNY

NAROZNIK
PRZEKROJ
1l

—h— i HOCOWANE DCPASOMANE L0

OSHONA PREECIHUDERTENIONA [HE RODZAN PODEZA
RE
PROFIL ALIMNOWY CARY ™ {{
N[t

PEYTA OCHRONNA
WIDOK AKSONOMETRYCZNY

PLYTA OCHRONNA

PEYTA OCHRONNA
PRZEKROJ

KUBATURA S.C.
UL. BOLESEAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nozw i odres imvestyci: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWOROW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL GrOWACKIEGO 26, 20--060 LUBLIN

Funkcjo Imig, nazwisko, uprawnief Poqe\is

Projeklowat: |myr ns. orch. S WSZCZUK  10B/LBOKK/2013 I

Opracowaf:  [inz. arch. Karol Leszczyfiski k

Nozwa rysunku: Nr rysunke:

DETALE WYPOSAZENIA
NAROZNIK | PLYTA OCHRONNA A33

LUBLIN, STYCTEN 2020R. Skalo:




ODBOMNICA
WIDOK AKSONOMETRYCZNY

UDBOJNICA
PRZEKROJ

OSEONA PREECIYUDERZENITWA

203

AMORTYZATIR CIARY 1

UCHANYT ALUMINIDWY

MOCOWAKEE SOPASOWANE DD
ROGZAL PODEO

KUBATURA S.C.

UL BOLEStAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN
KONTAKT 608 689 331

PROJEKT WYKONAWCZY

Nozwo § adres inwestye REMONT POMIESZCZER WRAZ Z TERMOMODERNIZACUA ORAZ

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS iM. MATK) TERESY Z KALKUTY

UL GrOWACKIEGO 26, 20-060 LUBLIN

DETALE WYPOSAZENIA
ODBOUNICA

LUBLIN, STYCZER 2020R. Skala: -
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PRZEKRDY
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AMORTYZATOR DIAGEY
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KUBATURA S.C.
KONTAKT 608 689 331

UL. BOLESLAWA PRUSA 8/12, 20-064 LUBLIN

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa | adres inwestyc: REMONT POMIESZCZEN WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA ORAZ
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA POSZERZENIU OTWORGW
DRZWIOWYCH BUDYNKU DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
UL. GEOWACKIEGD 26, 20-060 LUBLIN

Furkeja Imig, nozwisko,

uprawniefi

Projektowa!:  |myr inz. erch. S. MISZCZIK

108/LBOKK /2013
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Qpracowaf:  |inZ. arch. Karol Leszczyfiski
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DETALE WYPOSAZENIA
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