ERRATA

Dotyczy:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podsta wowej Nr 33 (Gimnazjum Nr 14)

w Lublinie przy ul. Pogodnej 19 (dz. Nr 2; ark. 10; obr. 1 9)

W zwigzku z tym, ze w projekcie ujeto platforme dla niepeinosprawnych, a zostala
ona wykonana w ramach odrebnego zadania, wyszczegdlinione nizej zapisy w dokumentacii
projektowej branzy architektonicznej i elektrycznej dotyczace montazu i zasilania platformy
podlegajg zmianom jak nize;j:

W opracowaniu: PROJEKT BUDOWLANY (i wykonawczy), Czesé |- p.t. ,Docieplenie
budynku z kolorystyka elewacji i z robotami fowarzyszacymi”
1) w opisie technicznym w pkt. 3 ,Zakres opracowania”; akapit:
»-platforma pionowa dla niepetnosprawnych”
podlega anulacji
2) w opisie technicznym w pkt. 6 ,Materiaty do wykonania robot”;

p.pkt. p) ,Platforma dla niepetnosprawnych”
w catosci podlega anulacji

3) w opisie technicznym w pkt. 7.4. ,Wykonanie robét fowarzyszgcych”;
P.pkt. @) ,Zakres robét towarzyszacych”  akapit:

e ,platforme dla niepetnosprawnych dia zapewnienia dostepnosci budynku dia
0S0b na wézkach”

podlega anulacji
4) w opisie technicznym w pkt. 7.4 ,Wykonanie robét fowarzyszgcych”:

p.pkt. b) ,Platforma dla niepetnosprawnych”
w catosci podlega anulaciji

W opracowaniu: PROJEKT BUDOWLANY (i wykonawczy), Czesé IV —p.t. Instalacje
elektryczne wymiennikowni ciepta”

1) w opisie technicznym w pkt. 3.3 ,Zakres opracowania”; akapit:
e Wiz zasilania platformy dla niepetnosprawnych”
podlega anulacji
2) w opisie technicznym w pkt. 4.2 ,Zasilanie wymiennikowni, zasilanie platformy dla
niepetnosprawnych”;, akapit:

»Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych wykona¢ kablem YDY 3x4mm2 w listwie
elektroizolacyjnej i rurce PCV od tablicy TE znajdujgcej sig w piwnicy do platformy przed
wejsciem na parterze wg rys. nr 2, 3, 4."

podlega anulacji

3) rysunek nr 2 ,Schemat zasilania platformy dla niepetfnosprawnych” — podlega anulacji
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W opracowaniu:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t S7-70
p.t. ,Docieplenie budynku z kolorystyka elewacji i z robotami fowarzyszgcymi”

1) wpkt. 1.6 ,0g96lne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji”
pkt. @) ,Zakres robét”; akapit:

o platforma pionowa dia niepetnosprawnych”
podlega anulacji

2) wpkt. 2 ,Materiaty”; p.pkt. p) ,Platforma dia niepetnosprawnych”
w catosci podlega anulacji

3) wpkt. 5.4. ,Wykonanie robét towarzyszgcych”;
p.pkt. a) ,Zakres robét towarzyszgcych” akapit:

o ,platforme dla niepetnosprawnych dla zapewnienia dostepnosci budynku dia
0S0b na wézkach”

podlega anulacji
4) w pkt. 5.4 ,Wykonanie robét fowarzyszgcych”;

p.pkt. b) ,Platforma dla niepetnosprawnych”
w catosci podlega anulaciji

W opracowaniu:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ST-40
p.t. ,Instalacje elektryczne wymiennikowni cieptg”

1) wpkt. 2.3.1 ,Zasilanie wymiennikowni, zasilanie platformy dla niepetnosprawnych’,
akapit:

~Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych wykonacé kablem YDY 3x4mm?2 w listwie
elektroizolacyjnej i rurce PCV od tablicy TE znajdujacej sie w piwnicy do platformy przed
wejSciem na parterze wg rys. nr 2, 3, 4.”

podlega anulacji

Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.
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